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1 Einleitung

Mit dem Klimaschutzgesetz hat die Bundesregierung das Ziel der Treibhausgasneu-
tralitat bis 2045 verankert. Dem Gebaudesektor kommt hier eine wichtige Rolle zu,
da etwa 35 Prozent des gesamten Endenergieverbrauchs auf Geb&aude entfallen -
sowohl auf nationaler als auch auf europaischer Ebene. Um den Energiebedarf und
die CO2-Emissionen in diesem Bereich merklich zu senken, wurde die Européische
Gebauderichtlinie (EPBD) veroffentlicht. Diese verpflichtet alle EU-Mitgliedstaaten
u. a. dazu, Energieausweise fiir Gebdude einzufiihren. Energieausweise sind sowohl
auf europaischer als auch auf nationaler Ebene ein zentrales Instrument zur Steige-
rung der Energieeffizienz in Gebduden. Die EU-Kommission stérkt deswegen in ih-
rem Entwurf der neuen EU-Gebauderichtlinie die Rolle der Energieausweise: sie sol-
len vereinheitlicht und digitalisiert werden sollen. Mit der Novellierung des Gebaude-
energiegesetzes und der angekiindigten Vereinheitlichung und Digitalisierung der
Energieausweise im Koalitionsvertrag stellt die Bundesregierung damit auch natio-
nal die Weichen fiir einen klimaneutralen Gebaudebestand.

Energiebedarfsausweise dokumentieren die energetische Qualitat eines Gebau-
des und sind potenziellen Kaufinteressenten oder Mietern vorzulegen bzw. zu
libergeben. Damit sollen Energieausweise helfen, Markttransparenz hinsichtlich
der energetischen Qualitat von Geb&duden zu schaffen. Mieter und K&ufer sollen
in die Lage versetzt werden, sich bereits bei der Objektsuche iiber die Energieeffi-
zienz eines Gebadudes zu informieren und dies in die Entscheidung fiir ein Ob-
jekt einflieBen zu lassen. Dariiber hinaus sind jedem Energieausweis Moderni-
sierungsempfehlungen beigefiigt, die dem Eigentiimer einen Einstieg in die ener-
getische Modernisierung des eigenen Gebaudes ermdglichen.

In Deutschland besteht die Pflicht zur Ausstellung von Energieausweisen fiir Neu-
bauten bereits seit der Einfiihrung der Energieeinsparverordnung (EnEV) im Jahr
2002. Mit Inkrafttreten der EnEV 2007 wurde der Energieausweis fiir Bestandsge-
baude schrittweise eingefiihrt: Seit dem 1. Januar 2009 ist bei allen bestehenden
Wohngebéauden, seit dem 1. Juli 2009 bei allen bestehenden Nichtwohngebduden
bei Vermietung und Verkauf ein Energieausweis zugénglich zu machen. Bei Ge-
bauden mit mehr als 250 m? Nutzflache, in denen Behdrden und sonstige Einrich-
tungen fir eine groBe Anzahl von Menschen 6ffentliche Dienstleistungen erbrin-
gen, ist der Energieausweis zudem an einer gut sichtbaren Stelle auszuhéngen.

Welchen Energieausweis braucht das Gebaude?

Wer ein Gebadude neu vermietet, verkauft, verpachtet oder verleast, muss entweder
einen Bedarfs- oder einen Verbrauchsausweis vorlegen.

AA_
-

Freie Wahl zwischen - Bedarfsausweis

Bedarfs- oder Pflicht bei energetisch

Verbrauchsausweis unsanierten Gebauden mit bis zu
bei allen Wohn- und vier Wohnungen und Bauantrag
Nichtwohngebduden vor 1. November 1977

Abb. 2: Welchen Energieausweis braucht welches Gebaude?

ENERGIEAUSWEIS ..vomsse

gem3B den 65 79 . Gebaudeenergiogesets (GEG) vom'.

Abb. 1: Energieausweis fiir Wohngebaude
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Diese Regelungen zum Energieausweis bleiben auch mit dem am 8. August 2020
in Kraft getretenen Gebdudeenergiegesetz (kurz GEG) bestehen.

Die dena mdchte mit der Reihe ,Leitfaden Energieausweis” alle notwendigen
Grundlagen fiir die Ausstellung von Energieausweisen aktuell zur Verfligung stel-
len. Der Leitfaden richtet sich sowohl an erfahrene Fachleute als auch an Neuein-
steiger im Bereich der Energieausweis-Erstellung, die sich einen Uberblick iiber
das komplexe Thema verschaffen mochten.

Der nun vorliegende und in der vierten Fassung iberarbeitete erste Teil des Leit-
fadens erléautert die korrekte Vorgehensweise bei der Datenaufnahme fiir den be-
darfsorientierten Energieausweis von Wohngeb&uden im Zusammenhang mit den
anzuwendenden technischen Regeln. Zudem werden praxisrelevante Tipps und
Hinweise fiir das Vorgehen bei der Datenaufnahme vor Ort gegeben und insbeson-
dere die in den Bekanntmachungen zum GEG zugelassenen Vereinfachungen bei
der Datenaufnahme dargestellt. Der Leitfaden beinhaltet die Neuerungen des GEG
und bietet Ausstellern von Energieausweisen somit Grundlageninformationen und
praktische Hilfen fir die tagliche Arbeit.

Der zweite Teil der Reihe ,Leitfaden Energieausweis” erldutert ausfihrlich, wie Mo-
dernisierungsempfehlungen im Rahmen von Energieausweisen erstellt werden
kdnnen. Der dritte Teil bietet Ausstellern eine Arbeitshilfe fiir die Ausstellung von
verbrauchsbasierten Energieausweisen.

Energieausweise fiir Gebdude haben das Potenzial, zu einer nachhaltigen energe-
tischen Verbesserung des Gebaudebestandes beizutragen. Mit diesem Leitfaden
mochte die dena einen Beitrag zum Erfolg des Energieausweises leisten.

Der Leitfaden ist in Zusammenarbeit mit erfahrenen Fachautoren entstanden. Fiir
die Beitrdage und konstruktiven Anregungen mochten wir uns bei allen Beteiligten
herzlich bedanken.



2 Gebaudeaufnahme

2.1 Bedeutung der Datenaufnahme

Die Aufnahme der Geb&udedaten vor Ort liefert die Grundlage fiir die Berechnung
der Werte im Energieausweis. Wahrend die klimatischen und nutzungsspezifi-
schen Randbedingungen Standardwerte sind, die die Vergleichbarkeit der Energie-
ausweise bundesweit gewahrleisten, bildet die Datenaufnahme den spezifischen
Zustand des jeweiligen Geb&dudes ab. Uber die Datenaufnahme charakterisiert der
Aussteller das Geb&ude in seinem Istzustand und schafft die Datengrundlage fiir
das berechnete Ergebnis — den Energiebedarfskennwert.

Fiir die Erstellung des bedarfsorientierten Energieausweises kann bei
der Berechnung des Energiebedarfs nach GEG wahlweise eines der folgenden Ver-
fahren angewendet werden:

| Berechnung nach der Norm DIN V 18599 in der aktuell giiltigen Fassung von 2018

I (noch bis 31. Dezember 2023 anwendbar) Berechnung nach den Normen
DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10

Je nachdem, welches der beiden Normpakete bei der energetischen Bilanzierung
zum Einsatz kommen soll, werden leicht unterschiedliche Kennwerte aus der Bau-
und Anlagentechnik benétigt. Auf die Unterschiede wird nachfolgend detailliert
eingegangen.

Das GEG lasst Ausstellern von Energieausweisen fiir Bestandsgebaude die freie Ent-
scheidung, nicht vorhandene Daten exakt zu erfassen oder alternativ durch eine ver-
einfachte Datenaufnahme zu ermitteln. Fehlen Angaben zu geometrischen Abmes-
sungen des Gebaudes, konnen diese nach § 50 (4) GEG durch ein vereinfachtes Auf-
mal ermittelt werden. Bei fehlenden Angaben zu energetischen Kennwerten beste-
hender Bauteile oder zu Anlagenkomponenten kdnnen gesicherte Erfahrungswerte
zur Beurteilung dieser Komponenten verwendet werden. Zuldssige Vereinfachungen
beim AufmaR und bei den Kennwerten finden sich in der Bekanntmachung [1].

Die Entscheidung Uber die Genauigkeit der Datenaufnahme sollte zwischen Aus-
steller und Gebaudeeigentiimer abgestimmt und vertraglich fixiert werden. Hier-
zu missen zunachst die Ziele des Eigentiimers festgestellt werden. Ist vom Ge-
baudeeigentiimer mit dem Energieausweis eine Initialberatung als erster Einstieg
in die energetische Modernisierung gewiinscht, kénnen die Vereinfachungen aus
den Bekanntmachungen fiir einen hinsichtlich Kosten und Nutzen optimierten
Energieausweis sinnvoll angewendet werden. Eine detaillierte Erfassung des Ge-
baudes wére hingegen dann sinnvoll, wenn der Energieausweis zum Einstieg in
eine konkrete Modernisierung beispielsweise anhand eines individuellen Sanie-
rungsfahrplanes (iSFP) genutzt werden soll. Dann kénnen die aufgenommenen
Daten direkt fiir eine Ausfiihrungsplanung weiterverwendet werden.

Der Aussteller darf zur Datenerhebung Planunterlagen und Angaben des Geb&udeei-
gentlimers zugrunde legen. Daten, die begriindeten Anlass zu Zweifeln an der Rich-
tigkeit geben, diirfen allerdings nicht verwendet werden. Wer vorsatzlich oder leicht-
fertig die Anforderungen des GEG nicht beachtet, begeht eine bulgeldbewehrte Ord-
nungswidrigkeit.
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Die dena stellt unter
>www.gebaeudeforum.de
umfassende Checklisten fir die
Datenaufnahme von Wohngebéuden
zur Verfuigung.

Materialien und Hilfsmittel fiir die Vor-
Ort-Begehung sind u. a.:

I Messgerate wie z. B. Meterstab,
MaRband, elektronische Entfer-
nungsmesser

| Schreibutensilien, Klemmbrett

| Fotoapparat, Speicherkarte,
ggf. Kamera mit Funktion zum
Fotoaufmaly

I handliche Kopien aller Grund-
risse und Etagen

| Taschenlampe, ggf. Kompass

| Feuerzeug zum Uberpriifen der
Verglasung
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Folgende Ordnungswidrigkeiten in Zusammenhang mit Energieausweisen kdnnen
mit einem Bulgeld von bis zu 10.000 Euro geahndet werden:

| ein Energieausweis wird nicht unverziiglich, nachdem ein neues Gebaude fer-
tiggestellt ist, erstellt und ibergeben.

I bei Verkauf, Neuvermietung, -leasing oder -verpachtung wird den potenziellen
Kaufern oder Mietern der Energieausweis gar nicht, nicht vollstdandig oder nicht
rechtzeitig vorgelegt.

I nach Abschluss eines neuen Vertrages zum Verkauf, zur Vermietung, zum Lea-
sing oder zur Verpachtung wird der Energieausweis nicht vollstandig oder
rechtzeitig Ubergeben.

| fehlende Pflichtangaben in kommerziellen Immobilienanzeigen.
| die bereitgestellten Daten fiir den Energieausweis sind nicht richtig.

| die bereitgestellten Daten fiir die Berechnung der Energiekennwerte im Ener-
gieausweis sind nicht richtig.

| einen Energieausweis ausstellen, ohne die geforderten fachlichen Qualifikatio-
nen aufzuweisen.

Mit einem BulRgeld von bis zu 5.000 Euro kdnnen folgende Ordnungswidrigkeiten
geahndet werden:

| die Registriernummer oder das Datum der Antragstellung nicht, nicht richtig
oder nicht rechtzeitig in den Energieausweis eintragen.

| einer vollziehbaren Anordnung im Rahmen der Stichprobenkontrolle von Ener-
gieausweisen zuwiderhandeln.

Der Aussteller kann sich also im Zweifelsfall nicht darauf berufen, dass der Ener-
gieausweis auf Grundlage von vorliegenden Unterlagen erstellt wurde, und damit
einen Haftungsausschluss begriinden. Vorhandene Angaben, die der Auftraggeber
iber die energetische Qualitat von Bauteilen macht, miissen vom Aussteller auf
Plausibilitat geprift werden. Es empfiehlt sich daher, das Geb&ude vor Ort zu be-
gehen, um Abweichungen zu Bestandsplanen, etwaige Um- und Anbauten sowie
den tatsachlichen Zustand der Bauteile beurteilen zu kénnen. Bestehen Zweifel an
der Richtigkeit von Daten aus den Bauunterlagen, so besteht die Mdglichkeit, die
Standardwerte aus den Bekanntmachungen zur Datenaufnahme zu nutzen.

2.1.1 Ablauf der Datenaufnahme

Eine erfolgreiche Datenaufnahme startet bereits vor der Vor-Ort-Begehung des
Gebdaudes. Fiir den Aussteller von Energieausweisen ist es vorab sinnvoll, die Ge-
b&audeeigentiimer nach Planunterlagen und der Baubeschreibung des Gebaudes
zu fragen und sich diese zusammenstellen zu lassen. Notwendige Grunddaten
konnen dann - soweit aus vorhandenen Unterlagen ersichtlich — vorab ermittelt
werden. Das reduziert malRgeblich den Aufwand der Datenaufnahme vor Ort, ent-
bindet jedoch nicht von einer Priifung des Gebdudes auf mdgliche Veranderungen
wie beispielsweise An- oder Umbauten. Falls keine Unterlagen vorhanden sind, ist
das gesamte Geb&ude vor Ort aufzunehmen. Einen Uberblick {iber den Ablauf der
Datenaufnahme insgesamt zeigt Abbildung 3.

Um sicherzugehen, dass spater alle fiir die Berechnung benétigten Daten vorlie-
gen, sollte die Datenaufnahme der Gebaudehiille und der Anlagentechnik mog-
lichst systematisch durchgefiihrt werden. In Kapitel 2.1.2 erhalten Sie einen ersten
Uberblick iiber die wichtigsten Daten, die Sie fiir die Energieausweis-Erstellung be-
nétigen. Wie Sie die Daten ermitteln kénnen und welche Vereinfachungen zuldssig
sind, erfahren Sie in den folgenden Abschnitten von Kapitel 2.
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Schritt 1: Gebaudeunterlagen zusammenstellen (wenn vorhanden)

Grundrisse, Ansichten, Schnitte

Baubeschreibung und Wohnflachenberechnung

|
|
I Unterlagen zur Anlagentechnik, Datenblatter, Schornsteinfegerprotokoll
| Energieverbrauchsdaten

1

bereits durchgefiihrte Sanierungsmaflnahmen (Gesprache mit dem Kunden)

Schritt 2: Grunddaten ermitteln

| beheizte Raume und Ermittlung der thermischen Hiillflache

Gebadudedimensionierung, Gebdudevolumen, Geschosshohen, Flachen

Schritt 3: Gebauderundgang auBBen — Gebaudehiille

Datenaufnahme von Fassade bzw. AuRenwanden, Fenstern, Rollladenkasten
und Dach sowie Begutachtung der Bauteile auf mogliche Bauschaden

| Priifung von GebdudeabmalRen und mdglichen An- bzw. Umbauten

| Beriicksichtigung von Besonderheiten des Gebaudes, die fiir spatere
Modernisierungsempfehlungen wichtig sind, wie z. B. ein Dachiiberstand

| bauliche Vorgaben fiir den Einsatz erneuerbarer Energien priifen
(Dachneigung, Himmelsrichtung, Lagerplatze fiir z. B. Holzpellets)

Schritt 4: Gebauderundgang innen — Gebaudehiille

Datenaufnahme aller Bauteilqualitdten in Dachgeschoss, Wohneinheiten und
Kellergeschoss sowie Begutachtung der Bauteile auf mégliche Bauschaden

| Priifung von Gebdudeabmalen und Grundrissgroen sowie der beheizten Gebdudeflache

| Beriicksichtigung von Besonderheiten des Geb&udes, die fiir spatere
Modernisierungsempfehlungen wichtig sind, wie z. B. Undichtigkeiten in der
Gebaudehiille oder die Raumhdhe des Kellers

Schritt 5: Datenaufnahme Anlagentechnik

Begutachtung von Anlagen zur Warme- oder Warmwassererzeugung bzw. -speicherung
(Typenschilder), Kiihlung, Pumpen, Ventilatoren, Verteil- und Kanalnetzen, Warmeiibergabe
und deren Regelung sowie Techniken zum Einsatz erneuerbarer Energien

Schritt 6: Identifizierung moglicher ModernisierungsmaBnahmen

Stehen Sowieso-MaRnahmen (z. B. Fassadenausbesserung) an?

| Sind Bauschaden vorhanden? Wenn ja, welche MaRnahmen sind zur
Schadensbehebung erforderlich?

| Sind bereits SanierungsmalRnahmen geplant und welches Budget steht
flr eine Sanierung zur Verfligung?

| Sind Nutzungsénderungen geplant?

| Welche sonstigen Wiinsche hat der Eigentiimer des Gebdudes?

Abb. 3: Welchen Energieausweis braucht welches Gebdude?
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2.1.2 Uberblick: Welche Daten miissen erfasst werden?

Fir die Energieausweis-Erstellung erfolgt die Bestimmung des Endenergiebedarfs
von Heizungs-, Liiftungs- und Warmwassersystemen in zwei Schritten:

1. Gebaudehiille:

Zuerst wird bestimmt, welche Warmemenge erforderlich ist, damit das Gebdude im Winter
die genormte Raumtemperatur erreicht (19 bzw. 20 °C, je nach Rechenverfahren). Dieser
Heizwarmebedarf ergibt zusammen mit dem Warmwasserbedarf die von der Anlagentechnik
bereitzustellende Warmemenge.

2. Anlagentechnik:

Im zweiten Schritt werden die Energieverluste bilanziert, die bei der Erzeugung, Speicherung
und Verteilung der entsprechenden Warmemenge entstehen, sowie die zur Luftbewegung
notwendige Energie berechnet.

Iz

/////////////

==i=

e |

O Komponenten der Anlagentechnik

O Komponenten der Gebdudehdille

Abb. 4: Schemaschnitt eines Wohngeb&dudes mit den fiir die Datenaufnahme relevanten Bauteilen
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Gebaudehiille

Fir die Ermittlung des Heizwarmebedarfs sind die in der Heizzeit entstehenden
Warmeverluste (nach DIN V 18599: Warmesenken), aber auch die Warmegewin-
ne (nach DIN V 18599: Warmequellen) zu bilanzieren. Hierflr ist die Erfassung fol-
gender Daten erforderlich:

Thermische Hiillflaiche (warmeiibertragende Umfassungsflachen)

Die thermische Hiillflache ist die Grenzflache zwischen den beheizten Rdumen
und der unbeheizten Umgebung (AuBenluft, Keller, Erdreich, unbeheizter Dach-
raum usw.). Je groRer die thermische Hiillflache ist, desto mehr Warme wird nach
auBen abgegeben. Die Flachen werden getrennt nach Lage und Himmelsrichtung,
thermischer Qualitdt und Umgebungstemperatur aufgenommen.

Bestimmung der Bauteilqualitidt: Warmedurchgangskoeffizienten (U-Werte)

Der U-Wert ist das Uibliche Mal fiir die Warmedammeigenschaften von Bauteilen
in W/(m? - K). Mit dem U-Wert wird der Warmestrom angegeben, der sich bei 1 Kel-
vin Temperaturdifferenz pro m2 ausdriickt. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser
ist die warmedammende Wirkung des Bauteils.

Nettovolumen (beliiftetes Volumen)

Das beliiftete Volumen mit Nettoinnenmafen ist malgeblich fiir die Liftungswar-
meverluste des Gebadudes. Es kann vereinfacht aus dem umbauten Raum oder
genauer mit der Nettogrundflache und einer mittleren lichten Raumhohe ermittelt
werden.

Dichtheit des Gebaudes

Undichtigkeiten in der Gebaudehiille fiihren zu unnétigen Liftungswarmeverlus-
ten. Erhohte Undichtigkeiten werden auch bei der Energieausweis-Ausstellung be-
rlicksichtigt. Bei der Datenaufnahme liegt das Augenmerk auf offensichtlich un-
dichten Fenstern und Tiiren sowie auf dem Fehlen von luftdichten Ebenen, insbe-
sondere bei ausgebauten Dachgeschossen.

Warmeverluste durch unterschiedliche Temperaturen

Als treibende Kraft fiir die Warmeverluste wirkt die Temperaturdifferenz zwischen
innen und auBen. Informationen {ber die tatsachlich im Winter herrschenden Tem-
peraturen sind fiir den Energieausweis nicht erforderlich. Es wird stets von festen
Werten fiir Innen- und AuBentemperaturen ausgegangen, wodurch Geb&ude trotz
unterschiedlicher Nutzer und Standorte vergleichbar sind. Insbesondere bei Ein-
familienhdusern sind jedoch Informationen (iber die tatséchliche Beheizung von
Wohnraumen hilfreich, da sie ggf. fiir die Interpretation des gemessenen Heizener-
gieverbrauchs verwendet werden kdnnen (siehe hierzu Kapitel 3).

Warmeverluste durch Warmebriicken

Warmebriicken sind Schwachstellen in einer Baukonstruktion mit deutlich groRe-
rem Warmeverlust im Vergleich zu den angrenzenden Bereichen. Problematisch
ist der erhohte Warmefluss, weil die Temperatur auf der Innenseite der AuRen-
wand absinkt und dadurch Oberflachenkondensat und Schimmelpilzbildung auf-
treten kénnen (siehe hierzu Kapitel 2.3.4).

Gebaudehiille

Leitfaden Energieausweis Teil 1 | 2 Gebaudeaufnahme
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Kennwerte zur Berechnung solarer Warmegewinne

Warmegewinne aus der Sonneneinstrahlung liber die Hiillflachen eines Gebau-
des werden bei der Energiebilanz mit beriicksichtigt. Je nach gewahltem Rechen-
verfahren werden hierbei nicht nur transparente, sondern auch nicht transparente
(sogenannte opake) Bauteile beriicksichtigt, sofern ein Strahlungseinfluss zu ver-
zeichnen ist. Das sind Dacher iiber beheizten Raumen und AuRenwande.

Es miissen in jedem Fall fiir die transparenten Bauteile Energiedurchlassgrade
der Glaser bestimmt werden. Fiir die opaken Bauteile ist der Strahlungsabsorpti-
onsgrad anhand der Oberfldchenfarbe zu ermitteln - bei Berechnung nach DIN V
4108-6 freiwillig, bei Berechnung nach DIN V 18599 verpflichtend.

Weitere Daten und Bilanz

Weitere wichtige Daten bei der Bilanzierung des Heizwarmebedarfs sind innere
Warmegewinne (bzw. Warmequellen) aus Personenabwéarme, Beleuchtung und
Gerateabwarme, die Innen- und AuRenklimadaten sowie nutzungsbedingte Luft-
wechsel. Diese sind bei der Ausweiserstellung fest vorgegeben.

Nach DIN V 18599 zahlen als innere Warmegewinne bei der Bilanzierung des Heiz-
warmebedarfs auch Warmegewinne aus der Anlagentechnik (Abwarme aus Rohren,
Speichern, Erzeugern). Daher kann der Heizwarmebedarf nach diesem Rechenver-
fahren erst bestimmt werden, wenn auch die Anlagentechnik beschrieben ist.



Anlagentechnik

Aus den vorher genannten Gebaude- und Nutzungsdaten wird der Heizwarmebe-
darf des Gebaudes ermittelt. Diesen Bedarf muss das Heizsystem decken. Dabei
treten Verluste auf, die im Rahmen der Energieausweis-Erstellung bilanziert wer-
den missen.

Fiir viele Komponenten werden Effizienzmerkmale aus Typologien abgeschatzt.
Um aus diesen Typologien Kennwerte zu entnehmen, ist die Erfassung des Baual-
ters oder einer Baualtersklasse einer jeden Komponente der Technik sinnvoll.

Warmeerzeuger

Der Warmeerzeuger dient der Gewinnung von Warme durch Umwandlung eines
Energietragers (Erdgas, Heizol, Strom, Holz, Kohle). Bei einem Fernwédrmeanschluss
erfolgt in der Fernwarme-Ubergabestation des Geb&udes lediglich eine Ubertragung
der Warme vom Fernwarmenetz auf die Heizkreise des Geb&udes.

Bei der Warmeerzeugung geht in der Regel ein Teil der Warmemenge iiber die
Oberflache des Warmeerzeugers verloren (Bereitschaftsverluste). Bei Verlusten
durch den Schornstein spricht man von Abgasverlusten. Um die Warmeverluste
bestimmen zu kdnnen, sind bei der Datenaufnahme verschiedene Informationen
notwendig. Der Energietréger, die Art des Warmeerzeugers, die Nennleistung und
die Anzahl der Gerate sollten bekannt sein. In der Regel liegen auch die durch den
Schornsteinfeger gemessenen Abgasverluste vor.

Warmwasserspeicher

Wird warmes Wasser stéandig bereitgehalten, entstehen iber den Warmwasser-
speicher Warmeverluste. Um diese rechnerisch zu ermitteln, sind Informationen
notig, z. B. tber die GroRe der AuBenflache (abgeschatzt tiber das Volumen) und
die Dammung des Warmwasserspeichers sowie die Art der Beheizung.

Warmeverteilung

Bei der Verteilung der Warme im Haus geht ebenfalls Warme verloren. Verteilnetze
sind in Giblichen Wohnbauten die groften Verlustbringer in der Anlagentechnik. Fiir
die quantitative Bestimmung der Verluste werden Informationen z. B. iiber die Lan-
ge und Dammstarke der Rohrleitungen, ihre Temperatur, die Umgebungstempera-
tur (beheizt/unbeheizt) sowie die Dauer des Betriebs benétigt. Die Warmeverluste
werden entscheidend durch die Lage der Leitungsfiihrung bestimmt. Diese kann
innerhalb oder auerhalb der thermischen Hiillflache verlaufen.

Warmeiibergabe

Der Warmebedarf einzelner Raume schwankt im Laufe eines Tages und sollte in-
dividuell iber die Raumtemperaturregelung angepasst werden. Fiir die Ermittlung
der Warmeverluste ist es wichtig zu wissen, (iber welche Art von Heizflachen die
Warme an den Raum abgegeben wird und mit welchen Regeleinrichtungen diese
geregelt werden.

Anlagentechnik
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Pumpen und Hilfsgerite

Der Strombedarf von Umwalz- und Zirkulationspumpen, Brennern, Liiftern, Venti-
latoren, Regelungen usw. erreicht hdufig einen bedeutenden Anteil am gesamten
Energiebedarf. Der Strombedarf fiir die Anlagentechnik wird im Rahmen des Ener-
gieausweises als Hilfsenergie beriicksichtigt. Fiir die Ermittlung des Strombedarfs
werden Angaben zur elektrischen Aufnahmeleistung und zur Art der Regelung be-
notigt.

Weitere Daten und Bilanz

Zum vorher bilanzierten Heizwdrmebedarf wird die Nutzwarmemenge fiir Trink-
warmwasser hinzugezahlt. Sie ist im Rahmen der Energieausweis-Erstellung eine
feste GroRe. Der tatsdchliche Warmwasserverbrauch ist fiir den Energieausweis
nicht erforderlich. Es wird stets von festen Werten ausgegangen, wodurch die Ge-
baude trotz unterschiedlichen Nutzerverhaltens gut vergleichbar sind. Informatio-
nen Uber den tatsachlichen Warmwasserverbrauch sind jedoch hilfreich, wenn Ab-
weichungen zwischen berechnetem Bedarf und gemessenem Verbrauch interpre-
tiert werden sollen (siehe hierzu Kapitel 3).

Anschliefend ergibt die Summe aus dem gewiinschten Nutzen (Heizwérme und
Trinkwarmwasser) und allen technischen Verlusten fiir Warmeiibergabe, -vertei-
lung, -speicherung und -erzeugung die Endenergie fiir Warme.

Die Endenergie fiir Warme und die Summe aller Hilfsenergien bilden zusammen
die Endenergie des Gebaudes, welche mit Primarenergiefaktoren bewertet zur Pri-
marenergie fihrt.



2.2 Ubersicht von Gebdudetypen
im Bestand

Der Heizwarmebedarf von Wohngebauden wird von einer Vielzahl von Parametern
bestimmt, sodass bei der Erstellung des Energieausweises jedes Gebaude indivi-
duell zu betrachten ist. Dennoch lasst sich in Abhédngigkeit von Geb&dudetyp und
Bauperiode oft der prinzipielle Aufbau der Auenbauteile bestimmen. Die nach-
folgende Darstellung ausgewahlter Geb&dudetypen erhebt nicht den Anspruch auf
Vollstandigkeit. Durch die Vielzahl von regional unterschiedlichen Baukonstruktio-
nen sollte der Energieausweis-Aussteller die Annahmen vor Ort liberpriifen.

Fir frei stehende Ein- und Zweifamilienh&duser, Reihenhduser sowie Mehrfamilien-
hauser unterschiedlicher Bauperioden werden nachfolgend typische AulRenbau-
teile beschrieben. Hierbei werden bereits durchgefiihrte Sanierungen oder Moder-
nisierungen nicht bertlicksichtigt. Eine ausfihrliche Liste von U-Werten alter Bau-
teile findet sich zudem unter [2].

Beispielhafte Bauteilaufbauten von AufRenbauteilen kénnen dariiber hinaus der Un-
tersuchung zu regionaltypischen Materialien und Bauweisen [3] entnommen wer-
den. Anhand von Altbaudatenbléttern sind dort bundesweit regionaltypische Konst-
ruktionen von bestehenden Wohngebauden dokumentiert (siehe Kapitel 2.5).

2.2.1 Ein- und Zweifamilienhauser

Fachwerkh&user bis 1918

Fachwerkhduser aus der Zeit des Mittelalters bis nach dem Ersten Weltkrieg findet
man heute noch in vielen landlichen Bereichen und Kleinstadten. lhre Bauweise
wird durch die ortlich vorhandenen Materialien und die Bauausfiihrung in traditio-
nell handwerklichen Verfahren bestimmt:

| Steinboden auf Erdreich bzw. Gewdlbe- oder Kriechkeller aus Bruchstein oder
Ziegel

| AuRenwénde aus etwa 10 bis 12 cm dickem, tragendem Holzfachwerk und Ge-
fachen aus Strohlehm bzw. Ziegelmauerwerk hoher Rohdichte; die Schlagre-
genseite ist je nach Region haufig mit Holzschindeln oder Schiefer verkleidet

| einfach verglaste Sprossenfenster aus Holz, die keine Dichtung besitzen und
daher eine hohe Luftundichtheit aufweisen, jedoch heute nur noch sehr selten
im Original vorhanden sind

| Holzbalkendecke zum unbeheizten Dachgeschoss mit einer Fiillung aus Stroh-
lehm, Sand, Schlacke, Asche o. A.

| keine Warmedammung zwischen den Sparren bei ausgebauten Dachgeschossen

| Schilfrohrmatten, verputzt, oder raumseitige Schalung aus Brettern oder Holz-
werkstoffplatten

Abb. 5: Fachwerkhaus
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Massivbauten bis 1948

Massivbauten bis 1948 haben in der Regel eine kompakte Kubatur, einen geringen
Dachiiberstand und einen im Vergleich zu heutigen Anforderungen kleinen Fenster-
flachenanteil. Wichtige Kennzeichen der warmedammenden Gebaudehdille sind:

I Kellerdecke als Holzbalkendecke mit Schiittung geringer warmedammender Wir-
kung bzw. als gemauertes Kappengewdlbe mit Schlackenfiillung, nach 1918 ver-
starkt auch als massive Decke (Stahlsteindecke, Stahlbetonrippendecke usw.)

| ein-oder zweischaliges Ziegelmauerwerk hoher Rohdichte

| Sandstein und andere Natursteine, bis 1918 auch haufig Bruchsteinmauerwerk

| einfach verglaste Holzfenster, teilweise mit Sprossen und Klappladen, nach
Abb. 6: Wohnhaus aus den 1930er-Jahren 1918 auch verstarkt Verbundfenster und Kastenfenster mit zwei Scheiben, die
heute nur noch sehr selten im Original vorhanden sind

I Holzbalkendecke zum unbeheizten Dachgeschoss mit einer Fiillung aus Sand,
Schlacke, Asche o. A., zum Teil auch Massivdecken

I keine oder nur wenig Warmedammung zwischen den Sparren bei ausgebauten
Dachgeschossen; Schilfrohrmatten, verputzt, oder raumseitige Schalung aus
Brettern oder Holzwerkstoffplatten

Massivbauten 1949 bis 1968

In den 1950er-Jahren waren die Einfamilienh@user noch verhéltnismaBig klein und
sehr kompakt. Im Laufe der 1960er-Jahre wurde die Wohnflache groer und Erker
sowie Dachgauben bestimmten das duBere Erscheinungsbild. Es gibt viele Kon-
struktionsvarianten fiir die AuBenbauteile:

| Kellerdecke als Betondecke mit Verbundestrich bzw. Stahlbetonrippendecke
oder Stahlsteindecke mit Fiillkorpern aus Lochziegeln oder Bimsbeton; ab 1960
teilweise schwimmender Estrich mit Mineralfaser oder Kork als Trennlage

| einschaliges Mauerwerk aus Hohlblocksteinen, Gitterziegeln, Porenbeton oder
Bims

| einfach verglaste Holzfenster oder zweifach verglaste Verbund- oder Kasten-
fenster, die heute nur noch selten im Original vorhanden sind, zum Teil mit Roll-
laden

Abb. 7: Einfaches Wohnhaus aus
den 1950er-Jahren

| Beton-, Rippen- oder Stahlsteindecke zum unbeheizten Dachgeschoss, teil-
weise schon nachtréglich gering warmegedammt

I keine oder nur wenig Warmedammung zwischen den Sparren bei ausgebauten
Dachgeschossen; innere Verkleidung aus Faserzement- oder Holzfaserplatten

Massivbauten 1969 bis 1983

Im Jahr 1977 trat die erste Warmeschutzverordnung, im Jahr 1978 die erste Hei-
zungsanlagenverordnung in Kraft. Die Notwendigkeit des Energiesparens machte
sich damit auch in der Architektur bemerkbar. Im stadtischen Bereich wurden ver-
starkt kompakte Reihenhaussiedlungen mit nachfolgenden Konstruktionsvarianten
errichtet:

| Betondecke mit Trittschalld@mmung unter Estrich

| leichtes Mauerwerk aus Ziegel, Bims, Porenbeton usw. oder schweres Mauer-
werk mit Warmedammverbundsystem

I Holz-, Kunststoff- oder thermisch nicht getrennte Aluminiumfenster mit
2-Scheiben-Isolierverglasung und Rollladen, teilweise heute noch vorhanden

Abb. 8: Doppelhaushilfte aus
den 1970er-Jahren
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| Betondecke mit aufliegender Warmedammung geringer Dammstarke als
oberste Geschossdecke zum unbeheizten Dachgeschoss

| mineralische Warmedammung geringer Dicke zwischen den Sparren bei aus-
gebauten Dachgeschossen; innere Verkleidung aus Gipskartonplatten

| Flachdacher, beliiftet oder unbeliiftet, mit geringer Warmedammung, haufig
bereits aufgrund von Bauschaden saniert

Fertighduser in Holzbauweise 1960 bis 1978

In den 1960er-Jahren kamen zunehmend Fertighduser auf den Markt. Auf einen
massiven Keller wurden die Elemente aufgesetzt und die StoRfugen mit Schienen
oder Leisten abgedeckt. Die Holzleichtbauweise wies — im Verhaltnis zum Massiv-
bau dieser Bauperiode — schon einen guten Warmeschutz auf, jedoch eine eher
geringe Luftdichtheit:

| massive Kellerdecke mit Trittschalld@mmung unter Estrich oder Holzbalken-
decke mit geringer mineralischer Warmedammung zwischen den Holzbalken

| Holzleichtbauwand, die zu einem Teil des Querschnitts Mineralfaserddmm-
platten enthalt, zwischen Dammplatten und Schalung befindet sich eine Luft-
schicht

| Holzfenster mit Einfachverglasung (die heute nur noch selten vorhanden sind)
oder 2-Scheiben-Isolierverglasung und Rollladen

| Holzbalkendecke mit mineralischer Warmedammung mittlerer Dicke zwischen
den Holzbalken als oberste Geschossdecke zum unbeheizten Dachgeschoss

I mineralische Warmedammung mittlerer Dicke (ca. 4 bis 8 cm) und Luftschicht
zwischen den Sparren beim ausgebauten Dachgeschoss; innere Verkleidung
aus Holzfaser- oder Gipskartonplatten

Fertighduser in Holzbauweise nach 1978

In den 1970er-Jahren wurde die Technik der Fertighausherstellung weiterent-
wickelt; die Gebdude waren von auen nicht mehr von Massivbauten zu unter-
scheiden. Die Warmeddammung der Aulenbauteile wurde weiter erhoht:

| massive Kellerdecke mit Trittschallddmmung unter Estrich oder Holzbalken-
decke mit mineralischer Warmedammung zwischen den Holzbalken

| Holzstanderwand mit Mineralfaser zwischen den Holzstandern und zusétzlich
einer AuRendammung mit Riemchen oder Putz als Witterungsschutz

| Holzfenster mit 2-Scheiben-Isolierverglasung und Rollldaden, die heute teilweise
noch vorhanden sind

| Holzbalkendecke mit mineralischer Warmedammung zwischen den Holz-
balken als oberste Geschossdecke zum unbeheizten Dachgeschoss

| mineralische Warmeddmmung zwischen den Sparren beim ausgebauten
Dachgeschoss; innere Verkleidung aus Gipskartonplatten

Abb. 9: Fertighaus aus den 1970er-Jahren

Abb. 10: Modernes verputztes Fertighaus
aus den 1990er-Jahren
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Abb. 11: Stadthaus aus der Griinderzeit

] ‘Hﬂﬁ i

Abb. 12: Siedlungsanlage Borstei, 1924-1929

Abb. 13: Schlichtes Mehrfamilienhaus aus
den 1950er-Jahren
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2.2.2 Mehrfamilienhduser

Griinderzeitbauten um 1900

Die innerstadtischen Gebaude zeichnen sich durch groRe Geschosshéhen und auf
der StralRenseite durch eine feingliedrige Fassade mit Stuckornamenten aus. Man
findet in der Regel folgende Konstruktionen vor:

I Kellerdecke als gemauertes Kappengewdlbe mit Schlacken- oder Sandfiillung
I Vollziegelmauerwerk, in den oberen Geschossen verjiingt

| einfach verglaste Holzfenster, teilweise als Kastenfenster und mit Klappladen,
die heute nur noch selten im Original vorhanden sind

| Holzbalkendecke zum unbeheizten Dachgeschoss mit einer Fiillung aus Sand,
Schlacke, Strohlehm, Asche o. A., manchmal im Laufe der Jahre bereits gering
warmegedammt

I beim ausgebauten Dachgeschoss raumseitig Brettschalung oder Schilfrohr-
matten, verputzt; zum Teil Lehmschlag zwischen den Sparren, keine oder we-
nig Warmedammung zwischen den Sparren

Siedlungsbauten bis 1948

Die langen drei- bis viergeschossigen Geb&dudezeilen wurden haufig durch Erker,
vorgezogene Treppenhduser usw. gestaltet. Folgende AufRenbauteile beschreiben
die einfache Bauweise:

| Kellerdecke als Holzbalkendecke mit Schiittung geringer warmedammen-
der Wirkung bzw. als gemauertes Kappengew®olbe mit Schlackenfillung, nach
1918 verstéarkt auch als massive Decke (Stahlsteindecke, Stahlbetonrippende-
cke)

| ein- oder zweischaliges Ziegelmauerwerk hoher Rohdichte

| einfach verglaste Holzfenster, teilweise Kasten- oder Verbundfenster, die heute
nur noch sehr selten im Original vorhanden sind

I Holzbalkendecke zum unbeheizten Dachgeschoss mit einer Fiillung aus Sand,
Schlacke, Asche o. A. oder massive Decke, manchmal im Laufe der Jahre be-
reits gering warmegedammt

| keine oder geringe Warmedammung zwischen den Sparren beim ausgebauten
Dachgeschoss, sondern raumseitig Holzwolle-Leichtbauplatten o. A.

Mehrfamilienhduser 1949 bis 1968

Die Fassaden der Mehrfamilienhduser dieser Bauperiode sind im Originalzustand
meist ohne architektonischen Anspruch uniform. Die Gebaudehiille wird durch fol-
gende Bauteilaufbauten gekennzeichnet:

I Kellerdecke als Betondecke mit Verbundestrich; ab 1960 teilweise schwim-
mender Estrich mit Mineralfaser oder Kork als Trennlage

| dinnes einschaliges Mauerwerk aus Ziegel, Ziegelsplitt, Hohlblocksteinen,
Gitterziegel, Hochlochziegel, Gasbeton, haufig bereits nachtraglich warmege-
dammt

| einfach verglaste Holzfenster oder zweifach verglaste Verbund- oder Kasten-
fenster, die heute nur noch sehr selten im Original vorhanden sind

I Betondecke zum unbeheizten Dachgeschoss oder Flachdach mit geringer War-
medammung (z. B. Holzwolle-Leichtbauplatten)



Mehrfamilienhdauser 1969 bis 1983
Die Gebaudezeilen sind kiirzer im Vergleich zu den Nachkriegsbauten, die Woh-

nungen haben Balkone und die Dachgeschosse sind haufig zu Wohnungen ausge-

baut. Die Konstruktionen weisen eine geringe Warmedammung auf:
| Betondecke mit schwimmendem Estrich

| Gitter-/Hochlochziegel, Gasbeton, Kalksandstein usw., zum Teil mit Warme-
dammputz oder Betonfertigteilen

| Holz- oder Kunststofffenster mit 2-Scheiben-Isolierverglasung, die heute teil-
weise noch im Original vorhanden sind

| mineralische Warmedammung geringer Dicke zwischen den Sparren beim aus-

gebauten Dachgeschoss

| Flachdach als Betondecke mit geringer Warmedammung

GrofBtafelbauten 1955 bis 1989

GroRtafelbauten wurden zunéchst in Blockbauweise ausgefiihrt, spater dannin
Streifenbauart. Die oft als Hochhauser ausgefiihrten Mehrfamilienhduser haben
einen vergleichsweise geringen Warmeschutz und weisen grofle Warmeverluste
durch Warmebriicken und Luftundichtheiten auf. Ab Mitte der 1960er-Jahre wur-
den die Plattenelemente auch zwei- und dreischalig mit einer Warmeddammung
ausgefiihrt:

| Betonfertigdecke mit schwimmendem Estrich

| AuBenwande aus Gasbeton, Leichtbeton oder Hiittenbims ohne Warmedam-
mung oder mehrschichtige Aulenwande mit geringer Warmedammung, oft
nachtraglich warmegedammt

| Holz- oder Kunststofffenster mit 2-Scheiben-Isolierverglasung, die heute teil-
weise noch im Original vorhanden sind

| Kaltdach aus Betonfertigdecken mit geringer Warmed@mmung

Industrieller Wohnungsbau der ehemaligen DDR
Umfangreiches Archivmaterial insbesondere zum industriellen Wohnungs- und

Gesellschaftsbau der ehemaligen DDR stellt das Informationszentrum Plattenbau
zur Verfligung. Unter » www.bbsr.bund.de, Spezialarchiv Bauen in der DDR - Infor-

mationszentrum Plattenbau finden Sie u. a.:

| Richtlinien fiir Plattenbauten

| eine TGL-Sammlung Technische Richtlinien und Giitevorschriften
| Vorschriften der Staatlichen Bauaufsicht

| diverse Publikationen zum Plattenbau

| ausgewdhlte Grundrisse und Sanierungsldsungen

| ein Bestandsarchiv, das kontinuierlich aktualisiert und ergénzt wird

Abb. 14: Mehrfamilienhaus aus
den 1980er-Jahren

Abb. 15: Plattenbau von 1973, links saniert,
rechts wahrend der Sanierung 2004
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2.2.3 Bewertung der Baualtersklassen anhand der Gebaude-
typologie des deutschen Wohngebaudebestandes

Mit der Deutschen Gebaudetypologie des Instituts fiir Wohnen und Umwelt GmbH
(IWU) in Darmstadt [4] existiert zudem eine umfassende und bei Fachakteuren
allgemein anerkannte Klassifizierung des deutschen Gebadudebestandes nach
Gebaudetypen, Baualtersklassen und energierelevanten Merkmalen. In der Un-
tersuchung zu regionaltypischen Materialien und Bauweisen im Geb&udebestand
[3] werden relevante Daten zum deutschen Wohngebdudebestand zusammenge-
fasst und die Baualtersklassen, die bundesweite Wohnflache der jeweiligen Ge-
b&audetypen sowie der zugehdrige gebaudetypspezifische Heizwarmebedarf Q,,
dokumentiert.

Uber die GroRe des Heizwarmebedarfs existiert somit ein Indikator fiir die energe-
tische Qualitat der baulichen Hiille des entsprechenden Geb&udetyps. Bei Uber-
priifung der Plausibilitat des bedarfsbasierten Energieausweises kann der Aus-
steller diesen gebaudetypspezifischen Heizwarmebedarf in seine Beurteilung und
Qualitatskontrolle miteinbeziehen (siehe Kapitel 3). In Tabelle 1 sind ausgewahlte
Daten der Gebaudetypologie des deutschen Wohngebaudebestandes zusammen-
fassend dargestellt [4].



Baujahr Wohnflache Heizwarmebedarf

bis 1859 46 Mio. m2 256,3 kWh/(m? - a) Typologien von Geb&uden
_ 1860-1918 135 Mio. m? 244,4 KWh/(m? - a) Untergliederung in:
§ 1919 - 1948 150 Mio. m2 197,2 kWh/(m? - a) | Gebaudetyp
% 1949 - 1957 116 Mio. m? 246,8 kWh/(m? - a) I Baujahr
E 1958 — 1968 218 Mio. m? 240,1 kWh/(m? - a)
g 1969-1978 233 Mio. m? 175,7 kWh/(m? - a)
-E 1979 - 1983 110 Mio. m? 117,5 kWh/(m? - a)
Z 1984 - 1994 178 Mio. m? 136,0 kWh/(m? - a)
® 1995 - 2001 158 Mio. m? 104,3 kWh/(m? - a)
2002 - 2009 119 Mio. m? 68,2 kWh/(m? - a)
bis 1859 19 Mio. m? keine Angabe
1860 — 1918 62 Mio. m2 179,7 kWh/(m? - a)
1919 - 1948 82 Mio. m2 139,4 kWh/(m? - a)
5 1949-1957 52 Mio. m2 173,0 kWh/(m? - a)
é 1958 — 1968 76 Mio. m? 95,4 kWh/(m? - a)
E 1969 - 1978 79 Mio. m2 124,0 kWh/(m? - a)
&  1979- 1983 45 Mio. m2 122,9 kWh/(m? - a)
1984 — 1994 85 Mio. m2 85,6 kWh/(m2 - a)
1995 - 2001 80 Mio. m? 68,2 kWh/(m? - a)
2002 - 2009 52 Mio. m2 59,2 kWh/(m? - a)
bis 1859 16 Mio. m? 258,0 kWh/(m? - a)
1860 - 1918 163 Mio. m? 155,9 kWh/(m? - a)
_ 1919-1948 129 Mio. m? 197,0 kWh/(m? - a)
:g 1949 - 1957 125 Mio. m? 175,3 kWh/(m? - a)
E, 1958 — 1968 225 Mio. m? 125,6 kWh/(m? - a)
E 1969 — 1978 169 Mio. m? 133,4 kWh/(m? - a)
% 1979 - 1983 64 Mio. m2 110,4 kWh/(m? - a)
= 1984 - 1994 133 Mio. m? 113,7 kWh/(m? - a)
1995 - 2001 104 Mio. m? 81,7 kWh/(m? - a)
2002 - 2009 39 Mio. m2 48,5 kWh/(m2 - a)
1860 - 1918 35,8 Mio. m? 121,2 kWh/(m? - a)
5 1919-1948 7,9 Mio. m2 151,0 kWh/(m? - a)
é 1949 - 1957 17,0 Mio. m2 147,9 kWh/(m? - a)
é 1958 — 1968 47,1 Mio. m? 129,71 kWh/(m? - a)
E 1969 - 1978 86,7 Mio. m? 109,5 kWh/(m? - a)
=
S 1979-1983 21,9 Mio. m? keine Angabe
% 1984 - 1994 34,8 Mio. m? keine Angabe
& 1995 - 2001 25,5 Mio. m? keine Angabe
2002 - 2009 10,4 Mio. m? keine Angabe
{:, g 1995 - 2001 keine Angabe 103,4 kWh/(m? - a)
I ‘@ 2002 -2009 keine Angabe 104,5 kWh/(m? - a)

Quelle: https://www.iwu.de/fileadmin/publikationen/gebaeudebestand/episcope/2015_IWU_Loga
EtAl_Deutsche-Wohngeb%C3%A4udetypologie.pdf

Tab. 1: Zusammenstellung der Daten zum deutschen Wohngebaudebestand [4]
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2.3 Datenaufnahme Gebaudehiille

Die energetische Qualitat der Gebaudehiille ist ein entscheidender Faktor fiir den
Energiebedarf eines Geb&dudes. Da in der Regel im Gebadudebestand die Bausub-
Gebaudehiille stanz nicht oder nur unzureichend durch Plane und Baubeschreibungen dokumen-
tiert ist, hat der Aussteller des Energieausweises u. a. die Aufgabe, ein korrektes
Aufmal der thermischen Hiillflache vorzunehmen und die warmeddammende Qua-
litat der Bauteile zu ermitteln.

Diese Aufgaben miissen gewissenhaft durchgefiihrt werden, denn nur dann I&sst
sich fiir den Energieausweis ein Energiekennwert berechnen, der fir das Gebau-
de kennzeichnend ist. Die Genauigkeit des Energieausweises und der Modernisie-
rungsempfehlungen wird entscheidend durch die Qualitat der Datenaufnahme be-
stimmt. Die Datenaufnahme sollte auch fiir Dritte nachvollziehbar dokumentiert
werden, damit diese Daten als Grundlage fiir eine Sanierung verwendet werden
konnen.

Die Mindestanforderungen an eine korrekte Datenaufnahme der Gebaudehiille
sind:

Thermische Hiillfliche

Feststellung der beheizten Bereiche und damit Ermittlung der thermischen
Hullflache, die den beheizten Gebaudebereich umschlielt

Plane und Aufmaf}

Detailliertes AufmaR oder Bestimmung aus Plénen zur korrekten Ermittlung der
Flachen von zur thermischen Hiillflache gehorenden Bauteilen sowie des umbauten
Raums und des beliifteten Volumens. Werden Mafle aus Planen verwendet, miissen
diese auf Richtigkeit tiberpriift werden.

Bauteilqualitat

Bestimmung von Bauteilqualitdten durch Feststellung des Aufbaus der zur ther-
mischen Hiillflache gehérenden Bauteile (Wénde, Fenster, Tiiren, Decken und
Décher), ggf. mit einer detaillierten Untersuchung der vorhandenen Bauteile
bezuglich Baustoffschichten, Materialien und deren Dicke (Transmissionswarme-
verluste) sowie der Energiedurchlassgrade der Verglasung und ggf. des Strahlungs-
absorptionsgrades nicht transparenter Bauteile (solare Warmegewinne).

Warmebriicken

Erfassung von Warmebriicken und damit tibermaRiger Warmeabfliisse aus
dem Gebadude

Luftdichtheit

Beurteilung der Luftdichtheit der Gebdudehiille und damit Feststellen von Undichtigkeiten
in der thermischen Hiillflache, die zu Warmeverlusten fiihren

Abb. 16: Mindestanforderungen an eine korrekte Datenaufnahme der Geb&udehiille
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Stellt der Eigentiimer des Geb&udes fiir die Berechnung des Energieausweises
Pléne oder Baubeschreibungen zur Verfligung, diirfen diese der Berechnung zu-
grunde gelegt werden. Der Aussteller des Energieausweises muss sich allerdings
davon liberzeugen, dass die Unterlagen auf dem aktuellsten Stand sind.

Zu beachten ist dabei, dass Gebaude nicht nur im Laufe der Jahrzehnte ihres Be-
stehens an-, um- und ausgebaut werden, sondern haufig schon wahrend der Bau-
phase anders ausgefiihrt worden sind, als sie geplant wurden.

Neben einer detaillierten Datenaufnahme sind verschiedene Vereinfachungen bei
der Datenaufnahme zuléssig. Diese sind in der Bekanntmachung [1] enthalten und
werden im Detail in Kapitel 2.5 vorgestellt.

2.3.1 Bestimmung der thermischen Hiillflache

Bevor die Flachen und Bauteilqualitdten eines Gebaudes ermittelt werden kdnnen,
muss die thermische Hiillflaiche des Gebaudes festgelegt werden. Bei der energe-
tischen Betrachtung eines Gebaudes grenzt die thermische Hiillflache den beheiz-
ten Bereich vom unbeheizten Bereich bzw. vom AufRenbereich ab und stellt in der
Regel die vorhandene oder anzunehmende Ddmmebene dar. Die Festlegung der
thermischen Hiillflache eines Geb&dudes hat einen besonders hohen Einfluss auf
den berechneten Priméarenergiebedarf des Energieausweises. Die Entscheidung,
ob Bereiche eines Geb&dudes auBerhalb oder innerhalb der thermischen Hiillflache
liegen, muss deshalb mit groBter Sorgfalt getroffen werden.

Beheizter Bereich und warmeiibertragende Umfassungsfliache

Fir die Berechnung des Energieausweises von Wohngebauden ist es hilfreich, ein
Gebaudemodell zu bilden, das mindestens die beheizten Raume einschlielt. Alle
zugehorigen Bauteile dieses Gebdudemodells miissen bei der Datenaufnahme be-
riicksichtigt werden. Um ein solches Modell erstellen zu konnen, befinden sich un-
ter Umstanden zusatzlich auch unbeheizte Rdume innerhalb dieses beheizten Be-
reichs (siehe Abbildung 16).

Waschen Waschen

Keller Keller
Biiro
A W
B C
Garage Garage
beheizt Bereich des Gebdudemodells
unbeheizt [ thermische Hiillfliche

Abb. 17: Grundriss beheizte und unbeheizte Bereiche, thermische Hiillflaiche

Thermische Hiillflache

Kennzeichnen Sie bei der Begehung
des Gebaudes mit einem Marker die
beheizten Bereiche und ihre Grenzen
als thermische Hiillflache in Grundris-
sen und Schnitten!
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beheizter Bereich

Treppenhaus

unbeheizter Bereich
W thermische Hiillflache

Abb. 18: Schnitt, thermische Hilllflache,
unbeheiztes Treppenhaus
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Fir die Festlegung miissen zunédchst die beheizten Bereiche des Gebaudes iden-
tifiziert werden. Dafir ist es zwingend erforderlich, dass der Aussteller des Ener-
gieausweises nicht nur das Gebaude von auflen betrachtet und aufmisst, sondern
auch alle Etagen begeht. Es spielt fiir die Berechnung keine Rolle, welches Tempe-
raturniveau fiir die Raume oder Bereiche tatsachlich eingestellt ist. Die komplexe
Nutzung eines Gebaudes mit den unterschiedlichen Temperaturniveaus wird im
Energieausweis nicht abgebildet. Unabhangig vom tatsachlichen Nutzerverhalten
und von den eingestellten Temperaturen in einem Gebaude wird fiir die Berech-
nung des Energieausweises eine Innentemperatur von 19 °C (nach DIN V 4108-6)
bzw. 20 °C (nach DIN V 18599) zugrunde gelegt.

In den meisten Geb&uden gibt es Rdume und Bereiche, die zwar nicht beheizt wer-
den, aber dennoch der thermischen Hiillflache zugeordnet werden kénnen. Der
konkrete Umgang mit diesen Flachen und deren Zuordnung ist immer im Einzelfall
zu priifen. Die folgenden Fragen und Antworten geben eine Hilfestellung fiir den
konkreten Umgang und die mogliche Zuordnung einzelner Bereiche:

Sind unbeheizte Treppenhduser dem beheizten Bereich innerhalb der thermi-
schen Hiillflache zuzuordnen?

Unbeheizte Treppenhauser sollten in der Regel dem beheizten Bereich zugeord-
net werden, da die konstruktive Warmeschutzebene meist in der Treppenhausau-
Renwand verlduft. Dabei sind bei der Datenaufnahme die Bauteile des kompletten
Treppenhauses mit eventuellen Treppenauf- und -abgangen zu beriicksichtigen
(siehe Abbildungen 16 und 17).

Zahlen auch unbeheizte Raume, die sich im Raumverbund zu beheizten Raumen
befinden, zum beheizten Bereich innerhalb der thermischen Hiillflache?

Zu unbeheizten Rdumen, die sich im Raumverbund zu beheizten Raumen oder Be-
reichen befinden, gehdren beispielsweise Hausflure und Dielen mit nicht dicht
schlieBenden Tiiren oder offenen Durchgangen. Sie gehdren zum beheizten Be-
reich und liegen innerhalb der thermischen Hiillflache. Gleichzeitig sind Wande un-
beheizter Raume Teil der thermischen Hiillflache, wenn sie zum Raumverbund be-
heizter Rdume gehoren.

Im Keller eines Gebaudes sind in einem Raum Heizkorper installiert, jedoch wird
dieser Raum nicht beheizt. Zahlt der Raum im Keller zum beheizten Bereich in-
nerhalb der thermischen Hiillfliche oder nicht?

Da dieser Raum fest installierte Heizkorper hat und damit auf eine vorgegebene
Soll-Temperatur beheizt werden kdnnte, ist er dem beheizten Bereich innerhalb der
thermischen Hiillflache zuzuordnen.

Konnen in bestimmten Fillen unbeheizte Raume dem beheizten Bereich inner-
halb der thermischen Hiillfliche zugeordnet werden, wenn dadurch z. B. eine
vereinfachte Datenaufnahme moglich wird?

Kleine unbeheizte Rdume konnen der Flache innerhalb der thermischen Hiillflache
zugeordnet werden, wenn der gesamte Heizenergiebedarf des Gebdudes sich um
nicht mehr als 5 Prozent dndert. Diese Raume werden zum beheizten Bereich ge-
zdhlt, um ein moglichst einfaches Gebdudemodell abzubilden und die Datenauf-
nahme zu vereinfachen. So kdnnte z. B. ein unbeheizter Abstellraum im ansonsten
beheizten Kellerraum vereinfachend der thermischen Hiille zugeordnet werden.



Gehort ein innen liegender Kellerabgang bei einem unbeheizten Keller zum be-
heizten Bereich innerhalb der thermischen Hiillfliche oder nicht?

Bei einem unbeheizten Keller ist zu unterscheiden, ob der Kellerabgang geschlos-
sen oder offen ist. Ist der Kellerabgang mit dicht schlieRenden Tiiren geschlossen
und wird nicht mit beheizt, zahlt er nicht zum beheizten Bereich. In Féllen, in denen
der Kellerabgang offen ist und das Treppenhaus dem beheizten Bereich zugeord-
net wird bzw. der Kellerabgang offen direkt aus der Wohneinheit in den Keller fiihrt,
ist der Kellerabgang dem beheizten Bereich innerhalb der thermischen Hiillflache
zuzuordnen. Im Rahmen der vereinfachten Datenaufnahme (siehe Kapitel 2.5) ist
das Ubermessen des Kellerabgangs zuléssig. Fiir den Rechengang miissen keine
Korrekturen vorgenommen werden.

Wann zahlt ein Aufgang in unbeheizte Dachraume zum beheizten Bereich inner-
halb der thermischen Hiillflache?

Bei einem unbeheizten Dach ist hier ebenso wie beim Kellerabgang zu priifen, ob
der Dachaufgang offen oder geschlossen ist. Die Einschatzung, wann ein Aufgang
in den unbeheizten Dachraum zum beheizten Bereich innerhalb der thermischen
Hillflache gezahlt wird, erfolgt nach gleichen Kriterien wie bei der Zuordnung ei-
nes innen liegenden Kellerabgangs. Im Rahmen der vereinfachten Datenaufnahme
(siehe Kapitel 2.5) ist das Ubermessen des Dachaufgangs zuldssig. Fiir den Re-
chengang miissen keine Korrekturen vorgenommen werden.

Generell gilt fiir den Gebaudebestand, bei dem Warmedammschichten fehlen: Der
beheizte Bereich ist so festzulegen, wie er nach einer mdglichen Warmedamm-
MaRnahme aussehen kénnte. Diese Uberlegung vereinfacht den Umgang mit
Treppenhausern, Abseiten, Spitzboden u. A.

2.3.2 Detailliertes Aufmaf}

Bevor der Aussteller mit dem Aufmal des Gebaudes beginnt, sollte er den Auftrag-
geber nach eventuell vorhandenen Planen des Geb&udes fragen. Auch wenn diese
unvollsténdig oder durch spatere BaumalRnahmen nicht mehr aktuell sind, redu-
zieren sie den Aufwand fiir das AufmaR des Gebdudes entscheidend. Auch fiir die
Kalkulation des Honorars benétigt der Aussteller diese Informationen, da eine Be-
gehung des Geb&udes und das neu zu erstellende korrekte Aufmal - je nach Gro-
Re und Gliederung des Objekts — mehrere Stunden bis Tage in Anspruch nehmen
konnen.

Aufmal der thermischen Hiillflache
Ist das Gebdaudemodell festgelegt worden und damit die thermische Hiillflache de-
finiert, miissen die Bauteile der Hiillflache aufgemessen werden.

Das GEG verweist bei der Ermittlung der thermischen Hillflache auf die Norm DIN
V 18599-1: 2018-09 Abschnitt 8. Demnach ben6tigt man zur Bestimmung des
Heizenergiebedarfs des Gebaudes die AuBenmaRe aller Bauteile der warme-
iibertragenden Hiillflache.

Plane und Aufmaf
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Zum AulRenmal gehoren alle warmetechnisch relevanten Elemente des Bauteils.
So endet die AuBenwand bei einer vorgehédngten Fassade auf der &uReren Damm-
ebene. Fiir das Aufmal werden die Luftschicht und die Vorhangfassade nicht be-
riicksichtigt.

I Abweichung vom AuRenmal bei unteren Gebadudeabschliissen: Die Grenzen
bei erdreichberiihrten Bauteilen und Bauteilen zu unbeheizten Raumen werden
in der DIN EN 1SO 13370 definiert. Demnach endet das Aufmal von unteren
Gebaudeabschliissen bereits auf der Rohdecke.
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— 1
— 2
1 Putz
2 Dammung

7 Rohdecke 3 Mauerwerk

2 D&mmung 4 Vorhangfassade

Abb. 19: Schnitt, vertikales Aufmal Abb. 20: Grundriss, horizontales Aufmal}
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Messgerite fiir das Aufmafd
Fir das Aufmal vor Ort ist es sinnvoll, entsprechende Messgerate zur Hand zu
haben. Je detaillierter das AufmaR, desto genauer wird der entsprechende Ener-

giekennwert des realen Gebaudes ermittelt. Hinweise zu den zuldssigen Vereinfa-
chungen beim AufmalR sind in Kapitel 2.5 ausfihrlich beschrieben.

Beim AufmaB sollten neben der Beachtung einer moglichst hohen
MaRgenauigkeit auch die folgenden Hinweise beriicksichtigt werden:

Fenster: Fensterflachen werden aus den lichten Maueréffnungsmalen ermit-
telt; d. h., es gilt das Mauer6ffnungsmaR, bei dem das Fenster angeschlagen
wird. Da bei Gebduden im Bestand die Fensterrahmen in der Regel eingeputzt
oder verkleidet sind, kann die Einbaufuge durch einen Zuschlag von 5 cm zum
gemessenen Wert des inneren lichten Fenstermales beriicksichtigt werden,
wenn die Daten nicht im Plan verzeichnet sind. Bei der vereinfachten Datenauf-
nahme kann die Fensterflache auch pauschal mit 20 Prozent der Wohnflache
angenommen werden. Bei Gebauden mit auffallig grolRer oder kleiner Fenster-
flache ist eine genaue Ermittlung jedoch empfehlenswert.

Rollladenkasten: Die Flache eventuell vorhandener Rollladenkasten muss ge-
sondert erfasst werden bzw. darf bei der vereinfachten Datenaufnahme mit 10
Prozent der Fensterflache angesetzt werden (siehe Kapitel 2.5).

Verschiedene Bauteilkonstruktionen: Unterschiedliche Bauteilkonstruktionen
missen gesondert erfasst werden (z. B. Wand aus Naturstein im Erdgeschoss,
andere Geschosse mit verputzter Vollziegelwand oder Fachwerk).

Warmebriicken: Soll eine detaillierte Warmebriickenberechnung durchgefiihrt
werden (siehe Kapitel 2.3.4), sind die Langen aller Warmebriicken aufzumessen.

Fassadenvor- und -riickspriinge, Erker, Loggien: Vor- und Riickspriinge in den
Fassaden sollten mit ihren verschiedenen Bauteilen und deren Orientierungen
aufgemessen und dokumentiert werden. Vor- und Riickspriinge in der Fassade

bis zu 50 cm diirfen bei der vereinfachten Datenaufnahme ibermessen werden
(Abbildung 21).

30 cm I

70 cm

Abb. 21: Beispielgrundriss Erdgeschoss mit Vor- und Riickspriingen unterschied-
licher Abmessungen

Bei mehrgeschossigen Gebauden lasst
sich die Geschosshohe mit einer Ge-
nauigkeit von 10 bis 20 cm feststellen,
indem eine Person z. B. ein 2 m langes
Malband aus einem Fenster im obers-
ten Geschoss hangt und die zweite Per-
son die Fassade fotografiert. Auf dem
Bild kann man dann die Hohen der Fens-
ter und Geschosse ablesen.
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Steildach und Dachgauben: Dachgauben miissen exakt und unter Berlicksich-
tigung der Abmale der einzelnen Bauteile aufgemessen werden. Die Neigung
von z. B. Dachflachen darf bei der vereinfachten Datenaufnahme (siehe Kapitel
2.5) mathematisch auf 0°, 30°, 45°, 60° oder 90° gerundet werden.

Innenwande und -tliren: Ein korrektes AufmaR beinhaltet das Ausmessen von
Innenwanden und -tiiren, z. B. bei innen liegenden Kellerabgangen - vorausge-
setzt, der Keller ist unbeheizt. Im Rahmen der vereinfachten Datenaufnahme
ist das Ubermessen des Kellerabgangs zul&ssig.

Heizkorper: Auch Heizkodrpernischen werden bei der Energiebilanz berticksich-
tigt und sind daher aufzumessen. Bei der vereinfachten Datenaufnahme wer-
den sie mit einem Drittel der Fensterflache angesetzt.



2.3.3 Bestimmung von Bauteilqualitdaten

Die Summe der Produkte aus den Bauteilflachen der thermischen Hiillflache und
ihren Warmedurchgangskoeffizienten (U-Werten) bestimmt malgeblich den Heiz-
warmebedarf des untersuchten Geb&dudes und somit auch die Genauigkeit des
Energieausweises. Wahrend die Bauteilflachen mit einem korrekten Aufmal hinrei-
chend genau bestimmt werden konnen, ist die Ermittlung der warmedammenden
Qualitat der AuBenbauteile erheblich schwieriger. Visuell ist nur die Bestimmung
der Fensterqualitdt mit ausreichender Genauigkeit festzustellen. Opake Bauteile
wie Wande und Déacher sind dagegen in der Regel von innen und aulen verkleidet
und geben visuell kaum Hinweise auf ihre warmedammende Qualitét. Vorhandene
Dammschichten kénnen unwirksam sein, wenn sie durchfeuchtet, hinterliiftet oder
zusammengefallen sind. In diesen Féllen kann die Ddmmschicht ihre Aufgabe nicht
mehr erfiillen und darf fir die Bilanzierung nicht beriicksichtigt werden.

Methoden zur Ermittlung des Warmedurchgangskoeffizienten

Hinzuziehen von Bauantrag, Baubeschreibung, alten Normen und Verordnungen,
Herstellerunterlagen

Bei der Bestimmung der Warmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) der AuBen-
bauteile ist es hilfreich, wenn der Bauantrag mit der Baubeschreibung noch vor-
handen ist. Die Baubeschreibung gibt Hinweise auf die verwendeten Baumate-
rialien und eventuell vorhandene zusatzliche Schichten aus Warmeddmmstoffen.
Da es jedoch in der Praxis moglich ist, dass die tatséchliche Ausfiihrung von der
Baubeschreibung abweicht oder nachtréglich Anderungen vorgenommen wurden,
sollte der Aussteller die Angaben sorgfaltig vor Ort tiberpriifen.

Bei Gebauden, die nach 1952 errichtet wurden, kann davon ausgegangen werden,
dass zumindest der Mindestwarmeschutz der damals geltenden DIN 4108 fiir die
AuBenbauteile eingehalten wurde. Im Jahr 1977 trat die 1. Warmeschutzverord-
nung in Kraft, deren Einhaltung bei der Abgabe des Bauantrags nachgewiesen wer-
den musste. Weitere verscharfte Anforderungen an die Warmedurchgangskoeffi-
zienten der AuRenbauteile traten mit den Novellierungen der Warmeschutzverord-
nung in den Jahren 1984 und 1994 in Kraft. Ab 2002 regelte die Energieeinsparver-
ordnung die Anforderungen an die Warmedurchgangskoeffizienten der AuBenbau-
teile, welche 2007 und 2014 wiederum novelliert wurden. Bei Geb&auden, die nach
1977 gebaut wurden, lassen sich daher die Warmedurchgangskoeffizienten aus
dem Warmeschutznachweis — sofern vorhanden - ermitteln.

Der Aussteller sollte bei der Vor-Ort-Begehung priifen, ob die Bauteilqualitdten durch
Sanierung oder Umbau verdndert wurden. Bei allen dlteren Gebauden und bei feh-
lenden Unterlagen koénnen fiir die verwendeten Baumaterialien nur bauzeittypische
Warmeleitzahlen fiir die Berechnung angesetzt werden (siehe Kapitel 2.5).

Vor-Ort-Bestimmung von Aufbauten der AuBenbauteile
Folgende Mdglichkeiten gibt es, um beispielsweise den Aufbau der AuRenbauteile
vor Ort zu bestimmen:

I Aufmessen von Bauteildicken vor Ort (z. B. an Fenster- bzw. Turlaibungen oder
an der Decke des unbeheizten Kellers im Treppenauge)

| Fragen an den Eigentimer bzw. Mieter Gber frei zugangliche Stellen im Haus,
um die Bauteilquerschnitte zu erkennen (z. B. vom Spitzboden aus die Wéarme-
déammung der Dachschrage erkennen und deren Dicke bestimmen)

Bauteilqualitat

Unter Umstédnden kann an frei zugéng-
lichen Stellen im Haus festgestellt
werden, welche Bauteilaufbauten vor-
liegen. Vom unausgebauten Dachbo-
den kann haufig der obere unverputzte
Wandabschluss eingesehen werden,
um festzustellen, welche Steine ver-
baut wurden.

Da sich in der Praxis die typischen Bau-
weisen zeitlich tiberlappen und zu-
dem regionale Besonderheiten auf-
treten, konnen auch Konstruktionen
angesetzt werden, fiir die die Bau-
altersklasse nicht dem Gebaude-
baujahr entspricht, die jedoch mit der
tatsachlichen Ausfiihrung besser iber-
einstimmen.

Es ist zuldassig und erwiinscht, die War-
medurchgangskoeffizienten unter-
schiedlicher Bauteile mit verschiede-
nen Methoden zu ermitteln. Ziel ist,
einen moglichst exakt berechneten
Primarenergiebedarf fiir das Gebaude
zu ermitteln.
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Der Aussteller sollte Eigentiimer und
Mieter immer danach befragen, ob im
Laufe der Zeit Bauteilflaichen mit einer
zusatzlichen Dammschicht versehen
wurden. Schon eine 2 cm dicke Warme-
dammung fiihrt bei einer ungedamm-
ten Betondecke zu einer Halbierung des
Warmedurchgangskoeffizienten. Eine
Tabelle zur Beriicksichtigung unter-
schiedlicher Dammstoffdicken in Ab-
hangigkeit vom Urzustand des Bauteils
findet sich in Kapitel 2.5.

Die Abbildungen 22 bis 25 ermdglichen
die einfache Bestimmung von U-Werten
fiir AuBenwande aus haufig im Bestand
anzutreffenden Baustoffen.
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Fragen an den Eigentiimer bzw. Mieter liber nachtragliche warmedammende
MaRnahmen an Bauteilen (z. B. Innenddmmung der AuBenwé&nde mit Verbund-
platten aus Polystyrol und Gipskarton)

Fragen Uber die Bauteilaufbauten, die der Eigentiimer bzw. Mieter bei Renovie-
rungs- oder Sanierungsarbeiten feststellen konnte (z. B. die Farbe des Bohr-
staubs, um daraus auf das Material der AuBenwand zu schlieRen)

Hinzuziehen von Literatur

Wenn Materialien und Schichtdicken der Bauteilaufbauten bestimmt werden konn-
ten, sind die U-Werte entsprechend den giiltigen Regeln der Technik zu ermitteln.
In folgender Literatur finden Sie umfangreiche Hilfestellungen zur Ermittlung von
U-Werten:

Eine anschauliche Erlduterung der Bestimmung von Warmedurchgangskoeffi-
zienten von homogenen und inhomogenen Bauteilen findet man z. B. im ,RWE
Bau-Handbuch” [5]. Auch die fiir die Berechnung notwendigen Warmeleitfahig-
keiten der Baustoffe sind in diesem Werk aufgefiihrt.

Eine Sammlung historischer Bauteilkonstruktionen mit Schichtdicken und U-
Werten findet sich in der Broschiire ,U-Werte alter Bauteile” [2].

Naherungswerte des U-Wertes lassen sich auch aus Grafiken als Funktion des
Materials, der Bauteildicke und der Rohdichte ablesen. Die Grafiken in den Ab-
bildungen 22 bis 25 geben die Werte fiir die gdngigsten Bauteilaufbauten wie-
der; eine ausfiihrliche Zusammenstellung findet sich z. B. im ,Handbuch der
Bauerneuerung” [7].

Beispielhafte Bauteilaufbauten von AufRenbauteilen bundesweit werden in der
Untersuchung ,Erfassung regionaltypischer Materialien im Geb&dudebestand
mit Bezug auf die Baualtersklasse und Ableitung typischer Bauteilaufbauten”
des ZUB Kassel, April 2009 [3], dokumentiert (siehe Kapitel 2.5).

Beispiele fiir U-Werte von haufig verwendeten Baustoffen bei AuBenwanden

Wiéarmedurchgangskoeffizient U in W/(m?K)

2,5

1,5

0,5

0 10 20 30 40 50 60

Wanddicke s in cm
1 2.000 kg/m3 0,96 W/(m-K)

2 1.400 kg/m?, 0,58 W/(m-K)

Abb. 22: Voll-, Hohlziegel
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Abb. 23: Kalksandstein

2,5

1,5

Warmedurchgangskoeffizient U in W/(m?-K)

0,5

0 10 20 30 40 50 60

Wanddicke s in cm
1 800 kg/m3 0,29 W/(mK)

2 600kg/m? 0,24 W/(m-K)

Abb. 24: Porenbeton-Blockstein
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Abb. 25: Vollbl6cke aus Naturbims
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Wenn Bauteilaufbauten nicht zu ermitteln sind, kann der Energieausweis auch

I unter Verwendung der Altbaudatenbléatter der Untersuchung zu regionaltypi-
schen Materialien und Bauweisen [3], auf deren Anwendung in der Bekanntma-
chung zur Datenaufnahme im Wohngebaudebestand [1] explizit hingewiesen
wird, oder

I mit den Pauschalwerten nach der Bekanntmachung zur Datenaufnahme im
Wohngeb&udebestand [1] in Abhangigkeit von der Baualtersklasse erstellt wer-
den (siehe jeweils Kapitel 2.5).

Kennwerte, Grafiken und Praxistipps fiir die Analyse einzelner Bauteile
Nachfolgend werden fiir alle Bauteile der warmetiibertragenden Umfassungsfla-
che Kennwerte, Grafiken und Praxistipps zur Bauteilanalyse sowie zur méglichst
exakten Ermittlung der U-Werte zusammengefasst.

Bauteile gegen Erdreich oder Keller

Bei der Beurteilung von Gebauden, die nach 1977 gebaut wurden, ist es hilfreich,
die gesetzlichen Anforderungen an die Maximalwerte der Warmedurchgangsko-
effizienten U nach der jeweils geltenden Warmeschutzverordnung zu kennen. Mit
anderen Werten sollte nur gerechnet werden, wenn der Bauteilaufbau exakt ermit-
telt werden kann oder schon bei der Bauerstellung ein Warmeschutz, wie er z. B. bei
Niedrigenergiegebduden lblich ist, im Warmeschutznachweis dokumentiert wurde.

U-Werte fiir Bauteile gegen Erdreich oder Keller nach
der Warmeschutz- und der Energieeinsparverordnung

Maximalwert des Warmedurchgangs-

Warmeschutzverordnung von koeffizienten in W/(m? - K)

1977 0,80*
1977 0,90**
1984 0,55
1994 0,35%**

Energieeinsparverordnung von
2002 0,40
2009 0,30

* Nur Kellerdecken zu unbeheiztem Keller
** Wénde und Decken < 500 m? zu Erdreich
*** Nur bei vorhandenem Bauteilnachweis fiir kleine Wohngeb&ude nach WSchV0 95

Tab. 2: Anforderungen der Warmeschutz- und der Energieeinsparverordnungen an
U-Werte fiir Bauteile gegen Erdreich oder Keller

Wande und Boden gegen Erdreich bestehen — aus statischen Griinden - in

der Regel aus massiven Materialien hoher Rohdichte. Ihr Warmedurchgangs-
koeffizient liegt in Abh&ngigkeit von Bauteildicke und Material zwischen 2,0 und
4,0 W/(m?2 - K), wenn keine zusétzliche Dammschicht vorhanden ist. Erst durch
eine zusatzliche Warme- und/oder Trittschallddmmung werden kleinere Warme-
durchgangskoeffizienten erreicht.

Werden Kellerrdume als Wohnraume genutzt, sind zuséatzliche Dammschichten die
Regel. Ohne ausreichende Warmedammung wiirde es zu Kondensat auf der Bauteil-
oberflache kommen, was wiederum eine Nutzung als Wohnraum ausschlief3t.



Kellerdecken werden entweder als massives Bauteil (Kappengewdlbe, Beton-, Rip-
pen- oder Stahlsteindecke) oder als Holzbalkendecke ausgefiihrt. Wurden keine
zuséatzlichen Warmedamm-Malnahmen durchgefiihrt, fiihren die Altbaudatenblat-
ter der Untersuchung zu regionaltypischen Bauweisen (siehe Kapitel 2.5) oder die
Pauschalwerte nach Kapitel 2.5 zu hinreichend genauen Ergebnissen. Zusatzliche
Warme- oder Trittschallddmmschichten miissen jedoch entsprechend den Tabel-
len in Kapitel 2.5 oder durch eine exakte Berechnung beriicksichtigt werden.

AuBenwinde

Man unterscheidet AuBenwande alter Bausubstanz nicht nur nach ihrer Dicke und
ihrem Material, sondern auch nach ihrem Schichtaufbau. Neben dem monolithi-
schen Mauerwerk aus Steinen unterschiedlichen Formats gibt es im Bestand auch
AuBenwande, die aus mehreren hintereinanderliegenden Schichten bestehen. Die-
se mehrschichtigen Aufbauten sind aus verschiedensten Griinden gewahlt wor-
den, z. B. eine Innen- oder AuBendammung zur Verbesserung des Warmeschutzes
oder eine Verklinkerung bzw. Plattenverkleidung als Witterungsschutz.

Weiterhin gibt es AuRenwande, die aus verschiedenen nebeneinanderliegenden
Schichten bestehen. Das bekannteste Beispiel ist das Fachwerk, welches aus dem
tragenden Holzfachwerk und den Ausfachungen aus Strohlehm oder Mauerwerk
besteht.

Gebéude, die nach 1977 errichtet wurden, durften fiir die AuBenwande folgende
Warmedurchgangskoeffizienten U nicht iberschreiten:

U-Werte fiir AuBenwande nach der Warmeschutz-
und der Energieeinsparverordnung

Maximalwert des Warmedurchgangs-

Wérmeschutzverordnung von koeffizienten in W/(m? - K)

1977 0,90*
1984 0,60
1994 0,50**

Energieeinsparverordnung von
2002 0,35
2009 0,24
* Mittlerer, gerundeter U-Wert bei einem Fensterfldchenanteil von 25 Prozent
** Nur bei vorhandenem Bauteilnachweis fiir kleine Wohngeb&ude nach WSchV095

Tab. 3: Anforderungen der Warmeschutz- und der Energieeinsparverordnungen an
U-Werte fiir AuBenwénde
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Bei monolithischem Mauerwerk lasst
sich durch Befragen des Eigentiimers
bzw. der Mieter feststellen, aus wel-
chem Material die AuRenwand besteht:

| Bohrstaub rot: Ziegel

| Bohrstaub grau und geringer
Widerstand beim Bohren: Bims

| Bohrstaub weill und Widerstand
beim Bohren: Kalksandstein

| Bohrstaub weil und geringer
Widerstand beim Bohren:
Porenbeton
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Eine hinreichend exakte Bestimmung des Bauteilaufbaus ist bei AuRenwénden
nicht immer mdoglich. Gut bestimmen lassen sich aber in der Regel:

I monolithische Wande, deren Material aus der Baubeschreibung oder durch Un-
tersuchungen vor Ort bekannt ist. Wenn die Rohdichte nicht bekannt ist, sollte
die Warmeleitfahigkeit einer eher hohen Rohdichte bei der Berechnung bzw. bei
der Ermittlung aus Tabellen oder Grafiken angesetzt werden [7].

| Wande mit einer Luftschicht zwischen tragendem Mauerwerk und Vormauer-
schale. Vom Dachboden bzw. von der Abseite aus kann der Querschnittsauf-
bau der AuBenwand meistens eingesehen und ausgemessen werden.

| Wande mit Warmedammung: Wenn man an AuBenwénde mit einer innen oder
auBen liegenden Warmedammeschicht klopft, klingt diese in der Regel hohl. Au-
Rerdem kann man die Ddmmstérke meist im Sockelbereich oder im Bereich
der Eingangstiir ausmessen.

| Holzstander- oder Holztafelwande von Fertighdusern, da in der Regel die War-
medurchgangskoeffizienten den Unterlagen der Hersteller zu entnehmen sind,
weil diese seit Jahrzehnten die gegeniiber dem Massivbau bessere Warme-
dammung dieser Bauweise als Werbeaussage benutzen.

Zweischalige AuRenwande mit Luftschicht, wie sie hdufig im Gebdudebestand an-
zutreffen sind, konnen bei Gesamtwanddicken ab 34 cm mit U = 1,4 W/(m? - K)
bzw. bei Wanden, die dicker als 50 cm sind, mit U = 1,3 W/(m? - K) in der Energiebi-
lanz berlcksichtigt werden.

Fachwerkwande weisen trotz ihrer im Vergleich zum massiven schweren Mauer-
werk gut warmedammenden Materialien Warmedurchgangskoeffizienten von etwa
1,0 bis 2,0 W/(m? - K) auf (Abbildung 25). Dies ist darauf zuriickzufiihren, dass die
Wanddicken in der Regel nur 10 bis 15 cm betragen und nur bei wenigen mehrge-
schossigen historischen Gebauden dickere Fachwerkwande anzutreffen sind.
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— — Eichenfachwerk, Vollziegel, 0,89 W/(m?- K)
---- Fichtenfachwerk, Vollziegel, 0,89 W/(m?- K)

Abb. 26: U-Werte als Funktion der Bauteildicke und der Fachwerkart, aus ,Hand-
buch der Bauerneuerung” [7]

Findet der Energieberater keine Informationen, die die Bauteilkonstruktion naher
beschreiben, kann er auf die Altbaudatenblatter der Untersuchung zu regionaltypi-
schen Bauweisen oder auf die standardisierten Pauschalwerte fiir AuRenwénde in
Abhangigkeit von der Baualtersklasse zurlickgreifen (beides siehe Kapitel 2.5).



Laboruntersuchungen

Alternativ kann die Rohdichte vorhandener Wande und anderer Baustoffe wie Putz
oder Mortel anhand von Materialproben im Labor ermittelt werden. Dieser ermit-
telten Rohdichte kann dann ein Durchschnittswert fiir die Warmeleitfahigkeit tro-
ckener Baustoffe anhand DIN 4108-4 zugeordnet werden. Vorteil einer Laborun-
tersuchung ist, dass gleichzeitig die Materialfeuchtigkeit der Baustoffprobe be-
stimmt und das Feuchteverhalten hinsichtlich der Auswahl spéterer Instandset-
zungs- und Abdichtungsverfahren weiter untersucht werden kann.

Fenster und Fenstertiiren
Fenster und Fenstertiiren kénnen durch visuelle Begutachtung vor Ort ausreichend
genau beschrieben werden. Der Rahmen besteht aus Holz, Kunststoff, Aluminium

oder Stahl bzw. aus einer Kombination dieser Materialien.

Prinzipskizze

Einfachfenster mit
Einfachverglasung

Einfachfenster mit
Isolierverglasung

Rahmenmaterial
Holz/Kunststoff

Rahmenanteil in %

U, in W/(m?K) bei
U, = 5,7 W/(m>K)
U, = 1,8 W/(m>K)

Aluminium (thermisch nicht getrennt)

Rahmenanteil in %

U, in W/(m2K) bei
U, = 5,7 W/(m>K)
U, = 5,7 W/(m?*K)

10 518 10 57
20 4,9 20 5,7
30 4,5 30 57
40 41 40 57

Rahmenanteil in %

U, in W/(m?K) bei
U, = 3,2 W/(m?K)
U, = 1,8 W/(m>K)

Rahmenanteil in %

U, in W/(m?K) bei
U, = 3,2 W/(m*K)
U, = 5,7 W/(m?*K)

10 3,1 10 3,5
20 29 20 3,7
30 2,8 30 4,0
40 2,6 40 4,2
Verbundfenster Rahmenanteil in % U, in W/(m?K) bei
mit 2 Einfachver- U, =2,8 W/(m*K)
glasungen U, = 1,0 W/(m?K)
10 2,6
20 2,4
30 2,3
40 21
Kastenfenster Rahmenanteil in % U, in W/(m?K) bei
mit 2 Einfachver- U, = 2,8 W/(m?>K)
glasungen U, = 0,8 W/(m?K)
10 2,6
20 2,4
30 2,2
40 20

Tab. 4: Warmedurchgangskoeffizienten U, fiir das Fenster, U, fiir die Verglasung und U; fiir den Rahmen bei Fenstern und
Fenstertiiren zur Einschétzung der vorhandenen Bausubstanz [7]
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Bei bestehenden Fenstern kann mittels
eines Feuerzeugs die Anzahl der Glaser
und eine eventuell vorhandene Sonnen-
schutz- oder Warmeschutzverglasung
bestimmt werden. Dazu halt man das
Feuerzeug an die Scheibe, sodass sich
die Flamme bei z. B. einer 2-Scheiben-
Verglasung viermal spiegelt (siehe
Abbildung 4). An der anders gefarbten
Flamme erkennt man die Beschichtung
einer Sonnenschutzverglasung (liegt auf
der Innenseite der dulReren Scheibe =

3. Flamme von innen) oder einer Warme-
schutzverglasung (liegt auf der AuRen-
seite der inneren Scheibe = 2. Flamme
von innen).

[
gelb gelb
Feuerzeugflamme blau gelb
Abb. 27: Feuerzeugtest zur
Ermittlung einer Beschichtung

Bildquelle: Ralf Maus — Sachverstéandiger Glas

Sonnenschutzbeschichtung

aullen A B Warmeschutz-

beschichtung

innen

A Sonnenschutzverglasung
(nach DIN 4108-2: g = 0,40):
Beschichtung auf Pos. A

B Warmeschutzverglasung:
Beschichtung auf Pos. B

Abb. 28: Schemaaufbau einer 2-Scheiben-
Warmeschutzverglasung mit Sonnenschutz-
verglasung
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Fenster bis in die 1970er-Jahre: Einfachfenster mit Einfachverglasung

Bis in die 1970er-Jahre wurden haufig Einfachverglasungen hergestellt, so-
dass im Baubestand heute manchmal noch Fenster mit Einfachglas anzutref-
fen sind.

Kasten- und Verbundfenster

Durch das Hintereinandersetzen von zwei Rahmen mit 1-Scheiben-Verglasung
wurde beim Kasten- und beim Verbundfenster der Warme- und Schallschutz
verbessert. Insbesondere im innerstadtischen Bereich wurden bei Wohnge-
bauden aus der Zeit vor 1969 zur Verbesserung des Schallschutzes Altfens-
ter gegen Kasten- oder Verbundfenster ausgetauscht. Auch aus Griinden des
Denkmalschutzes wurden Altfenster oftmals durch diese Fenster ersetzt. Kas-
tenfenster und Verbundfenster haben zwei Fliigelrahmen mit jeweils einer Ein-
fachscheibe und weisen damit d@hnliche Warmedurchgangskoeffizienten auf
wie Fenster aus Holz oder Kunststoff mit einer 2-Scheiben-Isolierverglasung.

Fenster ab 1958: Isolierverglasung
Ab 1958 wurden in der Regel Isolierverglasungen in Holz- oder Kunststoffrah-
men eingesetzt.

Fenster ab 1995: Warmeschutzverglasung

Ab etwa 1995 wurde die 2-Scheiben-Warmeschutzverglasung im Neubau so-
wie bei der Erneuerung alter Fenster zum Standard. Bei der Warmeschutzver-
glasung deutscher Hersteller ist zwar auf dem Abstandshalter zwischen den
beiden Scheiben der Warmedurchgangskoeffizient der Verglasung oftmals an-
gegeben, dieser Wert fiihrt aber nur tiber ein aufwendiges Rechenverfahren un-
ter Beriicksichtigung von FenstergréfRe, Rahmenkonstruktion, Glashalteleisten
usw. zu dem U-Wert fiir das Fenster. Daher wird empfohlen, die Pauschalwer-
te fiir Fenster entsprechend Kapitel 2.5 oder bei neu eingebauten Fenstern die
zum Einbauzeitpunkt giiltigen Kennwerte der entsprechenden Warmeschutz-
verordnung zu verwenden.

AuBenbauteile bzw. Fassaden mit Glasbausteinen

In den letzten Jahrzehnten wurden auch immer wieder Glasbausteine zur Ge-
staltung der Fassade eingesetzt. Glasbausteine weisen einen hohen Warme-
durchgangskoeffizienten von etwa 3,5 W/(m? - K) auf.

Nutzung von Pauschalwerten
Es darf auch mit Pauschalwerten fiir Fenster nach Kapitel 2.5 bzw. nach Tabel-
le 4 gerechnet werden.



Rollladenkasten

Rollladenkasten sind bei der Bilanzierung der Heizwarmeverluste als gesonder-

te Bauteile zu beriicksichtigen. Im &lteren Baubestand sind die Rollladenké&sten

in der Regel nicht gedammt; Giber Art und Qualitét einer nachtraglichen Warme-
dammung, die im Rahmen des Wechsels eines defekten Rollladengurts erfolgt ist,
kann der Eigentiimer oder Mieter Auskunft geben. AuBerdem sind bei Rollladen-
kasten im Bestand meist erhebliche Undichtigkeiten festzustellen, die zu erhéhten
Liftungswéarmeverlusten fiihren konnen (siehe Kapitel 2.3.4).

Wenn der Rollladenkasten nach 1995 erstmalig eingebaut worden ist oder ein &l-
terer Rollladenkasten auf seiner gesamten inneren Grenzflache zum beheizten
Raum mit einem mindestens 2 cm dicken warmedammenden Material verkleidet
wurde, darf mit einem U-Wert von 1,8 W/(m? - K) gerechnet werden. In allen ande-
ren Féllen ist ein Warmedurchgangskoeffizient von 3,0 W/(m? - K) bei der Bilanzie-
rung anzunehmen.

Abb. 29: Rollladenkasten ohne und mit nachtraglicher Warmedammung

Eingangstiiren

Bei neu verbauten Haustiiren kann der U-Wert oft aus dem Datenblatt entnommen
werden, das dem Eigentiimer vorliegt. Moglicherweise sind auch Daten zu Ein-
gangstiren alteren Baujahrs vorhanden. In allen anderen Féllen darf pauschal mit
einem U-Wert von 3,5 W/(m? - K) fiir Hauseingangs-, Nebeneingangs- und Kellertu-
ren sowie innen liegende Tiiren zu unbeheizten Raumen gerechnet werden.

Oberste Geschossdecken

Ist der Dachstuhl nicht ausgebaut worden, bildet die oberste Geschossdecke den
oberen Abschluss der thermischen Hiillflache des Geb&udes. Diese gibt es in
schwerer massiver Ausfiihrung — in der Regel als Betonplatte — oder als leichtes
Bauteil in Form einer Holzbalkendecke.

Da fiir Wartungsarbeiten an Dachstuhl und -eindeckung ein Zugang, zumindest
eine Bodenluke, vorhanden sein muss, lasst sich der prinzipielle Aufbau von obers-
ten Geschossdecken einfach feststellen. Wird der Dachboden nicht als Lager oder
zum Trocknen von Wasche benutzt, haben massive Geschossdecken in aller Regel
keine Trittschallddmmung. Falls eine Warmedammung der obersten Geschossde-
cke bei der Erstellung oder zu einem spéteren Zeitpunkt erfolgte, liegt diese in der
Regel entweder frei oder ist lose mit Spanplatten abgedeckt.

Die Dammschichtdicke lasst sich dann genau ausmessen und kann entsprechend
Kapitel 2.5 durch Korrektur des U-Wertes der alten ungeddmmten Geschossdecke
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Beim ausgebauten Steildach ist die
Abseite (der Bereich zwischen FuRbo-
den und Dachschrége) in der Regel zu-
ganglich. Der Energieausweis-Ausstel-
ler sollte sich nicht scheuen, in diesen
niedrigen Dachraum zu kriechen, da er
meistens von dort verschiedene Arten
der Warmedammung und den Aufbau
aller angrenzenden Bauteile feststellen
kann. Beispiele fiir unterschiedliche An-
ordnungen von Warmedammungen, die
bei einer exakten Ermittlung des Primar-
energiebedarfs beriicksichtigt werden
miissen, zeigen folgende Skizzen:

WWAWLY

WIS

AW

Abb. 30: Mégliche Lage von Damm-
schichten an der Abseitenwand
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bei der Bilanzierung beriicksichtigt werden. Aullerdem kénnen die Altbaudaten-
blatter der Untersuchung zu regionaltypischen Bauweisen bei der Ermittlung von
U-Werten oberster Geschossdecken verwendet werden (siehe Kapitel 2.5).

Sind Holzbalkendecken in den letzten 20 Jahren nicht erneuert worden, kann da-
von ausgegangen werden, dass keine Dammung zwischen den Balken liegt. Bei
FuBbdden, die offensichtlich neueren Datums sind, kann meist im Randbereich
das Vorhandensein einer Dammung tberpriift werden.

Ist der genaue Aufbau nicht feststellbar, sollte bei Geb&uden, die nach 1977 gebaut
wurden, der maximal zuldssige Wert nach der jeweils gliltigen Warmeschutzverord-
nung angesetzt werden. Fiir verschiedene Baualtersklassen liefern die Altbauda-
tenblatter der Untersuchung zu regionaltypischen Bauweisen Angaben zu U-Werten
(siehe Kapitel 2.5). Fir alle Baualtersklassen kann auch mit den Pauschalwerten
fiir den Warmedurchgangskoeffizienten entsprechend Kapitel 2.5 gerechnet wer-
den, die dort in Abhangigkeit von der Konstruktionsart und der Baualtersklasse auf-
gefiihrt sind.

U-Werte fiir oberste Geschossdecken
nach der Warmeschutzverordnung

Maximalwert des Warmedurchgangs-

Warmeschutzverordnung von koeffizienten in W/(m? - K)

1977 0,45
1984 0,30
1994 0,22*

Energieeinsparverordnung von
2002 0,30
2009 0,24

* Nur bei vorhandenem Bauteilnachweis fiir kleine Wohngeb&ude nach WSchV0 95

Tab. 5: Anforderungen der Warmeschutz- und der Energieeinsparverordnungen an
U-Werte fiir oberste Geschossdecken

Steildach

Der Dachraum von Wohngebauden wird oft nachtraglich zu Wohnzwecken aus-
gebaut und mit der zentralen Heizungsanlage des Gebaudes beheizt. Da der Aus-
bau oft in Teilabschnitten und in Eigenleistung erfolgt und somit an verschiedenen
Stellen unterschiedlich ausgefiihrt sein kann, ist bei der Beurteilung der Aullen-
bauteile — vor allem bei Ein- und Zweifamilienhdusern — besondere Sorgfalt ange-
bracht. Auch die Ausfilihrungsqualitat einer nachtraglichen Warmedammung ist
oft unzureichend, sodass z. B.

| die Warmeddmmung der Dachschrage mit Auenluft unterspiilt wird,
| die Warmeddmmung unvollsténdig ist oder

I Materialien ohne bauaufsichtliche Zulassung verwendet wurden, die durch
Witterungseinfliisse inzwischen zusammengesackt sind und nahezu keine
warmedammende Wirkung mehr aufweisen.



Wurde das Geb&dude nach 1977 einschlielllich des ausgebauten Dachgeschosses
erstellt, kdnnen die maximal zuldssigen U-Werte fiir die Decke gegen den unbe-
heizten Dachraum und die Dachschrage gemaR der bei der Erstellung des Gebau-
des giiltigen Warmeschutzverordnung angesetzt werden.

U-Werte fiir Dacher nach der Warmeschutz-
und der Energieeinsparverordnung

Maximalwert des Warmedurchgangs-

Warmeschutzverordnung von koeffizienten in W/(m? - K)

1977 0,45

1984 0,30

1994 0,22*
Energieeinsparverordnung von Steildach Flachdach
2002 0,30 0,25

2009 0,24 0,20

* Nur bei vorhandenem Bauteilnachweis fiir kleine Wohngebaude nach WSchVO 95

Tab. 6: Anforderungen der Warmeschutz- und der Energieeinsparverordnungen an
U-Werte fiir Dacher

Sind Aufbauten und Ausfiihrungsqualitét der thermischen Hiillfliche im ausge-
bauten Dachgeschoss nicht feststellbar, geben die Altbaudatenblatter der Unter-
suchung zu regionaltypischen Bauweisen Informationen zu U-Werten regional-
typischer Steildacher (siehe Kapitel 2.5). Ebenso kénnen die Pauschalwerte aus
Kapitel 2.5 bei der Berechnung angesetzt werden. Bei Nutzung der Pauschalwer-
te ist zu beachten, dass sich die Baualtersklasse auf den Zeitpunkt des Ausbaus
bezieht. Dies bedeutet z. B., dass beim Dach eines Zweifamilienhauses von 1925,
dessen Dachstuhl 1975 zu Wohnzwecken ausgebaut wurde, mit den Werten der
Baualtersklasse ,1969 bis 1978" gerechnet werden darf.

Flachdach

Die Dachhaut von Flachdéchern dlterer Gebdude wurde aufgrund von Schéaden
oder Abnutzung in den letzten Jahrzehnten meistens schon einmal erneuert; dabei
wurde oft auch nachtréglich eine zuséatzliche Warmedammung eingebaut. Diese
sollte bei der Ermittlung des Warmedurchgangskoeffizienten entsprechend Kapi-
tel 2.5 beriicksichtigt werden, sofern nachpriifbare Unterlagen dariiber vorliegen.

Ist der Aufbau des Flachdachs nicht bekannt, kann einerseits mit U-Werten der
Untersuchung ,Erfassung und Katalog regionaltypischer Materialien im Gebaude-
bestand mit Bezug auf die Baualtersklasse und Ableitung typischer Bauteilaufbau-
ten” [3] gerechnet werden (Kapitel 2.5). Andererseits kann auch mit den Pauschal-
werten fiir den Warmedurchgangskoeffizienten im Urzustand nach Kapitel 2.5 ge-
rechnet werden.

Der Aussteller sollte den Eigentiimer
nach Sanierungen der Dachhaut und
einer dabei erfolgten zuséatzlichen
Warmedammung fragen. Die Warme-
dammdicke und das Warmedamm-
Material konnen z. B. durch die Hand-
werkerrechnung oder durch Liefer-
scheine nachgewiesen werden. Auf
keinen Fall sollte der Energieberater
durch provisorisches Offnen der Dach-
haut selbst versuchen, den Dachaus-
bau festzustellen, da eventuell folgen-
de Bausché&den aufgrund grober Fahr-
|assigkeit auch nicht von einer vorhan-
denen Haftpflichtversicherung abge-
deckt waren.
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Abb. 31: Regelaufbau eines Kaltdachs
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Abb. 32: Regelaufbau eines Warmdachs
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Abb. 33: Regelaufbau eines Umkehrdachs
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Kaltdach: Ein Kaltdach ist ein zweischaliges beliiftetes Flachdach. Uber der
tragenden Deckenkonstruktion und der Warmedammung befindet sich zu-
nachst ein Zwischenraum, durch den die Luft zirkulieren kann. Dann erst folgt
die Abdichtungsschicht, die in der Regel mit einer Kiesschiittung beschwert ist.
Durch die zirkulierende Luft kann Kondensationsfeuchtigkeit abtrocknen. Das
Kaltdach ist gegeniiber dem Warmdach jedoch aufwendiger bei der Errichtung.

Warmdach: Den groRten Anteil an Flachdachkonstruktionen haben Warmda-
cher. Beim Warmdach handelt es sich um ein einschaliges unbeliiftetes Flach-
dach, bei dem die Dachkonstruktion in sich ein Verbundelement bildet. Die An-
forderungen an die bauphysikalischen Eigenschaften der einzelnen Schichten
sind gegentiiber dem Kaltdach deutlich hoher.

Umkehrdach: Beim Umkehrdach befindet sich die Ddammung (abgedeckt z. B.
durch eine Kiesschiittung) oberhalb der Abdichtung und schiitzt sie so besser
vor UV-Strahlung und Witterungseinfliissen. Eine Dampfsperre ist nicht mehr
notwendig. An die Warmedammung werden erhdhte Anforderungen gestellt.
Sie muss verrottungsfest, form-, wasser- und frostbestandig sowie trittfest
ausgebildet sein. Um Warmebriicken zu vermeiden, muss sie malRgenau ver-
legt sein.



2.3.4 Erfassung von Warmebriicken und damit iibermaBigen
Warmeabfliissen aus dem Gebaude

Mit zunehmender Warmedammung der Gebaude wahrend der letzten Jahrzehnte
wurde der Wirkungsweise von Warmebriicken starkere Beachtung geschenkt. Pro-
blematisch bei Warmebriicken sind der erhohte Warmefluss sowie niedrige Innen-
oberflachentemperaturen und somit ggf. das Auftreten von Oberflachenkondensat
und Schimmelpilzbildung. Dies spiegelt sich auch in der Normung wider: Die DIN
4108 Beiblatt 2 ,Warmebriicken — Planungs- und Ausfiihrungsbeispiele” erschien
1998, wurde zuletzt 2019 novelliert und zeigt fiir die gangigen Bauteilkonstruktio-
nen Lsungen zur Vermeidung bzw. Reduzierung der Warmebriickenwirkung auf.

Warmebriicken bei Gebduden im Bestand
Ein bestehendes Gebaude weist in der Regel diverse Warmebriicken auf, deren
Wirkung auf die Energiebilanz beriicksichtigt werden muss.

Aufgrund der physikalischen Ursache unterscheidet man:

| geometrisch bedingte Warmebriicken, wie AuBenwandecken, Dachgauben, Ab-
seiten, Ortgange und Bodenkanten

| materialbedingte Warmebriicken, wie eine zum Balkon durchgehende Decken-
platte, ein Betonsturz oder eine Stiitze in Mauerwerkskonstruktionen und Roll-
ladenké&sten

| temperaturbedingte Warmebriicken, wie sie z. B. durch die erhéhte innere
Wandtemperatur hinter Heizkorpern entstehen

| Warmebriicken tiber Undichtheiten und durch unsachgemalRe Ausfiihrung, wie
z. B. die Hinterspiilung der Warmedammung im ausgebauten Dachgeschoss
mit kalter AuBenluft durch Leckagen

Gaubenkante
oberste

Geschossdecke

Ortgang

durchlaufende
Geschossdecke

AuBenwandkante: — Balkonplatte

Laibung
Sturz
Rollladenkasten

Bodenplatte

Kellerdecke

beheizt
unbeheizt
B  Wirmebriicke

Abb. 34: Schemazeichnung eines Gebaudes mit Kennzeichnung von typischen
Warmebriicken

Warmebriicken

Die von der dena 2020 veroffentlichte
Broschiire ,Die Warmebriickenbewer-
tung bei der energetischen Bilanzie-
rung von Geb&duden“ kann unter
>www.gebaeudeforum.de
heruntergeladen werden.

Bei der Begehung des Gebaudes ist
insbesondere auf folgende Warme-
briicken zu achten:

| Ortgang
| Traufe

| AuBRenwandkanten
(insbesondere Kragwéande)

I Innenwandeinbindung in der
Aufenwand, der obersten
Geschossdecke und der Boden-
platte bzw. der Kellerdecke

| Balkonplatten

| Geschossdecken im Bereich der
Einbindung in die AuBenwand

| AuBenwande im Bereich zum
unbeheizten Keller bzw. zur
Bodenplatte

| Fenster-und Tirlaibungen
| Fensterbriistungen
| Rollladenkasten

| Fensterstiirze
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Abb. 35: Backsteinfassade mit sichtbarem
Fenstersturz aus Beton

Abb. 36: Erhohter Warmeabfluss im Bereich
des Fenstersturzes durch Thermografie
sichtbar gemacht

T Quelle: Firma Schock
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Warmebriicken erkennen

In vielen Fallen sind nicht alle Warmebriicken eines Geb&udes bei der Begehung
erkennbar. Falls allerdings bereits ein Feuchteschaden bzw. Schimmelpilzbefall
vorliegt, kann dies auf einen hoheren Warmeabfluss und die damit verbundene ge-
ringere innere Oberflachentemperatur der AuRenbauteile hindeuten. Ohne offen-
sichtliche Bauschaden konnen Warmebriicken z. B. durch Thermografien sichtbar
gemacht werden.

Die folgenden Beispiele geben Hilfestellung fiir das Erfassen und Erkennen von
Warmebriicken ohne Thermografie-Aufnahmen:

I Thermisch nicht entkoppelte Balkone, Vordacher, Terrassen oder AuBenmau-
eranschliisse: Bei auskragenden Bauteilen wie z. B. Balkonplatten aus Beton
ist meist nicht zu erkennen, ob diese thermisch entkoppelt sind oder nicht. Die
thermische Entkoppelung mittels Iso-Korb wurde erstmals im Jahr 1983 auf
einer Messe vorgestellt und erlangte Ende der 1980er-Jahre eine Marktdurch-
dringung von 30 Prozent".

Wenn jedoch nach Anbringen eines Warmedammverbundsystems an der Fas-
sade bei gleichzeitigem Verputzen der Balkonplatte an dieser der Putz abblat-
tert, kann man davon ausgehen, dass die Balkonplatte nicht thermisch entkop-
peltist. Insbesondere in den Wandanschlussbereichen kommt es durch Tem-
peraturunterschiede der Bauteiloberflachen zu Spannungen und Rissen und es
liegt eine Warmebrticke vor. Ebenso sind meist Terrassenanschlisse statisch/
konstruktiv mit der Fassade verbunden und nicht thermisch getrennt. Das Glei-
che gilt haufig fiir Anschliisse von AuRenmauern an die Fassade. In diesen Fél-
len treten Warmebriicken auf.

| Sichtbare Fensterstiirze bei monolithischem Mauerwerk: Bei z. B. einer Back-

steinfassade mit einem sichtbaren Fenstersturz aus Beton tritt durch die héhe-
re Warmeleitfahigkeit des Materials Beton im Bereich des Fenstersturzes ein
erhohter Warmeabfluss auf.

I Sockelausbildung ohne Perimeterdammung: Sichtbare Natursteinsockel aus

z. B. Bruch- oder Sandsteinmauerwerk oder andere monolithische Sockel von
Gebé&uden stellen Warmebriicken dar. Gleichwohl ist es in einigen Féllen un-
glicklich, wenn durch eine DAmmung des Sockelbereichs Natursteinmauer-
werk verdeckt wird. In diesen Fallen sollte intensiv nach einer Losung gesucht
werden, z. B. ldsst sich mit geeigneten Materialien ggf. eine dhnliche Oberfla-
chengestaltung wie im Urzustand herstellen.

| Feuchtigkeit bzw. Schimmelpilzbildung bei innen liegenden Laibungsecken

von Fenstern in Badern und Kiichen: Innen liegende Laibungsecken von Fens-
tern sollten besonders in Kiichen und Badern tiberpriift werden. Da in diesen
Raumen nutzungsbedingt eine viel hdhere Luftfeuchtigkeit vorherrscht als in
anderen Wohnraumen, ist die Gefahr von Oberflachenkondensat und Schim-
melpilzbildung groB. Auch in Schlafzimmern sollten die innen liegenden Lai-
bungsecken der Fenster tiberpriift werden, da hier durch eine meist fehlende
Beheizung ebenfalls die Gefahr von Oberflachenkondensat und Schimmelbil-
dung besteht.

| Lage des Fensters im Wandquerschnitt bei monolithischen AuBenwéanden:

Bei monolithischen AuRenwéanden kann die Aulenlage eines Fensters in Bezug
auf den Wandquerschnitt eine Warmebriickengefahr darstellen, da hier ebenso
eine kritische Absenkung der Oberflachentemperatur im Laibungsbereich mog-
lich ist. Neue Fenster sollten bei monolithischem Wandaufbau mdéglichst in der
Mitte des Bauteils eingebaut werden.



Innenddmmung nur an AuBBenwanden: Bei nachtraglich innen geddmmten Au-
Renwénden konnen Warmebriicken im Bereich der einbindenden Innenwén-
de und Decken entstehen, wenn an diesen nicht ebenfalls zusatzliche Warme-
damm-Malnahmen z. B. in Form von Dammkeilen durchgefihrt wurden. Hier
sollten die Decken- und Innenwandeinbindungen auf Kondensat und das Auf-
treten von Schimmelpilzbildung an der Oberflache tberpriift werden.

Rollladenkasten: Rollladenké&sten sind im alteren Baubestand meist nicht ge-
dammt und stellen damit bei Einbau in der AuBenwandebene in der Regel eine
Warmebriicke dar. Um vor Ort zu Uiberpriifen, ob der Rollladenkasten gedammt
oder ungeddmmt ist, kann haufig der Kasten von innen gedffnet werden.

Heizkorpernischen: Durch den verringerten Wandquerschnitt von AuBenwén-
den z. B. durch Heizkdrpernischen entstehen Warmebriicken. Durch Abklopfen
der Wand kann tiberpriift werden, ob die Nische bereits nachtréglich gedammt
wurde.

Abseiten eines ausgebauten Steildachs: Die Abseite, d. h. der Bereich zwi-
schen FuBboden und Dachschréage, ist in der Regel zuganglich und sollte auf-
genommen werden. Hier konnen sichtbare Warmebriicken wie z. B. eine feh-
lende Dammung des AbseitenfuRbodens bei darunterliegenden beheizten
Raumen oder eine fehlende DAmmung der senkrechten Abseitenwand zum be-
heizten Dachraum lokalisiert werden. Auch unsachgemafRe Ausfiihrungen von
Zwischensparrenddmmungen sind in der Regel durch fehlende Verkleidungen
sichtbar.

Warmebriicken bewerten

Warmebriicken miissen grundsatzlich bei der Energieausweis-Erstellung beriick-
sichtigt werden. Folgende Warmebriicken sollten stets bei der energetischen Be-
wertung eines Gebaudes einbezogen werden:

Gebé&udekanten

umlaufende Laibungen bei Fenstern und Tiiren
Wand- und Deckeneinbindungen
Deckenauflager

Balkonplatten

Abb. 37: Warmebriicke im Bereich einer
Hauseingangstur

Abb. 38: Warmebriicke im Bereich der Dach-
kante
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Luftdichtheit
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Die Bewertung von Warmebriicken kann entweder lber eine objektbezogene Be-
rechnung nach DIN V 4108-6 oder DIN V 18599 Teil 2 jeweils im Zusammenhang
mit DIN EN ISO 10211-2 erfolgen oder es kdnnen Pauschalwerte angesetzt wer-
den, die als Warmebriickenzuschlag auf die gesamte thermische Hiillflache ver-
anschlagt werden. Folgende Pauschalwerte konnen nach Gebaudeenergiegesetz
in Verbindung mit der DIN V 18599 Teil 2 oder bis zum 31. Dezember 2023 auch in
DIN V 4108-6 angesetzt werden:

Im Regelfall UWB = 0,10 W/(m? - K) fiir die
gesamte thermische Hilllflache

Wenn mehr als 50 Prozent der AuBenwand UWB = 0,15 W/(m? - K)
mit einer innen liegenden Dammschicht

und einbindender Massivdecke versehen

sind

Bei Beriicksichtigung der Planungs- UWB = 0,05 W/(m? - K)
beispiele nach DIN 4108 Beiblatt 2
fiir alle Details

Bei genauem Nachweis der Warmebriicken  Der rechnerisch ermittelte Wert
nach DINV 4108-6 oder DINV 18599 Teil2 = UWB kann angesetzt werden.
in Verbindung mit weiteren anerkannten

Regeln der Technik

Wenn eine umfangreiche Planung zur Verbesserung der Energieeffizienz ange-
strebt wird, empfiehlt es sich, den Anteil der Warmebriicken am Transmissions-
warmeverlust durch eine genaue Ermittlung der langenbezogenen Warmebriicken-
verlust-Koeffizienten zu beriicksichtigen. Diese kdnnen fiir gadngige Konstruktio-
nen Warmebriickenkatalogen entnommen werden oder das Bauteil muss fiir alle
Anschliisse exakt mit CAD gezeichnet und der Warmebriickenverlust-Koeffizient
mit geeigneter Software berechnet werden.

2.3.5 Beurteilung der Luftdichtheit der Gebaudehiille

Ein erheblicher Teil der Warmeverluste eines Gebaudes entsteht dadurch, dass
warme Raumluft kontrolliert durch Fenster und Tiiren sowie unkontrolliert durch
Undichtigkeiten in der thermischen Hiillflaiche entweicht. Der nutzerbedingte Luft-
austausch ist bei der Erstellung des Energieausweises eine feste Vorgabe, die
Luftdichtheit der Gebaudehiille muss jedoch vom Aussteller eingeschatzt werden.

Fiir behagliche Wohnraume wahrend der Heizzeit war die Ausfiihrung einer luft-
dichten Gebaudehiille schon immer gewiinscht. In den Warmeschutzverordnun-
gen der vergangenen Jahrzehnte wurde sie auch explizit fir den Neubau gefor-
dert. Beziiglich der Luftdichtheit weichen allerdings Theorie und Praxis oft stark
voneinander ab, da es friiher weder ein zuverldssiges Messverfahren noch in Nor-
men geregelte Grenzwerte fiir die Luftdichtheit von Gebduden gab.



Luftundichtheiten im Gebaudebestand

Von der heute geforderten Luftdichtheit ist der Gebdudebestand in der Regel weit
entfernt, insbesondere dann, wenn das Dachgeschoss ausgebaut wurde oder es
sich um vorgefertigte Hauser im Holzrahmen- oder Holztafelbau handelt, die vor
1980 errichtet wurden. Aber auch massiv erstellte Gebaude weisen oft eine man-
gelhafte Luftdichtheit auf.

Auch wenn visuell das AuBenbauteil als ,dicht” erkannt wird, bedeutet dies nicht,
dass es ausreichend luftdicht ist. Es lassen sich folgende haufig vorkommende
Mangel an der Gebaudehiille bei einer Begehung vor Ort {iberpriifen oder von den
Gebé&udenutzern erfragen:

| Kellertiiren ohne umlaufende Dichtung

| Fenster mit defekter oder fehlender Lippendichtung bzw. verzogene oder
falsch justierte Fenster, die Durchzug innerhalb der Etage verursachen

| Einzelbrandtfen oder Kamine, die in der Regel keinen luftdichten Verschluss
aufweisen und die keine gesonderte, luftdicht verschlieBbare Offnung zur Au-
Renluftzufuhr haben

| Luftauslasse zur zwangsweisen Abfiihrung von belasteter Raumluft in Kiichen
(Dunstabzugshaube) und innen liegenden WCs sowie Badern

| nicht ausgebaute, in der Regel undichte Dachgeschosse mit Luftverbund zum
Ubrigen Gebaude

| ausgebaute Dachgeschosse, die keine durchgehende luftdichte Schicht haben,
d. h. keine durchgehende luftdichte Folie oder Dampfbremse aufweisen, deren
Bahnen untereinander verklebt sind und die an andere Bauteile und Durchdrin-
gungen dauerhaft luftdicht angeschlossen wurden

| Anschliisse von Dachflachen mit Aufsparrendammung, wenn diese Flachen im
Bereich von Ortgang, Traufe und First nicht dauerhaft luftdicht ausgefiihrt wurden

| Innenputz von AuBenwandflachen, wenn dieser nicht bis an die Rohdecken auf-
gebracht wurde und somit unverputztes, nicht luftdichtes Mauerwerk verbleibt
(haufig anzutreffen bei abgehangten Decken und schwimmenden Estrichen)

| Vorwandinstallationen an AuRenwanden von WCs und Bédern, da in der Regel
die AuBenwand nicht auf der Innenseite verputzt wurde; das unverputzte Mau-
erwerk fiihrt in Verbindung mit den nicht luftdichten Tastern fiir die WC-Spi-
lung und den Leitungsdurchfiihrungen der Vorwandinstallation zu Luftzug

| Rollladengurte von Rollladenké&sten

| Elektroleerdosen, die in nicht luftdichter Ausfiihrung in Trockenbaukonstruk-
tionen oder nicht umlaufend mit Mortel in das Mauerwerk eingebaut wurden

Luftdurchlassigkeit erkennen

Fir das Auffinden undichter Stellen gibt es verschiedene Verfahren. Ein einfaches
und gut nutzbares Verfahren stellt der Einsatz der eigenen Hand zum ,Aufspiiren”
von Luftstrdmungen dar. Die menschliche Haut ist fiir Luftstromungen bereits ab
Geschwindigkeiten von etwa 0,17 m/s empfindlich. Die oft vorhandene Temperatur-
differenz zwischen innen und auBen erhoht die Sensibilitat fir Luftbewegungen
weiter. Dieses Verfahren hat fiir den Energieausweis-Aussteller den Vorteil, sehr
schnell zu sein und keinerlei teure oder schwer transportierbare Hilfsmittel zu be-
nétigen. Jedoch fehlt eine objektive Dokumentation der Messung. Oftmals kann
auch nicht genau eingeschatzt werden, wo die Luftstromung verlauft, z. B. ob bei
einem Fenster die Luft zwischen Fensterfliigel und Blendrahmen oder durch einen
Spalt zwischen Blendrahmen und Mauerwerk stromt.

Bei Dunstabzugshauben in Kiichen und
einer zwangsweisen Entliiftung von
WCs und Badern handelt es sich nicht
um Liiftungsanlagen, wie sie in Kapi-
tel 2.4 behandelt werden. Da sie ihre
Zuluft ungeregelt aus anderen Luftun-
dichtheiten im Gebaude beziehen, han-
delt es sich hierbei — wie bei der Fens-
terliftung — um eine freie Liiftung.
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Abb. 39: Vorbereitung eines Luftdichtheits-
tests an einer AulRentiir
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Luftdurchlidssigkeit messen

Aus den genannten Griinden werden andere Verfahren zum Aufspiren von Luftun-
durchlassigkeiten eingesetzt. Der Nachweis einer Luftstromung erfolgt relativ ein-
fach und kostengiinstig durch Messung der Stromungsgeschwindigkeit mit einem
Thermoanemometer. Ein Anemometer weist Luftbewegungen nach, indem es die
von einem Sensor gemessene Stromungsgeschwindigkeit anzeigt. Dieser Sensor be-
findet sich oft an einer Teleskopstange, die auch zum Aufspiiren von Undichtigkeiten
an der Decke oder an oberen Laibungsbereichen von Fenstern geeignet ist. Zur Do-
kumentation kann die vorhandene Leckagestelle mit der am Gerat angezeigten Stro-
mungsgeschwindigkeit fotografiert werden. Mit einem Anemometer kann ein Geb&u-
de jedoch nur stichprobenartig auf Luftdurchldssigkeiten untersucht werden.

Mit der Messung der Luftdurchl&dssigkeit des Gebdudes nach den heute iiblichen
Verfahren der Gebaudedichtheitsmessung, z. B. mit einem ,Blower-Door-Test",
kann auf den Fugenluftwechsel geschlossen werden.

Wird anhand eines Geb&dudedichtheitstests liberpriift, dass die nach GEG in Be-
zug auf DIN EN IS0 9972:2018-12 vorgegebenen Werte fiir die Luftdichtheit der
Gebaudehiille eingehalten werden, ergibt sich ein geringerer Luftwechsel in der
Energiebilanz. Wird beispielsweise nach DIN V 4108-6 bilanziert, darf bei erfolg-
reicher Luftdichtheitsmessung fiir den Luftwechsel mit dem Pauschalwert von
0,6 h™ gerechnet werden. Bei freier Liiftung (Fensterliiftung) ohne Dichtigkeits-
nachweis wird eine Luftwechselrate von 0,7 h™ angesetzt. Bei offensichtlichen
Undichtheiten ist 1,0 h™ der Berechnung zugrunde zu legen. Bestandsgeb&ude
weisen in der Regel jedoch groRere Undichtigkeiten auf, sodass im Normalfall
mit 1,0 h™ gerechnet werden sollte. Die Bilanzierung nach DIN V 4108-6 darf aller-
dings nur noch bis 31. Dezember 2023 angewendet werden.

Die Berechnung nach DIN V 18599 Teil 2 Tabelle 7 beriicksichtigt unterschiedliche
Stufen der Luftdichtheit in vergleichbarer Art.

2.3.6 Beurteilung der solaren Warmegewinne

Bei der energetischen Bewertung von Geb&uden sind neben den Verlustkennwer-
ten der Hiille auch Eigenschaften zu bestimmen, welche die Hohe der solaren War-
meeintrage charakterisieren.

Fir die Fenster bzw. die transparenten Bauteile ist dazu der Gesamtenergiedurch-
lassgrad bei senkrechter Strahlung g.L zu bestimmen. Bei Bestandsgebauden
kann auf die Typologie nach Kapitel 2.5 zuriickgegriffen werden, sofern keine Her-
stellerwerte fiir die Fenster vorliegen.

Bei der Bilanzierung nach DIN V 18599 miissen auch fiir die opaken, d. h. die nicht
transparenten Bauteile der Wande und des Dachs Sonneneintrage in den beheiz-
ten Bereich bestimmt werden. Bei der noch bis 31. Dezember 2023 anwendbaren
Berechnung nach DIN V 4108-6 ist die Anrechnung der Sonneneintrége optional.
MaBgeblich ist der Strahlungsabsorptionsgrad der Oberflachen. Im GEG-Nachweis
gilt 0,5 als Standardwert bzw. 0,8 nur bei dunklen Dachflachen. Eine Zuordnung der
Dachfldchen zu einer der beiden Kategorien muss der Ausweisersteller vornehmen.

AuBerdem muss nach DIN V 18599 auch die Wirksamkeit eines Sonnenschutzes bei
der Bilanzierung beriicksichtigt werden. Von Bedeutung fiir die solare Einstrahlung
durch die Fenster ist dann nicht nur die Durchlassigkeit der Scheibe, sondern auch
die Durchlassigkeit des Sonnenschutzes. Es ist vor Ort festzustellen, ob AulRen- oder
Innenjalousien, Markisen oder permanente Verschattungselemente wirken.



2.4 Datenaufnahme Anlagentechnik

Anlagentechnik

Die Anlagentechnik in einem Wohngebaude erfiillt verschiedene Aufgaben. Sie
stellt die notwendige Raumwarme zur Verfligung und erwarmt das Trinkwasser. In
immer mehr Wohngebauden sorgt zusatzlich eine mechanische Liiftungsanlage
fiir eine gute Luftqualitdt in den Wohnraumen. Infolge der durch den Klimawandel
verursachten steigenden Temperaturen gewinnen Anlagen zur Kiihlung des Wohn-
raums zunehmend an Bedeutung.

Der Heizkessel war lange Zeit die gebrauchlichste Form des Warmeerzeugers. In
ihm werden Energietrager wie Ol, Gas oder Holz verbrannt. Die frei werdende Warme
wird iber einen Warmetauscher an den Heizungskreis abgegeben. Mit Voranschrei-
ten der Warmewende nehmen Warmepumpen als Warmeerzeuger eine Schlissel-
rolle ein. Sowohl bei der Warmeerzeugung als auch bei der Warmespeicherung und
-verteilung sowie bei der Regelung kommt es zu Verlusten, die in ihrer Summe die
Gesamteffizienz der Anlagentechnik bestimmen. Hinzu kommt zudem der Hilfs-
energiebedarf (Strombedarf flir Pumpen, Regelungen usw.). Der Endenergiebedarf
des Gebaudes ergibt sich als Summe aus dem Jahresheizwarmebedarf, dem Warm-
wassernutzwarmebedarf, dem Hilfsenergiebedarf und den Anlageverlusten. Fiir die
Ermittlung des Primarenergiebedarfs muss zusétzlich der Primarenergiefaktor des
jeweiligen Energietragers mit dem Endenergiebedarf multipliziert werden.

Im Folgenden werden die aufzunehmenden Bereiche der Anlagentechnik behandelt:

Warmeerzeuger

Feststellung der Art des Warmeerzeugers und der Warmwasserbereitung.
Die Heizung und die Warmwasserbereitung werden in der Regel gemeinsam
behandelt, da hierfiir hdufig ein gemeinsamer Warmeerzeuger verwendet wird.

Warmespeicher

Datenaufnahme des Warmespeichers, sofern vorhanden

Warmeverteilung

Datenaufnahme der Warmeverteilung (Leitungsnetze der Heizungs-
und Warmwasserverteilung)

Pumpen und hydraulischer Abgleich

Erfassung von Pumpen (Heizungs-, Zirkulations-, Wasserpumpen)

Warmeiibergabe

Feststellung der Art der Warmeabgabe (Art der Heizflachen und dazugehérige
Regeleinrichtungen)

Abb. 40: Aufzunehmende Bereiche der Anlagentechnik
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Grundsitzlich sollten die Daten der Anlagentechnik so genau wie méglich aufge-
nommen werden. Es gibt jedoch mdgliche Vereinfachungen fiir die Effizienzbe-
stimmung oben genannter Komponenten:

Riicklauf Heizkreis Heizkorper
Vorlauf Heizkreis Heizk6rper
Riicklauf Heizkreis FuBbodenheizung
Vorlauf Heizkreis FuBbodenheizung
Speicherladepumpe

Heizkreis Warmwasserbereitung
Solaranlage

Zeitschaltuhr

Zirkulationspumpe

Trinkwasser warm

Kreis Heizung

Trinkwasser Zirkulation

Kreis Solaranlage

Trinkwasser kalt

Heizolkessel

Holzkessel

Thermometer

Warmespeicher
Druckausgleichsgefal3

Die detaillierteste Aufnahme verwendet keine Vereinfachungen; alle Daten
(Leitungslangen, Effizienz des Warmeerzeugers usw.) werden projektbezogen
bestimmt oder von den Herstellern erfragt. Diese Art der Aufnahme kommt fiir
die Ausweiserstellung meist aus Kostengriinden nicht infrage und wird erst
beim Abgleich von Bedarf und Verbrauch relevant.

Verwendung von Standardkennwerten der Normen DIN V 4701-10 und

DIN V 4701-12 sowie DIN V 18599; die Abschatzung von Leitungslangen,
SpeichergroBen, Erzeugereffizienzen usw. erfolgt ausschliellich anhand der in
den Normen hinterlegten Kennwerte. In der DIN V 4701-10 wurde daraus das
sogenannte Tabellenverfahren nach Anhang C abgeleitet. In der DIN V 18599
ist das Tabellenverfahren fiir Wohngebaude in Teil 12 geregelt.

Als weitere Stufe der Vereinfachung sind in der ,Bekanntmachung der Regeln zur
Datenaufnahme und Datenverwendung im Wohngebzudebestand” [1] reduzierte
Tabellen mit noch weniger Eingangsgréfien hinterlegt, mit denen die Anlagenbe-
schreibung noch einfacher wird. Die Tabellen ersetzen eine Bilanzierung nach
DINV 4701-10 und DIN V 4701-12, fiir die Bilanzierung nach DIN V 18599 erfolgt
die vereinfachte Ermittlung der energetischen Qualitat der Anlagentechnik ent-
sprechend den Altersklassen nach Tabellen 7 bis 10 der Bekanntmachung [1].

B ——
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Abb. 41: Beispiel einer komplexen Heizungsanlage mit Brennholzkessel, Heizolkessel und eingebundener Solaranlage
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2.4.1 Warmeerzeuger

Bei den Heizwarmeerzeugern unterscheidet man zentrale und dezentrale Typen:

| Zentrale Warmeerzeuger befinden sich meist im Keller oder in einer Heizzen-
trale im unbeheizten Bereich, in neueren Gebauden auch in einem Hauswirt-
schaftsraum innerhalb des beheizten Bereichs.

| Dezentrale Warmeerzeuger wie Elektro-Nachtspeicheréfen, elektrische Fuli-
bodenheizungen oder Einzelfeuerstétten befinden sich innerhalb der beheiz-
ten Rdume. Einzelfeuerstatten kénnen mit Ol, Gas, Holz oder Kohle betrieben
werden.

| Beieiner Gasetagenheizung versorgt ein in der Wohnung installierter Warmeer-
zeuger alle Rdume der Wohnung. Eine Etagenheizung z&hlt zu den wohnungs-
zentralen Erzeugern.

Fiir die Warmwasserbereitung gibt es ebenfalls mehrere Konzepte. Es bestehen
grundsatzlich folgende Moglichkeiten:

| Eineigener Warmeerzeuger erwdrmt nur das Trinkwasser. Dies kann ein
Elektro-Durchlauferhitzer, ein Elektro-Speicherwassererwarmer oder ein Gas-
Speicherwassererwarmer sein.

| Das Trinkwasser wird zusammen mit dem Heizungswasser von einem gemein-
samen Warmeerzeuger bereitet (indirekt beheizter Speicher). Fiir diesen Fall
missen die technischen Daten des Heizungswarmeerzeugers und des Warm-
wasserspeichers aufgenommen werden.

Ebenso ist es moglich, dass zur Heizung und Warmwasserbereitung jeweils meh-
rere Warmeerzeuger, auch mit unterschiedlichen Brennstoffen, eingesetzt werden.
Ist dies der Fall, so sind die technischen Daten von allen Warmeerzeugern sowie
der jeweilige Deckungsanteil am Gesamtwarmebedarf fiir die Berechnungen des
Endenergiebedarfs relevant.

Eine wichtige Rolle fiir die GroBe der Verluste des Warmeerzeugers (und des
Warmespeichers) spielt der Aufstellort. Hierbei muss geklart werden, ob sich der
Warmeerzeuger innerhalb oder auBBerhalb des festgelegten beheizten Bereichs
des Hauses (thermische Hiillfliche) befindet:

| Steht erinnerhalb der thermischen Hiillflache, so sind die Warmeverluste in der
Heizzeit zum groRen Teil als Heizwarmebeitrag nutzbar.

| Beieiner Aufstellung auBerhalb der thermischen Hiillflaiche — meist im unbe-
heizten Keller — sind die Warmeverluste des Warmeerzeugers erheblich gro-
Rer als bei einer Aufstellung innerhalb der thermischen Hiillflache. Die Verluste
sind zudem nicht nutzbar.

Warmeerzeuger werden durch verschiedene technische Daten charakterisiert.
Diese sind neben dem Brennstoff (Festbrennstoffe, Ol, Gas, Strom) vor allem die
Nennwarmeleistung (Kleinkessel bis ca. 50 kW, Mittelkessel ca. 50 bis 500 kW,
GroRkessel mehr als 500 kW) sowie die Bauart (Ol-/Gasheizkessel mit/ohne Ge-
blase, Standard-, Niedertemperatur- oder Brennwertkessel).

Die technischen Daten des Warmeerzeugers wie die Typenbezeichnung, das Bau-
jahr und die Nennwéarmeleistung kdnnen in der Regel dem Typenschild, das am
Warmeerzeuger angebracht ist, oder dem Schornsteinfegerprotokoll entnommen
werden (Abbildung 42). Die warmetechnischen KenngroRen (Nennleistungswir-
kungsgrad, Bereitschaftsverluste, elektrische Leistungsaufnahme) werden tiber
weitere Anlagendaten bestimmt, die nachfolgend erldutert werden.

Warmeerzeuger
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Heizkessel DIN 4702

Typ ZKB 40
Leistung Ol-Gas keal/h 40000
Leistung Koks kcal/h 30000
Oldurchsatz kg/h 4,5

Betriebsdruck Kessel ati 3
Max. Vorlauftemperatur  °C 95

Herstellnummer 340314070
Baujahr 1971

Boiler Leistung Ltr./h 660
Boilerinhalt Ltr. 105
Betriebsdruck Boiler ati 6

mit 45°C bei 80°C Kessel-
und 10°C Kaltwassertem-
peratur

Batterieleistung Ltr./h

Abb. 42: Beispiel Typenschild eines Olkessels

Bei Warmeerzeugern sind folgende
Daten aufzunehmen:

| Aufstellungsort

| Baujahr

| eingesetzter Brennstoff

| Kesseltyp

| ggf. Kesselleistung

| ggf. Vor-und Riicklauftemperaturen

| ggf. Abgas- und Bereitschafts-
verluste

| gdf. elektrische Leistungsaufnahme
Magliche Quellen der

Datenaufnahme sind:

| Typenschild des Kessels

| Anlagenbeschreibung

| Schornsteinfegerprotokoll

| Herstellerdaten
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Kdénnen die notwendigen Daten nicht vollstandig ermittelt werden, kénnen die in
Kapitel 2.5 angegebenen vereinfachten Ansatze verwendet werden, diese basieren
auf den KenngréRen der DIN V 4701-10 bzw. DIN V 4701-12. Bei Berechnungen
nach der DIN V 18599 gelten Kennzahlen aus den Teilen 5 und 8 der Norm DIN V
18599, welche von der Systematik her vergleichbar mit den Werten aus der DIN V
4701 sind.

Anlage IV
zu §§ 14,15
Anschrift des Bezirksschomsteinfegermeisters 4 Tag der
Messung
1 Messung gemaR fiir den Betreiber
§ 14 Abs. 1
wiederkehrende Messung fur die Behérde
gemaR § 15
Anschrift des Betreibers Wiederholungsmessung fiir den
gemaR § 14 Abs.4 Bez.- Schomnsteinfegerm.

D Messung auf Anordnung D

Aufstellungsort der Anlage (nur ausftillen, wenn sie nicht mit der
Anschrift des Betreibers tbereinstimmt)

Gebéudeteil

.. ber das Ergebnis der Messung an einer Feuerungsanlage fir fliissige oder gasférmige Brennstoffe
Beschelnlgung geméR §§ 14,15 der Ersten Verordnung zur Durchfilhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes
(Verordnung tiber Kleinfeuerungsanlagen — 1. BimSchV)

Waérmeaustauscher
2— Herstellerl | Typ/ Nennwert- I:l
Baujahr leistung in kW
Brenner
Herstellerl | Typ/ | |
Baujahr
33— ohne mit Verdamp-
Geblase Geblase fungsbrenner
gL ] L. N b I U
bereich (Olbrenner) (Gasbrenner) oder mehrstufigen Brennem)
Brennstoff o
+ e s Flistgan: S S ) |
Gemische SichigSmiSS
Art der Anlage
5 —— Heizung Heizung mit Brauchwasser- Luft- Feuerstatte | |
Brauchwasser anlage erhitzer anderer Art
MeRergebnis

RuRzahl D 2. D Q,D Waérmetragertemperatur in °C I:l
Mittel- » Verbrennungslufttemperatur in °C
wert
Olderivate ja D 2. D Abgastemperatur in °C I:l
6 — Abgasverlust in % Sauerstoff D Kohlen- Volumen-
(ohne Toleranz) dioxyd gehalt in %
Druckdifferenz in hPA I:l
7

Das MefRergebnis entspricht der Verordnung D

Das MeRergebnis entspricht nicht der Verordnung D

8 —— Bemerkungen: weil: D Abgasverlust tber I:l
D RuBzahl iiber I:l

D Olderivate im Abgas

Ergibt eine Messung, dass die Anlage den Anforderungen der Verord-
nung nicht entspricht, so ist der Betreiber verpflichtet, die notwendigen
VerbesserungsmaBnahmen an der Anlage zu treffen. Die Messung
istinnerhalb von sechs Wochen zu wiederholen. Geben Sie mir bitte
Nachricht, sobald die Wiederholungsmessung erfolgen kann.

Datum Unterschrift

1 Anlass der Messung
(erste, jahrliche, Wiederholungsmessung)

2 technische Daten Warmetauscher

3 technische Daten Brenner (Hersteller,
Baujahr, Typ, Leistungsbereich)

4 eingesetzter Brennstoff

5 Nutzung der Anlage

6 aus Messwerten errechneter Abgasverlust

7 gemessene Gro8en zur Bestimmung

des Abgasverlustes
8 Ergebnisbeurteilung

Abb. 43: Schornsteinfegerprotokoll



Baujahr und Leistung

Das Baujahr des Warmeerzeugers findet sich auf dem Typenschild oder in den Be-
standsunterlagen, auch im Schornsteinfegerprotokoll wird es angegeben. Uber
das Baujahr wird der Kessel gemal seiner technischen Qualitat eingeordnet. Es
bildet den Stand der Technik des Warmeerzeugers ab. In diesem Zusammenhang
ist es wichtig, in Erfahrung zu bringen, ob der Brenner des Warmeerzeugers zwi-
schenzeitlich modernisiert wurde und sich damit glinstigere Werte ergeben. Im
Zweifelsfall sollten jedoch die ungiinstigeren Werte angenommen werden.

Die Leistung des Warmeerzeugers kann ebenfalls dem Typenschild entnommen
werden. Liegen keine genauen Daten vor, wird anhand der Berechnungsnormen
DIN V 4701-10 bzw. DIN V 4701-12 oder DIN V 18599 eine Leistung auf Basis der
Daten des zu versorgenden Gebadudes geschatzt.

Nennleistungswirkungsgrad eines Kessels

Ein wichtiger Kennwert ist der Nennleistungswirkungsgrad (auch Kesselwirkungs-
grad). Er gibt das Verhaltnis zwischen der im Dauerbetrieb an das Kesselwasser
abgegebenen Warme und dem Produkt aus dem Heizwert des Brennstoffs und der
pro Zeiteinheit verbrauchten Brennstoffmenge an.

Er kann gestaffelt nach Baujahren aus der DIN V 4701-10 (bzw. -12) bzw. aus der
DIN V 18599 Teil 5 (Heizkessel) oder Teil 8 (Trinkwarmwasserkessel) bestimmt
werden. Der Kesselwirkungsgrad ist abhangig vom Kesseltyp (Konstanttempera-
tur-, Niedertemperatur-, Brennwertkessel).

Kesseltyp und -temperaturen

Der Nutzungsgrad des Kessels im Jahresverlauf ist von der Kesseltemperatur ab-
hangig. Bei Niedertemperatur- und Brennwertkesseln entspricht die Kesseltempe-
ratur in guter Naherung der Auslegungstemperatur des Warmeiibergabesystems
(Radiatoren, FuRbodenheizung).

Die Auslegungstemperaturen des Heizkreises besagen, welche Temperatursprei-
zung der Auslegung zugrunde gelegt wurde. Dabei gibt die erste Zahl die Vorlauf-
temperatur, die zweite Zahl die Riicklauftemperatur an. Tendenziell gilt: Je besser
die warmeddmmenden Eigenschaften des Geb&udes und je groRer die Heizfla-
chen sind, desto niedriger kann die Auslegungstemperatur der Heizkreise gewahlt
werden. FuBbodenheizungen weisen aufgrund ihrer groBen Flachen besonders
niedrige Temperaturen auf. Je geringer die Auslegungstemperaturen sind, umso
effizienter arbeitet das System.

Bei Konstanttemperaturkesseln kann die Auslegungstemperatur der Warmeiber-
gabe nicht am Kessel eingestellt werden. Hier wird der Kessel auf hohen Tempe-
raturen betrieben und die Heizwassertemperatur fiir die Verbraucher durch eine
nachgeschaltete Regelung erzeugt.

Konstanttemperaturkessel werden mit einer konstanten Kesseltemperatur von
etwa 70 bis 90 °C betrieben. Die Temperatur kann nicht dem Bedarf angepasst
werden, daher arbeiten sie im Teillastbetrieb durch haufiges Takten relativ ineffi-
zient. Sie sind im Bestand in der Regel mit Radiatorenheizungen mit hohen Ausle-
gungstemperaturen kombiniert (90/70 oder 70/55 °C). Konstanttemperaturkessel
wurden Ende der 1970er-Jahre iberwiegend durch die damals effizientere Nieder-
temperaturtechnik abgelost. Heute werden beide Kesselarten nicht mehr neu ein-
gebaut und auch im Bestand sind sie selten geworden, da es nun die noch effizien-
tere Brennwerttechnik gibt.

17 vom Messprotokoll des Schornstein-
fegers abzulesen: Abgasverluste

2 vom Typenschild abzulesen: Bauart,
Baujahr, Nennwéarmeleistung

Abb. 44: Heizkessel

Abb. 45: Niedertemperaturkessel (links)
und Brennwertkessel (rechts)
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Niedertemperatur- und Brennwertkessel werden entsprechend dem Warmebedarf
des Gebdudes mit gleitenden Temperaturen betrieben, der Nutzungsgrad verbes-
sert sich dadurch erheblich. Typischerweise sind diese moderneren Kessel auch
mit geringeren Auslegungstemperaturen der Heizkreise kombiniert (z. B. 70/55
oder 55/45 °C).

Die tatsachliche Auslegung ist jedoch nicht allein von der Art des Heizkessels ab-
héngig, sondern von der maximalen Vorlauftemperatur, die am Heizkessel einge-
stellt ist. Wenn die Auslegung nicht bekannt ist, sollte bei normalen Heizkreisen
ohne FuBbodenheizung von einer Auslegungstemperatur von 70/55 °C, bei FuRbo-
denheizungen von 35/28 °C ausgegangen werden.

Abgas- und Bereitschaftsverluste
Fir die Verluste des Warmeerzeugers sind die Abgas- und Oberflachenverluste
relevant.

Der Abgasverlust ist dabei der Anteil Warmeenergie, der das Gebaude ungenutzt
iber den Schornstein verlasst. Die Abgasverluste werden im Schornsteinfegerpro-
tokoll in Prozent angegeben. Sie werden aus der bei Volllast gemessenen Abgas-
temperatur, der Zulufttemperatur und dem im Abgas enthaltenen Restsauerstoff-
bzw. Kohlendioxidgehalt errechnet. Der Nennleistungswirkungsgrad des Kessels
enthalt die Abgasverluste, aber auch die Abstrahlung liber die Kesseloberfldache
bei Brennerbetrieb.

Die Bereitschaftsverluste geben den Warmeaufwand an, der erforderlich ist, um
den Heizkessel bei Stillstand auf einer bestimmten Temperatur zu halten. Sie wer-
den in Prozent der Feuerungsleistung eines Kessels angegeben. Die Bereitschafts-
verluste sind in der Regel nur in detaillierteren Herstellerunterlagen zu finden und
nicht auf dem Typenschild dokumentiert. Sie konnen aber (iber den Kesseltyp und
das Baujahr aus der DIN V 4701-10 (bzw. -12) bzw. der DIN V 18599-5 (bzw. -8) er-
mittelt werden.

Zu den Abgas- und Bereitschaftsverlusten kommt noch die elektrische Leistungs-
aufnahme des Warmeerzeugers hinzu. Diese ist in Bestandsunterlagen, seltener
auch auf dem Typenschild verzeichnet oder kann der DIN V 4701-10 (bzw. -12)
bzw. der DIN V 18599-5 (bzw. -8) entnommen werden.

Brennstoff

Fir die Ermittlung des Priméarenergiebedarfs ist die Art des Brennstoffs wichtig. In-
formationen dariiber erhalt man durch den Gebaudeeigentiimer bzw. den Verwal-
ter bei der Begehung oder aus den Bestandsunterlagen zur Heizungsanlage.

Erdgas als Energietrager erkennt man bei neueren Installationen an gelben Gas-
leitungen und einem Gaszahler in der Nahe des Hausanschlusses. Fliissiggas ist
durch entsprechende Tankanlagen im AuRenbereich zu erkennen. Bei Verwendung
von Heizdl ist ein Tank im AuBenbereich oder im Keller vorhanden. Bei einem Au-
Rentank sind entsprechende Einfiill- und Wartungsoffnungen sowie ein Tankwéch-
ter, der entsprechende Undichtigkeiten bemerkbar macht, zu sehen. Als Energie-
trager kdnnen aber auch Festbrennstoffe wie Holz, Kohle, Pellets oder Hackschnit-
zel zum Einsatz kommen, hier sind entsprechende Lagerraume erforderlich.

Kesselregelung

Fiir die Energiebilanz nach DIN V 18599 ist bei kombinierter Erzeugung von Heiz-
warme und Trinkwarmwasser noch zu klaren, ob dies parallel erfolgt oder ob die
Trinkwarmwasserbereitung Vorrang hat. Letzteres ist im Wohnbau mit Kleinkes-
seln der typische Fall. Solange der Speicher geladen wird, ist die Heizung unterbro-
chen. Bei GroRanlagen kann beides gleichzeitig erfolgen.



Fern- und Nahwarme

Bei einer Nutzung von Fern- oder Nahwérme ist eine Ubergabestation im Bereich
des Hausanschlusses vorhanden. Hierbei muss tiber den Energieversorger in Er-
fahrung gebracht werden, welchen Priméarenergiefaktor die Fernwarme hat, da die-
ser von der Anlage und dem eingesetzten Brennstoff abhangt.

Werden Gebaude nach DIN V 18599 bewertet, ist dariiber hinaus festzustellen, mit
welchen Primartemperaturen der Versorger das Netz betreibt und welche Dammeklas-
se die Ubergabestation aufweist. Es ist hierzu ggf. der Versorger zu kontaktieren.

Kachel- und Kamindfen

Bei Kachel- und Kamindfen, die wahrend der Heizperiode einen Anteil an der Behei-
zung Ubernehmen, stellt sich die Frage, ob diese bei der Erstellung von Energieaus-
weisen zu berlicksichtigen sind. Dabei spielen folgende Kriterien eine Rolle:

| Deckungsanteile von Kachel- oder Kaminofen und anderem Erzeuger

| Abgabe der Warme ausschliellich an den Aufstellraum oder zusatzliche
Warmeabgabe an den Heizkreis

| Beschickung des Kachel- oder Kaminofens per Hand (handbeschickt) oder
automatisch

In der Praxis treten die verschiedensten Konstellationen beim Einsatz von Kachel-
und Kaminofen in Wohngebauden auf. Die folgenden Beispiele geben eine Hilfe-
stellung fiir die Bewertung und maégliche Handhabung bei der Bilanzierung:

| Der Grundlasterzeuger kann das gesamte Gebaude ganzjahrig beheizen:
Wenn mit dem Grundlasterzeuger (z. B. einer Gaszentralheizung) das gesamte
Gebaude ganzjahrig beheizt werden kann, ist die Benutzung des Kachel- oder
Kaminofens dem Nutzer tiberlassen und der Ofen wird nicht zur Berechnung
des Priméarenergiebedarfs im Sinne des GEG mit einbezogen.

| Ein Kachel- oder Kaminofen ist alleiniger Warmeerzeuger: Wenn Kachel- oder
Kaminéfen Grundlasterzeuger sind, werden sie wie alle anderen Erzeuger ener-
getisch bewertet. Fir die Berechnung sind in den Normen Effizienzkennzahlen
hinterlegt.

| Der Grundlasterzeuger ist nicht fiir die ganzjdhrige Beheizung des gesam-
ten Gebaudes ausgelegt und der Kachel- oder Kaminofen wird zur Beheizung
benotigt: Wird der Kachel- oder Kaminofen zur Beheizung benétigt, weil der
Grundlasterzeuger nur fiir die Ubergangszeit ausgelegt ist, so kann der Ofen
mit in die Berechnung einflieRen, wenn er ausschlielllich den Aufstellraum be-
heizt. Solche dezentralen Kacheltfen, Raumheizer und Kamine als Spitzenlast-
erzeuger sind in den Normen mit Effizienzkennzahlen hinterlegt. Bei dieser Be-
heizungsart sind alle Kombinationen von Deckungsanteilen berechenbar.

| Der handbeschickte Kachel- oder Kaminofen speist seine Warme teilweise in
den Heizkreis ein und ist somit an das Heizsystem des Gebaudes angeschlos-
sen: Wird die Warme eines zentralen handbeschickten Kachel- oder Kaminofens
teilweise in den Heizkreis eingespeist, z. B. mittels einer Wassertasche, so lie-
gen durch die Normen keine Berechnungsverfahren vor, sofern dieser Erzeuger
nur Spitzenlasterzeuger ist. Diese ,zentralen handbeschickten Biomassewarme-
erzeuger“ kénnen in den Normen nur als Grundlasterzeuger berechnet werden,
d. h., sie miissen deutlich mehr als 50 Prozent des Warmebedarfs decken. De-
cken sie einen geringeren Warmebedarf, konnen sie anhand der derzeit gelten-
den Normen bei der Berechnung nicht beriicksichtigt werden. Das GEG sieht in
solchen Fallen jedoch die Moglichkeit vor, bei der Berechnung Komponenten an-
zusetzen, die dhnliche energetische Eigenschaften aufweisen (siehe § 33 GEG).
Demnach kdnnte zur Berechnung in diesem Fall ein automatisch beschickter
Biomassekessel (z. B. Holzkessel) angesetzt werden.

Abb. 46: Fernwéarme-Ubergabestation:
direkte Ubergabe ohne Tauscher
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Bei Solaranlagen sind folgende
Daten aufzunehmen:

| Einsatzbereich (nur Warmwasser
oder Warmwasser und Heizungs-
unterstiitzung)

| Kollektorflache

| Kollektororientierung
(Sud, Stidwest, Stidost)

| Kollektorneigung

| Kollektortyp
(Flach- oder Réhrenkollektor)

| Zuleitungslange

| Dammstandard der Leitungen

Bei Warmepumpen sind folgende
Daten aufzunehmen:

| Einsatzbereich (nur Heizung, nur
Warmwasser, Heizung und Warm-
wasser)

| Warmequelle (Grundwasser, Erd-
reich, AuBen-, Keller-, Abluft)

| Betriebsweise (monovalent mit/
ohne elektrischem Heizstab, biva-
lent-parallel, bivalent-alternativ)

I Heizkreisauslegungstemperatur
Maogliche Quellen der
Datenaufnahme sind:

I Typenschild der Warmepumpe

I Anlagenbeschreibung

| Planungsunterlagen
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| Der automatisch beschickte Biomassekessel wird mit einem fossilen Heizkes-
sel kombiniert, beide Kessel speisen ihre Warme in denselben Heizkreis ein: In
diesem Fall ist der automatisch beschickte Biomassekessel berechenbar. Er
kann bei der Berechnung sowohl als Grundlast- als auch als Spitzenlasterzeu-
ger angesetzt werden.

Solaranlagen

Ein Teil der Brauchwassererwarmung kann tiber Solarkollektoren erfolgen. Hierbei
sind die Kollektorflache und die Ausrichtung der Kollektoren entscheidend. Falls
keine genauen Daten Uber die Kollektorfldche vorliegen, sind diese vor Ort aufzu-
nehmen. Die Ausrichtung (Stiden, Stidwest, Stidost, Neigungsgrad) der Kollekto-
ren kann bei einer Montage auf dem Dach den Hauspldnen entnommen werden.
Dem Grundriss bzw. Lageplan lasst sich die Himmelsrichtung und dem Schnitt die
Dachneigung entnehmen.

Die Solaranlage benétigt zur Umwalzung der Solarfliissigkeit eine Umwalzpumpe.
Diese wird durch elektrischen Strom angetrieben, der in der Berechnung des En-
denergiebedarfs mit beriicksichtigt werden muss. Die Solarpumpe befindet sich
meist in einem an der Wand hangenden, warmegedammten Block zusammen mit
jeweils einem Thermometer fiir den Solarkreisvor- und -riicklauf. Die elektrische
Leistung der Solarpumpe ist auf dem Typenschild angegeben. lhre Leistung kann
auch Uber Standardwerte der Normen geschatzt werden.

Warmepumpen

Eine weitere Form von Warmeerzeugern sind Warmepumpen. Sie nutzen Umwelt-
warme auf niedrigem Temperaturniveau zum Heizen und werden haufig in Verbin-
dung mit Liftungsanlagen eingesetzt. Sie gelten als Schliisseltechnologie zur Er-
reichung der Klimaschutzziele im Geb&dudesektor.

Luft-Warmepumpen nutzen Abluft oder AuRenluft, es sind entsprechende Luft-
ein- und -auslasse oder Liiftungsgitter im Bereich der Warmepumpe angeordnet.
Grundwasser-Warmepumpen bendtigen eine entsprechende Bohrung oder einen
Brunnen fiir den Betrieb, Erdreich-Warmepumpen verwenden einen eigenen Sole-
kreislauf in einem Erdreichkollektor (horizontal verlegte Rohrschleifen im Aulen-
bereich) oder in einer Sonde (vertikal gebohrt) mit einer eigenen Pumpe. Warme-
pumpen werden in der Regel mit Strom betrieben, es gibt jedoch auch gasbetriebe-
ne Warmepumpen.

Ein weiterer entscheidender Aspekt bei der Datenaufnahme von Warmepumpen ist
die Betriebsweise. Man unterscheidet monovalente und bivalente Betriebsweisen.
Bei der monovalenten Betriebsweise deckt die Warmepumpe den gesamten Heiz-
warmebedarf (und Warmwasserwarmebedarf) des Geb&udes ab, es ist kein zusatz-
licher Warmeerzeuger vorhanden. Unter Umstéanden sorgt ein integrierter Heizstab
im Speicher oder im Rohrsystem an den kalten Tagen des Jahres fiir eine ausrei-
chende Energiezufuhr, wenn die Umweltwarme nicht ausreicht. Dann wird das Ge-
béaude ganz oder zum Teil Giber Strom beheizt. In der bivalent-alternativen Betriebs-
weise deckt die Warmepumpe die Grundlast des Heizwarmebedarfs ab, bei hoher
Warmeanforderung tibernimmt ein konventioneller Heizkessel die gesamte Warme-
versorgung. In der bivalent-parallelen Betriebsweise lduft die Warmepumpe auch bei
hoher Warmeanforderung weiter, lediglich die Lastspitzen werden iber einen kon-
ventionellen Heizkessel abgedeckt.

Die Effizienz der Warmepumpe wird durch die Jahresarbeitszahl (JAZ) oder die
jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz (ns) ausgedriickt. Diese Kennwerte
geben das Verhaltnis der abgegebenen Nutzwarme bezogen auf die eingesetzte
Energie an und beriicksichtigen neben der unterschiedlichen Auslastung der Ge-
rate bei unterschiedlichen klimatischen Bedingungen auch die eingesetzte Hilfs-
energie aullerhalb der Warmepumpe (z. B. Heizstab).



Je hoher die Temperatur der Warmequelle und je geringer der erforderliche
Temperaturhub fiir die Heizmitteltemperaturen, desto effektiver arbeitet eine War-
mepumpe und umso weniger Antriebsenergie fiir den Verdichter wird bendtigt.

2.4.2 Warmespeicher

Warmespeicher dienen dazu, die durch den Warmeerzeuger bereitgestellte Warme
zwischenzuspeichern, bis sie ben&tigt wird. Es werden Trinkwarmwasserspeicher
und Heizungspufferspeicher unterschieden.

Warmeerzeuger

Warmwasserspeicher dienen in erster Linie der Komfortsteigerung, da immer war-
mes Wasser in groBeren Mengen bereitgehalten wird. Hierbei unterscheidet man
direkt beheizte und indirekt beheizte Speicher. Direkt beheizte Speicher (z. B. Elekt-
rospeicher, Gas-Speicherwassererwarmer) vereinen den Warmeerzeuger und den
Speicher in einem Gehause. Indirekt beheizte Speicher werden durch einen exter-
nen Warmeerzeuger (Heizkessel) und einen Warmetauscher ,beladen”. Eine Son-
derform ist der bivalente Solarspeicher. Er bietet neben der Erwarmung liber den
Heizungskreis die Méglichkeit der Einbindung einer Solaranlage.

44 pmz= ;
pu=
>
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5
3
1 Warmwasser
2 Kaltwasser . i . .
3 Brennstoff 1 Dammstérke IIT] Bereich der Anschliisse messen
4 Heizwasser 2 vom Typenschild abzulesen:
Baujahr, Volumen, taglicher Warmeverlust
Abb. 47: Schemaschnitt direkt beheizter und indirekt beheizter Speicher Abb. 48: Warmwasserspeicher

Wie beim Warmeerzeuger spielt der Aufstellungsort eine wichtige Rolle fiir die

) , . . . Speicher-W: 5 h DIN 4753
Warmeverluste bei der Speicherung. Der Speicher kann innerhalb oder auRerhalb e i Sl TP

Korrosionsbesténdig em. Thermoglasur ® x

des festgelegten beheizten Gebdudebereichs aufgestellt sein. Indirekt beheiz- Ser-Nr. 05067162-00-1145-00116
te Speicher befinden sich in der Regel in der Nahe des Warmeerzeugers im Hei- ek Cownee
. . . . . . . Warmwasser ~ Heizwasser
zungsraum. Kleine, direkt elektrisch beheizte Speicher werden normalerweise di- Inhalt 4901 *132/75L
TSSTS : : i Zul. Temperatur 95°C 110°C
rekt an den Entnahmestellen angeordnet. Fiir die Warmwasserbereitung sind di il Botr: Obardruck. 10 bar ST
rekt beheizte Speichergerate insbesondere im Geschosswohnungsbau sehr ver- Dauerleistung 56/31,2 kW
. . . . . P . . NL h DIN 110°C
breitet. Durch die einfache Installation (es wird lediglich ein Stromanschluss beno- Dmﬁig,_,\,n 0236/2000-13MC/E
tigt) wurden sie im Bestand auch haufig nachtraglich installiert oder erganzen zen- CH
. Wa rlust 3,7 kWh/24h
trale Systeme (z. B. bei abgelegenen Entnahmestellen). et OB
Warmwasser Heizwasser
Zul.Betr.Uberdruck 6 bar 21 bar
Prifdruck 13 bar 32bar

Abb. 49: Typenschild eines Warmwasser-
bereiters
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Abb. 50: Schemaschnitt Elektrokleinspeicher

1 Warmwasser

N

Kaltwasser
3 Strom

Beim Warmwasserspeicher sind
folgende Daten aufzunehmen:

Speichertyp

Baujahr

ggf. Volumen (Liter)
Aufstellort (beheizt/unbeheizt)
ggf. Warmedammstandard

ggf. Bereitschaftsverluste

Magliche Quellen der
Datenaufnahme sind:
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Typenschild des Wamwasser-
speichers

Anlagenbeschreibung

Ausmessen der Warmedamm-
schicht an den Leitungs-
anschliissen

Pufferspeicher dienen der Zwischenlagerung von Heizwasser zum Ausgleich
von Angebot und Nachfrage. Sie sind typisch fiir Heizungen mit Solaranla-

ge, Warmepumpe und Holzkessel. Ein Heizungspufferspeicher ist nur dann er-
forderlich, wenn der Warmeerzeuger moglichst selten angefeuert werden soll
(Holzkessel) oder bestimmte zeitliche Tarife ausgenutzt werden sollen (Elektro-
Nachtspeicherzentralheizung, zum Teil auch Elektro-Warmepumpen).

Eine wichtige KenngroRe des Speichers ist das Volumen. Kann das Volumen nicht
iber das Typenschild bestimmt werden, muss es iiber Grundflache und Hohe er-
mittelt werden. Hierbei ist es notwendig, das reine Wasservolumen ohne die um-
schlieBende Dammstérke zu beriicksichtigen. In den Normen zur Energiebedarfs-
berechnung werden anhand der Gebdudekennwerte auch Speichergréfen sowohl
von Puffer- als auch von Trinkwarmwasserspeichern geschétzt.

Der Warmeverlust des Speichers ist von der Speichertemperatur und der mittleren
Umgebungstemperatur, von der Anzahl der Heiztage sowie dem téglichen Bereit-
schaftsverlust abhangig. Die DAmmstérke spielt eine entscheidende Rolle bei der
Ermittlung der Bereitschaftsverluste des Warmwasserspeichers. In einigen Fallen
sind die Bereitschaftsverluste auf dem Typenschild angegeben. Die Ddmmstérke
kann am besten an frei zuganglichen Rohranschliissen des Speichers gemessen
werden. Wenn der Bereitschaftsverlust des Speichers nicht bekannt ist, kann er
liber das Baujahr (ein MaR fiir den Ddmmstandard) und das Volumen

I nachDINV 4701-10 (bzw. -12) bzw.
I nachDINV 18599-5 (bzw. -8)

abgeschatzt werden.

Fiir die Erwarmung des Speichers sind Speicherladepumpen erforderlich. Diese
sorgen bei Trinkwarmwasserspeichern fiir eine Zirkulation von Heizwasser zwi-
schen Kessel und Speicher, wenn der Speicher unter eine einstellbare Solltempera-
tur abkiihlt, bei Pufferspeichern, wenn das Warmeangebot des Erzeugers groRer
ist als die Warmeabnahme des Geb&udes. Fiir die Berechnung des Endenergiebe-
darfs ist jeweils eine Nennleistung erforderlich. Diese ist auf dem Typenschild an-
gegeben. Vereinfacht kann sie nach DIN V 4701-10 (bzw. -12) bzw. DIN V 18599-5
(bzw. -8) bestimmt werden.



2.4.3 Warmeverteilung

Warmeverteilun
Auch lber das Leitungsnetz geht Warme verloren. Darum ist es wichtig zu wissen, 9

wie die Heizungs- und Warmwasserverteilung erfolgt. Bei zentralen Systemen be-

finden sich der Warmeerzeuger und der Warmwasserspeicher in der Regel im Kel-

ler oder in einer Heizzentrale. Das warme Wasser wird (iber Leitungen zu den Heiz-
flachen und an die Entnahmestellen in der Wohnung gefiihrt.

Wie viel Warme iiber das Leitungsnetz verloren geht, ist von der Lage der Leitun-

gen, den Leitungslangen und ihrer Ddmmung abhangig. So kdnnen sich Leitungen Bei der Warmeverteilung sind
innerhalb oder auBerhalb der thermischen Hiillflache und damit in unterschiedli- folgende Daten aufzunehmen:
chen Umgebungstemperaturen befinden. Die innerhalb der thermischen Hiillfla-
che auftretenden Warmeverluste sind wéahrend der Heizperiode als Heizwarmebei-
trag nutzbar. Der Warmeverlust der Verteilleitungen ldsst sich detailliert berech- I ggf. Lénge der einzelnen Rohr-
nen, wenn Lange, Lage und Warmedurchgangskoeffizienten der einzelnen Rohrab- abschnitte

schnitte bekannt sind.

I Heizkreistemperatur

| Lage der Rohrabschnitte
i halb od Rerhalb
Im Rahmen der Energieausweis-Erstellung kdnnen (innerha .O erad “er ?
der thermischen Hiillflache)
| Leitungslangen gemaR der Ausfiihrung vor Ort oder abgeschétzt aus der

f. Roh h

Gebdudegeometrie zugrunde gelegt werden. I 9gf. Rohrdurchmesser
I ggf. Warmeleitfahigkeit der

| Dammstandards von Rohren nach realer Ausfiihrung oder abgeschétzt . . .
Dammung und Dammstéarke

nach Baujahr des Verteilsystems verwendet werden.

| bei Anwendung der vereinfachten Ansétze auch sofort Warmeverluste fiir
komplette Netze geschatzt werden (siehe Kapitel 2.5).

Leitungslangen

Verteilnetze werden eingeteilt in:

| Verteilleitungen (waagerecht),

| Steigestrange/Strangleitungen/Verteilstrange (senkrecht) und

I Anbindeleitungen (bis zur Warmeiibergabe, bei Trinkwarmwassernetzen
auch Stichleitungen genannt)

-
1 1

Im Altbau typisch: Im Neubau typisch:

1 auBen liegende Verteilung 1 innen liegende Verteilung
2 vertikale Steigestrdnge 2 vertikale Steigestrdnge

3 kurze Anbindeleitungen 3 lange Anbindeleitungen

Abb. 51: Verteilleitungen, Steigestrange und Anbindeleitungen

Die genaueste Moglichkeit zum Aufmal der Leitungslangen dieser drei Abschnit-
te eines Verteilnetzes ist das Aufmal vor Ort bzw. aus Planen. Ist dies nicht mog-
lich, wird anhand von N&herungsgleichungen geschétzt. Dabei verwendet die

DIN 'V 4701-10 bzw. DIN V 4701-12 die Geb&udenutzflache A, als Grundlage fiir
Schétzungen. Bei der Berechnung nach DIN V 18599-5 und DIN V 18599-8 werden
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eine charakteristische Lange (groRte gestreckte Lénge), eine charakteristische Brei-
te (mittlere Breite), eine mittlere Geschosshohe und eine Geschosszahl benoétigt.

Eine beispielhafte Bestimmung von charakteristischer Lange und Breite bei Grund-
rissen, die von einem Rechteck abweichen, zeigt das unten stehende Bild. Die Lan-
ge ist jeweils die langere Seite der Teilrechtecke. Die weitere Vorgehensweise ist
in DIN V 18599-8, Anhang 1 beschrieben.

Geometriedaten

Beispiel:
L,=12m,B,=7m, L, B, =84 m?

L,=5m,B,=3m,L, B,=15m?

L;=2m,B;=1m,L; - B;=2m?

Ly, =12m+5m+2m=19m

char

_ 84m2+15m?+2m?2
char 19m

=53m Tttt

L o = 2; L;(gestreckte Lédnge) L

B = Zi(Li'Bi)

b = (gemittelte Breite)

char

Abb. 52: Bestimmung charakteristischer Lange und Breite von Geb&duden

Fiir die Anwendung von Schatztypologien miissen weiterhin folgende Fragen be-
antwortet werden:

| Gibt es eine Trinkwasserzirkulation (doppelte Leitungsléngen bei Verteilung
und Steigestrangen)?

I Werden bei der Trinkwasserbereitung Raume mit gemeinsamer Installations-
wand versorgt (kiirzere Anbindeleitungen)?

| Liegen die Steigestrange/Strangleitungen/Verteilstrange der Heizung im Inne-
ren des Gebdudes oder an den AuRenwénden (bei Lage an den AuRenwénden:
langere Verteilleitungslangen)?

| Liegt eine Ein- oder Zweirohrheizung vor?

Bei der Energieausweis-Erstellung werden die auf dieser Seite genannten charak-
teristischen Geometriedaten immer verwendet, um den Referenzwert fiir die Pri-
marenergie zu bestimmen. Sie miissen also immer bestimmt werden.
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Wiarmedurchgangskoeffizient

Der Warmedurchgangskoeffizient wird aus der Warmeleitfahigkeit und den geome-
trischen Abmessungen der Ddmmung ermittelt. Die Dammstoffdicke kann z. B. an
Ubergéngen zu Pumpen oder bei Anschliissen gemessen werden (Abbildung 54).
Warmeddammstoffkennwerte (Material, Warmeleitwert) konnen moglicherweise
Uiber Aufdrucke, Rechnungsbelege oder Bestandsunterlagen erfasst werden.

Die Normen zum GEG schatzen die Warmedurchgangskoeffizienten von Leitungen
nach der Baualtersklasse ab. Nur bei ungeddmmten Rohren werden zusatzlich
Rohrdurchmesser erfasst.

s=lkd d s=d d
ungeddmmt halbe Ddmmung einfache Ddmmung
0% 50 % 100 %

% GEG GEG

Abb. 54: Rohrddmmung

Pauschalwerte

Im Falle einer Bilanzierung nach DIN V 4701-10 bzw. DIN V 4701-12 kénnen die
pauschalen Warmeverluste nach Kapitel 2.5 in Abhangigkeit vom Baujahr und von
der Gebdudenutzflache angesetzt werden. Hierbei ist es wichtig zu erfragen, ob
das Verteilnetz bereits saniert und geddmmt wurde. Wenn keine Informationen
vorliegen, sind die Werte ohne nachtragliche Dammung anzusetzen.

2.4.4 Pumpen und hydraulischer Abgleich

Neben den Verlusten (iber die Verteilleitungen muss zusatzlich der Energiebedarf
flir Pumpen beriicksichtigt werden. Ihre elektrische Nennleistungsaufnahme kann
anhand des Typenschilds oder aufgrund von Bestandsunterlagen erfasst werden.
Im Rahmen der Energieausweis-Erstellung kdnnen Pumpenleistungen auch per
Norm abgeschatzt werden.

Heizungspumpen

Eine entscheidende Rolle spielt die Regelbarkeit der Pumpe. Eine Regelpumpe
lasst sich stufenlos in ihrer Druckdifferenz einstellen. Ungeregelte Pumpen sind
einstufig oder mehrstufig (manueller Stufenschalter). Fiir regelbare Pumpen sieht
DIN V 4701-10 bzw. DIN V 18599 einen Korrekturfaktor auf die Nennleistung vor,
da diese Pumpen im Jahresgang ihre Leistungsaufnahme verandern.

2 @
1 Rohrdicke messen
2 Dammstédrke messen

Abb. 53: Verteilleitungen

Leitfaden Energieausweis Teil 1 | 2 Gebdudeaufnahme 59



Bei der Pumpe sind folgende
Daten aufzunehmen:

| Nennleistung

| Regelbarkeit (Stufenschalter
oder elektronische Regelung)

| Funktion der Pumpe (Heizungs-
pumpe, Zirkulationspumpe)

| Laufzeit (bei Zirkulationspumpe)

Magliche Quellen der
Datenaufnahme sind:

| Typenschild
| Bestandsunterlagen

| Manuelle Regelungen sind
anhand eines Stufenschalters
erkennbar.

| Zirkulationspumpen erkennt
man an der zusatzlichen, meist
diinneren Zirkulationsleitung.

Zudem miissen Zirkulationspumpen
gemaR § 61 GEG beim Einbau in Warm-
wasseranlagen mit einer Zeitschaltung
zur Ein- und Ausschaltung ausgestattet
werden.

eingestellte Schaltstufe ablesen

vom Typenschild abzulesen: elektrische Leis-
tungsaufnahme, Schaltstufen, Regelbereich
Zeitschaltuhr gibt die Laufzeit der Pumpe an

Abb. 55: Umwalzpumpe
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Fiir die Bewertung nach DIN V 18599-5 und -8 miissen folgende weitere Fragen be-
antwortet werden:

| Liegt bei Regelpumpen eine Regelung auf konstanten Differenzdruck (Ap —
konstant) vor oder wird der Druck bei geringerem Bedarf variabel abgesenkt
(Ap - variabel)? Priifung der Regelbarkeit iiber z. B. vorhandene Stufenschalter
oder vorhandene elektronische Regelung an der Pumpe.

| Firden Fall, dass die Pumpenleistung nicht manuell vorgegeben wird: Ist der
Warmeerzeuger ein wandhédngender Kessel (im Gegensatz zu einem bodenste-
henden Kessel)? Ein wandhangender Kessel besitzt wenig Wasserinhalt. Er ist
klein gebaut und weist daher hohe innere Druckverluste auf. Um die Reibungs-
verluste des Gerates zu liberwinden, ist die Pumpenleistung hoher dimensio-
niert. Bei Bewertung nach DIN V 18599-5 wird nach einem Warmeerzeuger mit
0,15 I/kW Wasserinhalt oder weniger gefragt. In diesem Fall wird eine hohere
Pumpenleistung geschatzt.

| Istdie Pumpe auf den Bedarf ausgelegt oder liberdimensioniert? Diese Frage
lasst sich nur beantworten, wenn eine Fachplanung vorliegt. Ist keine Fachpla-
nung vorhanden, ist die Pumpe wahrscheinlich (iberdimensioniert.

I Liegt bei Pumpen bzw. Kesseln mit integrierten Pumpen ein sogenanntes ,in-
tegriertes Pumpenmanagement” vor, d. h., steuert die Kesselregelung Brenner
und Pumpe gekoppelt an (Ermittlung aus den Kesselproduktdaten)?

Die Laufzeit der Heizungspumpe ist fiir die Erstellung des Energieausweises fest-
gelegt und kann nicht manuell vorgegeben werden.

Wenn keine detaillierten Daten vorliegen, kann alternativ zur Bewertung nach
DIN V 4701-10 bzw. DIN V 4701-12 der Hilfsenergiebedarf fiir die Pumpen wiede-
rum vereinfacht nach Kapitel 2.5 ermittelt werden (die Vereinfachungen sind je-
doch nicht anwendbar bei Berechnungen nach der DIN V 18599).

Zirkulationspumpen

Bei der Warmwasserversorgung sorgen Zirkulationsleitungen bei langen Rohr-
netzen dafiir, dass bei einem Zapfvorgang schnell warmes Wasser flie3t. Da die
Warmwasserleitung standig auf Temperatur gehalten wird, tragen Zirkulations-
leitungen entscheidend zu den Verlusten der Verteilleitungen bei. Ob eine Zirku-
lationsleitung vorhanden ist, erkennt man an einem zusétzlichen Rohr mit meist
kleinerem Durchmesser und einer zugehorigen Zirkulationspumpe. Diese befindet
sich meist direkt im Zirkulationsriicklauf und steht ggf. mit einer Zeitschaltuhr
(direkt auf der Pumpe oder (iber ein Stromkabel) in Verbindung.

Um den Energiebedarf zu ermitteln, ist die Nennleistung der Zirkulationspumpe
zu bestimmen. Die Nennleistung ist auf dem Typenschild angegeben. Sie kann
alternativ auch mithilfe der Bewertungsnormen geschétzt werden. Die Zirkula-
tionsdauer ist fiir die Erstellung des Energieausweises festgelegt und kann nicht
manuell vorgegeben werden.

Wenn keine detaillierten Daten vorliegen, kann alternativ zur Bewertung nach DIN
V 4701-10 bzw. DIN V 4701-12 der Hilfsenergiebedarf ebenfalls nach Kapitel 2.5
ermittelt werden.

Hydraulischer Abgleich

Werden Anlagen nach DIN V 18599 bewertet, muss zusétzlich geklart werden, ob
die Anlage hydraulisch abgeglichen ist. Ist dies nicht der Fall, werden pumpenfer-
ne Heizkorper schlechter durchstromt als pumpennahe. Insgesamt ergibt sich ein
erhéhter Pumpenstromaufwand.



Bei der Aufnahme der Anlage ist auf voreinstellbare Thermostatventile zu ach-
ten. Dazu muss der Thermostatkopf entfernt werden. Sofern eine darunterliegen-
de Einstelldrossel an verschiedenen Heizkorpern unterschiedlich eingestellt ist, ist
vermutlich ein hydraulischer Abgleich durchgefiihrt worden. Es kénnen auch an-
dere Komponenten der Anlage verwendet werden, mit denen das Wasser in den
gewlinschten FlieBweg gezwungen wird (Riicklaufverschraubungen, angepasste
Rohrquerschnitte, Strangregulierventile usw.). Diese kénnen im Rahmen der Erstel-
lung eines Energieausweises aus Zeitgriinden oft nicht ndher bestimmt werden.
Sofern der Auftraggeber keine Planunterlagen zur Verfiigung stellt, aus denen der
hydraulische Abgleich hervorgeht, sollte davon ausgegangen werden, dass kein
hydraulischer Abgleich durchgefiihrt wurde.

Hydraulisch nicht abgeglichene Anlage Hydraulisch abgeglichene Anlage

Abb. 57: Darstellung einer hydraulisch abgeglichenen und einer nicht hydraulisch
abgeglichenen Heizungsanlage

2.4.5 Warmeiibergabe

Fir die Ermittlung der Warmelibergabeverluste nach DIN V 4701-10 bzw.

DIN V 4701-12 sowie DIN V 18599-5 ist es wichtig zu wissen, liber welche Art von
Heizflachen die Warme an den Raum abgegeben wird und mit welchen Regelein-
richtungen diese geregelt werden. Bei Warmetibergabesystemen unterscheidet
man zwischen freien und integrierten Heizflachen. Sind ,klassische” Heizkorper
vorhanden, spricht man von freien Heizflachen. Heizflachen in FulRbdden, Decken
und Wénden sind integrierte Heizflachen. Fir die Verluste bei der Warmeiibergabe
spielt es auBerdem eine Rolle, ob die Heizflachen iberwiegend an den AulRen-
oder an den Innenwéanden angeordnet sind.

Das GEG schreibt eine raumweise Regelung der Raumtemperaturen fiir alle Warm-
wasserheizungsanlagen vor. Dies gilt sowohl fiir den Neubau als auch - als Nach-
ristverpflichtung — im Gebaudebestand. Im Bestand findet man dennoch teilwei-
se noch manuell zu bedienende Heizkorperregulierventile ohne Thermostat, die
die Warmeabgabe nicht selbststdndig regeln. Heute libliche Thermostatventile
sind selbsttatige Raumtemperaturregler.

Sie werden direkt an den Heizflachen angeordnet. Thermostatventile bestehen
aus zwei Teilen: dem Ventil und dem Regler mit dem Thermostat zur Erfassung
der Raumtemperatur. Bei ungiinstiger Anordnung der Heizfldchen kann das Ther-
mostat auch getrennt vom Ventil als Fernfiihler im Raum angebracht sein.

Durch Regelabweichungen, d. h. durch Ungenauigkeiten der Regler, entstehen
Ubergabeverluste. Dies sind Warmeverluste des Gebaudes, die dann entstehen,
wenn die Raumtemperatur liber die gewiinschte Raumsolltemperatur ansteigt
(eine durch Regelungenauigkeit bedingte zeitweise Unterversorgung wird dabei
nicht beriicksichtigt). Die Hohe der Ubergabeverluste ist von der Qualitét der Reg-
ler abhéngig und wird durch deren Proportionalabweichung gekennzeichnet.

Abb. 56: Ventil mit Voreinstellung

Warmeiibergabe

Bei der Warmelibergabe sind
folgende Daten aufzunehmen:

I Anordnung der Heizflachen (im Au-
Ren- oder im Innenwandbereich, in-
tegrierte Heizflachen)

| Thermostatventile vorhanden?

| Artder Thermostatventile (Standard,
optimiert, elektronisch geregelt)
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1 modernes Thermostatventil
2 Thermostatventil mit Fernfiihler
3 altes Regulierventil ohne Thermostat

Abb. 58: Thermostatventile
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Die Normen unterscheiden in Thermostatventile (P-Regler) mit Auslegungspro-
portionalbereich von 1 oder 2 K sowie in elektronische Regeleinrichtungen (PI-
Regler).

Ob im untersuchten Geb&ude eine Regelgenauigkeit von 1 oder 2 K vorliegt, ergibt
sich allein aus der Fachplanung. Theoretisch kann mit jedem Thermostatventil am
Markt sowohl der eine als auch der andere Wert erreicht werden. Entscheidend ist
hier eine Fachplanung, die das Ventil passend zu Heizflache und Raum wahlt. In
der Praxis fehlt diese Fachplanung ublicherweise, sodass auf der sicheren Seite
liegend von 2-K-Reglern ausgegangen werden sollte.

Ein 1-K-Ventil kann angenommen werden, wenn eine komplette Fachplanung vor-
liegt, in der die Thermostatventile nach einer Rohrnetzberechnung gewahlt wurden.

Die elektronischen Regler weisen keine Regelabweichung auf. Sie sind motorbe-
trieben und haben ggf. noch eine zusatzliche Optimierungsfunktion, z. B. einen
Fensterkontakt, der das Ventil bei offenem Fenster schlieRt.

Nach DIN V 18599 ergibt sich eine noch genauere Abfrage der Raumregelung mit
folgenden zusatzlichen Punkten:

| Sind Heizflachen an AuBenwanden vor Glasflachen (mit und ohne Strahlungs-
schutzschirm) oder in Heizkorpernischen angeordnet?

| Gibt es eine zentrale oder eine dezentrale Vorlauftemperaturregelung oder
keine Zentralregelung?

| Sind FuBbodenheizungen als Nasssystem (Rohre im Estrich) oder Trockensys-
tem ausgefiihrt?

| Isteine Dammung unter der FuRbodenebene vorhanden?

Beim vereinfachten Verfahren nach Kapitel 2.5 wird fiir die Warmeiibergabeverluste
ein Pauschalwert fiir 2-K-Ventile angesetzt.

2.4.6 Liiftung

In einigen Fallen existiert im Wohnungsbau neben der Fensterliiftung auch eine
mechanische Liiftungsanlage. Hierbei unterscheidet man im Wesentlichen die ein-
facheren Abluftanlagen und die komplexeren Zu- und Abluftanlagen.

Abluftsysteme sind mechanische Liiftungsanlagen, die mittels eines wohnungs-
oder gebaudezentralen Abluftventilators aus Bad, WC und Kiiche Luft abfiihren.
Die Zuluft strémt durch AuRenwanddurchldsse iber den Wohnbereich nach. Es
erfolgt keine direkte Nacherwarmung der Zuluft. Dunstabzugshauben in Kiichen
oder eine zwangsweise Entliiftung in innen liegenden WCs und B&dern sind keine
Liftungsanlagen in diesem Sinne, da sie ihre Zuluft ungeregelt aus anderen Luft-
undichtheiten im Geb&ude beziehen. Sie werden der Berechnung als freie Liiftung
zugrunde gelegt. Abluftanlagen werden mit einem Hilfsenergiebedarf fiir die Venti-
latoren in der Bilanz beriicksichtigt. Die Ventilatorleistungen kénnen vor Ort aufge-
nommen oder mithilfe der Bewertungsnormen DIN V 4701-10 bzw. DIN V 4701-12
oder DIN V 18599-6 abgeschatzt werden.



Bei Zu- und Abluftanlagen sind sowohl der Zu- als auch der Abluftstrom kanalge-
fiihrt und durch jeweils einen Ventilator angetrieben. Diese Gerate sind Kompaki-
gerate, die entweder zentral mehrere Wohnungen versorgen oder dezentral in ein-
zelnen Rdumen oder auch wohnungsweise aufgestellt sind. Zentrale Liiftungs-
gerate sind haufig im Dachbereich installiert. Zu- und Abluftanlagen ermdglichen
eine Warmeriickgewinnung aus der Abluft, falls beide Luftstrome in einem Gerat
zusammengefiihrt werden. Die aus der Abluft gewonnene Warme wird zur Vor-
konditionierung der Zuluft genutzt. Der Warmebereitstellungsgrad bei Warmeriick-
gewinnung wird in Prozent angegeben. Hierbei kdnnen Werte von bis zu 90 Pro-
zent erreicht werden. Diese Daten miissen dem jeweiligen Typenschild oder den
Herstellerangaben entnommen werden. In einigen Féllen wird der Abluft Giber eine
Warmepumpe Energie entzogen und der Zuluft zugefiihrt. Diese Geréte kdnnen
auch zur Erwarmung des Warmwassers eingesetzt werden.

Fir die Berechnung des Endenergiebedarfs von Liiftungsanlagen sind der jewei-
lige Luftwechsel und die entsprechende elektrische Leistungsaufnahme der Ven-
tilatoren relevant. Diese Werte kénnen dem Typenschild oder den Herstelleran-
gaben entnommen werden. Alternativ werden sie mit den Normen abgeschatzt.
Dann muss zumindest geklart werden, ob fiir die Ventilatoren Wechsel- (AC) oder
Gleichstrom (DC) eingesetzt wird, wobei Gleichstromventilatoren in der Regel
energieeffizienter arbeiten. Auch diese Angaben finden sich auf dem Typenschild.

Bei Zu- und Abluftanlagen kann eine Erwarmung der Zuluft mithilfe eines Heizregis-

ters erfolgen. Die Nennwérmeleistung des Heizregisters kann dem Typenschild ent-

nommen werden. Das Heizregister ldsst sich raum- oder wohnungsweise tiber Ein-
zelraumregler oder zentral vorregeln. Die Art der Regelung hat Einfluss auf die War-
meverluste der Warmeiibergabe an den Raum. Diese Regelung ist nicht mit dem
Luftvolumenstromregler zu verwechseln, der die geforderte Luftmenge vorgibt.

Die Umgebungstemperatur der Verteilkanale hat Einfluss auf die Leitungsverlus-
te. Die Kanale konnen innerhalb oder auBerhalb der thermischen Hiillflache ange-
ordnet sein. Wichtig sind hierbei die jeweiligen Langen der Teilabschnitte und die
zugehdrigen Warmeddammstandards der Kanéle. Diese werden durch die Damm-
starke und die Kennwerte der Ddmmung bestimmt. Sowohl fiir Leitungsléangen als
auch fiir deren Ddmmstandards sind in den Bewertungsnormen Kennwerte hinter-
legt, die bei fehlenden Projektdaten verwendet werden kdnnen.

Ubergabeverluste werden nur angesetzt, wenn iiber die Liiftungsanlage auch ge-
heizt wird. Dies erkennt man am Vorhandensein eines Heizregisters in der Zuluft.
Die Uiberwiegende Lage der Luftauslasse im Aulen- oder Innenwandbereich hat
Einfluss auf die Ubergabeverluste. lhre Lage im Geb&ude muss fiir eine Berech-
nung des Endenergiebedarfs aufgenommen werden. Des Weiteren gilt es festzu-
stellen, ob die Anlage (iber eine Einzelraumregelung der Zulufttemperatur verfiigt
und, wenn nicht, ob eine zentrale Vorregelung der Temperatur moglich ist.

Falls keine detaillierten Daten zur Liiftungsanlage vorliegen, kdnnen sowohl
bei einem Rechengang nach DIN V 4701-10 bzw. DIN V 4701-12 als auch
DIN V 18599 die jeweiligen Annahmen und Pauschalwerte, wie in Kapitel 2.5
beschrieben, angesetzt werden.

Abb. 59: Zu- und Abluftanlage mit Warme-
riickgewinnung

Bei der Liiftung sind
folgende Daten aufzunehmen:

| Artder Liftung (Abluftanlage oder
Zu- und Abluftanlage)

| Luftwechsel

I ggf. volumenbezogene Ventila-
torenleistungen, Wechsel- oder
Gleichstrom

I Warmebereitstellungsgrad

| Einbau eines Heizregisters fiir die
Nacherwarmung

I Anordnung der Luftleitungen
(innerhalb oder auBerhalb der ther-
mischen Hiillfliche)

I Anordnung der Luftauslasse
(iberwiegend im AuRen- oder
im Innenwandbereich)

Bei der Liiftung sind
folgende Daten aufzunehmen:

| Typenschild
| Bestandsunterlagen

| Luftauslasse in den einzelnen
Raumen
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Gebaudehiille

Die Untersuchung und der Katalog mit
regionaltypischen Materialien im Geb&u-
debestand konnen auf der Internetseite
>www.gebaeudeforum.de

kostenfrei heruntergeladen werden und
sind mit Suchfunktion verfiigbar unter:
> www.altbaukonstruktionen.de
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2.5 Moglichkeiten der vereinfachten
Datenaufnahme

Liegen keine Unterlagen zur Bewertung der Gebaudehiille oder der Anlagentech-
nik vor, konnen die Vereinfachungen aus der gemeinsamen Bekanntmachung des
Bundesministeriums fiir Wirtschaft und Energie und des Bundesministeriums des
Innern, fiir Bau und Heimat [1] verwendet werden.

2.5.1 Vereinfachungen bei der Aufnahme der
thermischen Hiillflache

Die Aufnahme der Flachendaten erfolgt grundséatzlich auf der Basis der realen Ab-
messungen. Diese kdnnen aus Planen (wenn vorhanden) oder tiber Aufmal am
Objekt ermittelt werden. Fotometrische Methoden kénnen eingesetzt und eine
Maltoleranz von 3 Prozent soll nicht tiberschritten werden. Bei der Erhebung der
geometrischen Daten sind Vereinfachungen gemaR Tabelle 1 der Bekanntma-
chung [1] zul&ssig.

Vereinfachte Ermittlung von Warmedurchgangskoeffizienten unter Beriicksichti-
gung regionaltypischer Materialien und Bauweisen

Sind Details fir die Ermittlung der Warmedurchgangskoeffizienten (U-Werte) nicht
bekannt, kénnen die Warmedurchgangskoeffizienten von AuBenbauteilen regio-
naltypischer Bauweisen — dargelegt in der Untersuchung und im Katalog ,Erfas-
sung regionaltypischer Materialien im Geb&audebestand mit Bezug auf die Bau-
altersklasse und Ableitung typischer Bauteilaufbauten” des ZUB Kassel [3] - ver-
wendet werden. Zudem konnen aus weiteren Quellen Daten fiir die Ermittlung von
Wirmedurchgangskoeffizienten verwendet werden [2] [5] [7].

Inhalt, Vorgehensweise und der beispielhafte Aufbau eines Altbaudatenblatts ei-
ner regionaltypischen Konstruktion werden im Folgenden néher erldutert.

Aufbau und Strukturierung der Altbaudatenblatter mit Bezug auf die Region und
die Baualtersklasse

Insgesamt enthalt die Untersuchung regionaltypischer Bauweisen einen Katalog
mit 182 Datensétzen. Jedes dieser Altbaudatenblatter (. -ADB) enthélt konkrete
Angaben zur Art

RegBa

| desBauteils,

| der Konstruktion,

| derverwendeten Materialien und

| des sich daraus ergebenden U-Wertes.

AuBerdem wird das Bauteil sowohl schematisch als auch mit einem Bild darge-
stellt. Sind zusétzliche Informationen oder Hinweise fiir die Zuordnung und Ein-

schatzung der Relevanz einer Konstruktion und des Materials notwendig, schlieRen
diese das jeweilige Altbaudatenblatt ab.


https://www.gebaeudeforum.de/
http://www.altbaukonstruktionen.de/

Deutschlandkarte
Altbaumaterialien und- konstruktionen

Bauteilbeschreibung,

AuBenwand, massiv, Vollziegel
Kurzform

Zuweisung resultierend

o aus jeweiliger Typologie

Elgl;gletem- bis 1918 — Baualtersklasse

Postleitzahlenbereich

Bauteil AuBenwand Bauteilkategorie

| Piktogramm

T
o ’

Konstruktions-

Konstruktion massiv, monolithisch .
beschreibung

. L I - Wert
schematische —— - — Konstruktionsaufbau
Konstruktions- —— [W/(m2K)]
darstellung  — Materialeigenschaften/
T .
T RechengrolRen
1 |
I
1 1
— 1 — Schichtdicke
- | . | _—
bildhafte Zusatzinformationen
Konstruktions- ——— | (optional)
darstellung

aus Konstruktionsaufbau
U-Wert 1,93/1,47 /1,18 —
W/(m?K)] - errechneter U-Wert
Quellenangaben der — Quellen

jeweiligen Typologien, Zentrum fir Umwelibewusstes Bauen - Goltschalkstr. 28 A - 34127 Kassel - www.zub-kassel.de - zub@zub-kassel.de

Normen usw.

Abb. 60: Exemplarische Darstellung eines Altbaudatenblatts mit Erlauterungen
zu den einzelnen Bereichen und Bezeichnungen

Pauschalwerte fiir die Warmedurchgangskoeffizienten

Alternativ zu den Warmedurchgangskoeffizienten regionaltypischer Bauweisen
kdnnen die in Tabelle 2 fiir opake und in Tabelle 3 fiir transparente Bauteile in der
Bekanntmachung [1] dargestellten Pauschalwerte verwendet werden. Ausgehend
von leicht zu ermittelnden Kennzeichen kann so eine grobe Bewertung der ther-
mischen Hiillflache im Urzustand vorgenommen werden. Die Baualtersklasse be-
riicksichtigt den zum jeweiligen Bauzeitpunkt typischen Zustand im Hinblick auf
den Warmeschutz. Dabei werden Holzkonstruktionen und massive Konstruktionen
unterschieden. Als Holzkonstruktion wird ein Bauteil angesehen, wenn Holzbautei-
le die tragende Konstruktion bilden: also Holzstander- und Holzrahmenkonstruk-
tionen (insbesondere Fachwerkwénde), Holzbalkendecken und alle Formen von
Schragdachern mit Holzsparren.

U-Werte von Heizkdrpernischen kdnnen vereinfacht mit 2 - U genwang PEFUCKSiChtigt
werden.
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Wurden nachtraglich Warmeschutzmafnahmen durchgefiihrt, so ist der aus den
Tabellen der Bekanntmachung [1] entnommene U-Wert im Urzustand durch einen
der Dammstéarke entsprechenden Wert zu ersetzen (Gleichung 1). Dabei sind die
Dicke der verwendeten Dammschichten und ihre Warmeleitfahigkeit (bzw. eine
pauschalierte Annahme dafiir gemaR nachstehender Festlegung) zu ermitteln
und umzurechnen:

1 .
U = in W/(m?- K
T, 0, G (™10
U, A A A
mit:
U, pauschaler Warmedurchgangskoeffizient
fir das nachtraglich geddmmte Bauteil in W/(m?-K)

Gleichung 1: Vereinfachte U-Wert-Berechnung nachtréaglich gedammter Bauteile

Ist die Warmeleitfahigkeit der verwendeten Dammschicht nicht bekannt, kann
vereinfachend fiir herkémmliche Dammstoffe (Mineralfasern oder Kunststoff-
schaume) ein Wert von 0,040 W/(m - K) und fiir Dammstoffe aus nachwachsen-
den Rohstoffen oder Einblas-Dammstoffe ein Wert von 0,050 W/(m - K) ange-
nommen werden.

Pauschale Beriicksichtigung von Warmebriicken

Warmebriicken miissen im Rahmen der Vereinfachungen grundsétzlich beriicksich-
tigt werden. Alternativ zur objektbezogenen Ermittlung nach den anerkannten Re-
geln der Technik kénnen auch folgende Pauschalwerte fiir den Warmebriickenzu-
schlag gemal GEG sowie DIN V 4108-6 bzw. DIN V 18599 Teil 2 verwendet werden:

| AUyg=0,1 W/(m2-K) im Regelfall

| AUy =0,15W/(m? - K) bei Gebduden mit an AuRenwanden raumseitig ange-
brachten Dammschichten, sofern diese mehr als 50 Prozent der AuRenwand-
flache bedecken und von Massivdecken durchstoRen werden. Durch den er-
héhten Warmebriickenzuschlag wird beriicksichtigt, dass durch die Innendam-
mung zwar die Transmissionswéarmeverluste der Wande reduziert werden, je-
doch erhohte Verluste durch einbindende Decken entstehen.

I AU =0,05W/(m2-K) bzw. 0,03 W/(m? - K) bei vollstandiger energetischer Mo-
dernisierung aller zugéanglichen Warmebriicken unter Beriicksichtigung von
DIN 4108 Beiblatt 2 nach Kategorie A respektive Kategorie B bzw. 0,03 bei voll-
standiger Einhaltung nach Kategorie B.



2.5.2 Vereinfachungen bei der Aufnahme der Anlagentechnik

Grundsatzlich sollte die Erhebung der anlagentechnischen Daten so genau wie
moglich erfolgen. Der Berechnungsgang fiir die Anlagentechnik erfolgt nach

DIN V 18599. Bis zum 31. Dezember 2023 kann wahlweise noch die DIN V 4701-10

bzw. DIN V 4701-12 angewandt werden.

DINV 4701-10 bzw. DIN V 4701-12

Kapitel 4 der DIN V 4701-10
sowie DINV 4701-10

Die im ausfiihrlichen Rechengang be-
nétigten KenngroRen fiir Anlagen-
komponenten finden sich in:

| DINV 4701-12 in Verbindung mit
PAS 1027, wenn die Komponen-
te bis zum 31.12.1994 eingebaut
wurde

| DINV4701-10, wenn die Kompo-
nente ab dem 01.01.1995 einge-
baut wurde

Ist im Fall von Bestandsanlagen die
Beschaffung der fir die Bilanzierung
notwendigen Daten mit vertretbarem
Aufwand nicht moglich, so kann ne-
ben der DIN 4701-12 auch einer der
beiden nachfolgenden Ansatze ver-
wendet werden.

DIN V 18599

Teil 1 der DIN V 18599

Die im ausfiihrlichen Rechengang be-
nétigten KenngroRen fiir Anlagen-
komponenten finden sich in:

| DINV 18599 Teil 2: Nutzenergie-
bedarf fiir Heizen und Kiihlen von
Gebaudezonen

| DINV 18599 Teil 5: Endenergie-
bedarf von Heizsystemen

| DINV 18599 Teil 6: Endenergie-
bedarf von Wohnungsliiftungs-
anlagen und Luftheizungsanlagen
fiir den Wohnungsbau

| DINV 18599 Teil 8: Nutz- und
Endenergiebedarf von Warm-
wasserbereitungssystemen

| DINV 18599 Teil 9: End- und
Primérenergiebedarf von Kraft-
Warme-Kopplungsanlagen

| DINV 18599 Teil 12: Tabellen-
verfahren fiir Wohngebaude

Werden die Berechnungen nach

DIN V 18599 durchgefiihrt, so sind die
folgenden vereinfachten pauschalen
Ansdtze aus systematischen Griinden
nicht anwendbar. Die energetischen
Eigenschaften der Komponenten
bestehender Anlagen sind unmittelbar
den entsprechenden Teilen der

DIN V 18599 zu entnehmen.

Verfahren zur vereinfachten Datenaufnahme bei Anwendung der DIN V 4701-10

Verfahren A: Pauschalwerte fiir die Teilsysteme Warmwasser, Heizung

und Liiftung 23

Hierfiir kdnnen, analog zum ,Tabellenverfahren” der DIN V 4701-10, Anhang C
die Warmeverluste fiir die Bereiche Ubergabe, Verteilung, Speicherung und Erzeu-
gung aus Tabellen abgelesen werden. Die Tabellen enthalten jeweils fiir drei ver-
schiedene Gebaudenutzflachen Ay (z. B. 150, 500 und 2.500 m?) Werte, bei

Anlagentechnik
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2 Alle Angaben - Erzeugeraufwandszahlen, spezifische
Verlustkennwerte und Heizwdrmegutschriften - sind
auf Endenergie (Heizwert H, friiher: ,unterer Heizwert
H,") bezogen; fiir die Berechnung des Jahresprimar-
energiebedarfs ist demzufolge eine Multiplikation mit
dem jeweils zutreffenden Primé&renergiefaktor erfor-
derlich. Fiir bestehende Gebé&ude gelten dieselben Pri-
mdrenergiefaktoren wie fiir neue Gebaude, diese be-
finden sich in Anlage 4 des GEG.

w

Sicherheitstechnische Einrichtungen (z. B. Uberdruck-
beliiftungen fiir den Brandfall, Entrauchungsanlagen)
sowie Liifter zur Vermeidung von Uberhitzungen der
Gebaudetechnik (z. B. Aufzugstechnik) diirfen unbe-
riicksichtigt bleiben.
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abweichenden Gebaudenutzflachen zwischen 100 und 10.000 m? sind die Werte
mittels Interpolation bzw. Extrapolation zu berechnen. Die Werte fiir Bestandsanla-
gen finden sich in den Tabellen in der Bekanntmachung [1]:

| Tabelle 4: Pauschale Ansétze fiir die Anlagentechnik — Warmwasser nach Pro-
zessbereichen

| Tabelle 5: Pauschale Ansétze fiir die Anlagentechnik — Heizung nach Prozess-
bereichen

| Tabelle 6: Pauschale Ansétze fiir die Anlagentechnik - Liiftung nach Prozess-
bereichen

Die Berechnung erfolgt auf der Grundlage des Schemas DIN V 4701-10, Anhang A.
Diese Tabellenwerte diirfen auch kombiniert werden

I a) mit den Ergebnissen genauerer Berechnungen nach DIN V 4701-12 in Ver-
bindung mit PAS 1027, sofern die betroffenen Systeme bzw. Komponenten bis
1994 eingebaut wurden,

I b) mit Pauschalwerten nach DIN V 4701-10, Anhang C sowie mit den Ergebnis-
sen genauerer Berechnungen nach DIN V 4701-10, sofern die betroffenen Sys-
teme bzw. Komponenten nach 1995 eingebaut wurden.

Die Baualtersklasse ergibt sich aus dem Alter der wesentlichen zum jeweiligen
Prozessbereich gehorigen Bauteile.

Verfahren B: Pauschalwerte fiir Gesamtsysteme >3

Hierfiir kdnnen, analog zum ,grafischen Verfahren® der DIN V 4701-10 Beiblatt 1,
direkt Werte fiir die Endenergiebedarf- und fiir die Primarenergieaufwandszahl
aus einer Tabelle abgelesen werden. Die Tabelle enthélt jeweils fiir drei verschie-
dene Gebaudenutzflachen AN (150, 500 und 2.500 m?) Werte, bei anderen Geba&u-
denutzflachen zwischen 100 m? und 10.000 m?2 sind die Werte durch Interpolation
bzw. Extrapolation zu berechnen.

Fir die relevante Baualtersklasse ist das Alter der dltesten Bauteile der Anlage
anzusetzen; dies ist im Regelfall das Warmeverteilungssystem. Fiir Baualters-
klassen nach 1995 sind entsprechende Kennwerte unmittelbar aus Beiblatt 1 der
DIN V 4701-10 zu entnehmen - hier jeweils Tabellen/Diagramme ,Flachenbezo-
gene Endenergie”. Diese Werte sind anwendbar, wenn der Warmeschutz des Ge-
baudes nicht wesentlich schlechter ist als bei Gebduden nach der Warmeschutz-
verordnung 1995 und fiir Heizung und Wassererwarmung derselbe Energietrager
verwendet wird.

Bewertung der Anlagentechnik bei gemischt genutzten Gebauden

Ist bei der Ausstellung von Energieausweisen fiir gemischt genutzte Gebaude
nach § 106 (2) GEG nur ein Teil eines Gebdudes Gegenstand von Berechnungen
des Jahresprimarenergiebedarfs nach DIN V 4701-10, so muss zur Bewertung der
Anlagentechnik von gemeinsam genutzten Warmeerzeugern und zentralen Ein-
richtungen zur Warmwasserbereitung eine Bedarfsberechnung fiir das gesamte
Gebdude durchgefiihrt werden.



In diesen Fillen kann vereinfacht wie folgt vorgegangen werden:
Fiir den Gebaudeteil, fiir den die getrennte Berechnung als Wohngeb&ude durchge-
fiihrt werden soll, sind

| reinrechnerisch eigene zentrale Einrichtungen der Warmeerzeugung (Warme-
erzeuger, Warmespeicher, zentrale Warmwasserbereitung) anzunehmen,

| die hinsichtlich ihrer Bauart, ihres Baualters und ihrer Betriebsweise den ge-
meinsam genutzten Einrichtungen entsprechen,

| hinsichtlich ihrer GroRe und Leistung jedoch nur auf den zu berechnenden Ge-
baudeteil ausgelegt sind.

Die Eigenschaften dieser fiktiven zentralen Einrichtungen sind nach DIN V 4701-10
zu bestimmen.

Endenergiebedarf fiir ausgewahlte Systemkombinationen

Kennwerte fiir ausgewahlte, verbreitete Systemkombinationen lassen sich auch
unmittelbar aus der DIN V 4701-10 Beiblatt 1: 2007-02 entnehmen. Die im Beiblatt
angegebenen Werte beschreiben den Endenergiebedarf des Geb&dudes in Abhén-
gigkeit von der Gebaudegroe und vom auf die Gebadudenutzflache bezogenen
Warmebedarf. Entspricht die Systemkonfiguration einer bestehenden Anlage den
jeweiligen Angaben im Beiblatt, so diirfen die Tabellenwerte aus dem Beiblatt ver-
einfachend unabhéngig vom Alter der Anlagenkomponenten verwendet werden.

Dieses Vorgehen ist fir Gebdude anwendbar, wenn diese energetisch etwa der
Warmeschutzverordnung 1995 entsprechen. Hinsichtlich der Berechnung des auf
die Gebaudenutzflache bezogenen Jahrespriméarenergiebedarfs sind die Primar-
energiefaktoren sowie die erganzenden Hinweise zur Anwendung des Beiblatts zu
beachten, sowie auch Angaben nach § 20 GEG.

Vereinfachte Ermittlung der energetischen Qualitat der Anlagentechnik bei An-
wendung der DIN V 18599

Zur vereinfachten Ermittlung der energetischen Qualitat der Anlagentechnik diirfen
fiir die Berechnungen nach DIN V 18599 erforderliche Angaben entsprechend der Al-
tersklasse den Tabellen 7 bis 10 aus der Bekanntmachung [1] entnommen werden.

| Tabelle 7: Vereinfachte Ermittlung der energetischen Qualitat von
Warmeversorgungsanlagen

| Tabelle 8: Vereinfachte Ermittlung der energetischen Qualitéat von
Warmwasserversorgungsanlagen

| Tabelle 9: Vereinfachte Ermittlung der energetischen Qualitat von
Liftungsanlagen

| Tabelle 10: Vereinfachte Ermittlung der energetischen Qualitat von
Kélteanlagen

Die Angaben in Spalte 6 der Tabellen 7 bis 10 dienen der zusétzlichen Information
liber die unterschiedlichen in Betracht kommenden Ausfiihrungen und kénnen ge-
nutzt werden, um ggf. anhand einfacher Merkmale eine von den nach Spalten 3 bis
4 regelmaRig in den Gebauden anzutreffenden Ausfiihrungen abweichende Tech-
nik festzustellen und zu beriicksichtigen.

Die Angaben zum Baualter beziehen sich auf das Baujahr des Geb&audes, soweit
ein davon abweichendes Alter der Anlage nicht ausdriicklich festgestellt wurde.
Fiir eine solche Feststellung des Alters von Anlagen bzw. Anlagenteilen ist in Zwei-
felsféallen die Typenschildangabe mafgebend, auch wenn der Einbau in das Ge-
baude zu einem spéteren Zeitpunkt erfolgte.
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2.6 Randbedingungen fiir die Berech-
nung von Energieausweisen

Grundlage der Energieausweis-Erstellung fiir Wohngebaude nach GEG ist

| das Berechnungsschema der DIN V 4108-6 fiir das Gebaude und
der DIN V 4701-10 bzw. DIN V 4701-12 fiir die Anlagentechnik (mit
Bestimmung des Heizwarmebedarfs tiber eine Monatsbilanz sowie
Ermittlung der Anlagenverluste in einer Jahresbilanz) oder

| das Berechnungsschema der DIN V 18599 (mit Bestimmung des
Heizwarmebedarfs und der Anlagenverluste in einer Monatsbilanz).

Heizwarmebedarf

Bei der Monatsbilanz des Heizwarmebedarfs wird — ausgehend von der mittleren
Temperaturdifferenz zwischen innen und auen — der monatliche Warmeverlust
aus Liftung und Transmission in der Heizzeit bestimmt. Hiervon werden die nutz-
baren Warmeeintrage aus solarer Einstrahlung und inneren Warmequellen abgezo-
gen. Ob in einem Monat ein Heizwarmebedarf entsteht, hangt dann von dem jewei-
ligen Verhéltnis aus Warmeverlust und nutzbarem Warmegewinn ab. Das Monats-
bilanzverfahren ergibt sich in dieser generellen Form sowohl nach DIN V 4108-6 als
auch nach DIN V 18599-2. Es werden jeweils etwas andere Rechengénge im Detail
verwendet.

Anlagenverluste

Fiir die Bilanzierung der Heizungsanlage wird, sofern sie nach DIN V 4701-10 vor-
genommen wird, eine Heizperiodenbilanz verwendet. Es werden die gesamten War-
meverluste iber die Heizzeit bestimmt. Im Fall der Warmwasserbereitung ist die
Periode, fiir die eine stationare Bilanzierung durchgefiihrt wird, das gesamte Jahr.

Wird nach DIN V 18599 bilanziert, ergibt sich auch fiir alle anlagentechnischen Ver-
luste eine Monatsbilanz.

Normranddaten im Energieausweis

Fir die Energieausweis-Erstellung und die Einstufung eines konkreten Gebaudes
sind stets Normrandbedingungen zu verwenden. Nur so kann gewéhrleistet wer-
den, dass die Gebaude untereinander vergleichbar sind.

Abweichungen zwischen dem tatsachlichen Verbrauch und dem unter Normrand-
bedingungen berechneten ,Normbedarf” sind natiirlich in der Praxis haufig festzu-
stellen.

Gebaudeeigentiimern kann dies leicht am Beispiel des Normkraftstoffverbrauchs
verdeutlicht werden. Dem Autofahrer ist normalerweise klar, dass er den vom Ver-
kaufer angegebenen Wert von z. B. 5 Liter auf 100 km nicht immer punktgenau tref-
fen wird und bei Stadtfahrten z. B. 8 Liter und bei Uberlandfahrten 4 Liter auf 100
km verbraucht. Dennoch ist die Angabe eines Normkraftstoffverbrauchs sinnvoll,
weil sie den Vergleich unterschiedlicher Fahrzeuge ermdglicht. Der Vergleichswert
wird dabei unter normierten (vergleichbaren) Bedingungen ermittelt, die etwa der
durchschnittlichen Nutzung eines Autos entsprechen.

Fiir Gebaude gilt dies in analoger Weise. Weitere Hinweise zum Vergleich von
gemessenen Verbrauchswerten mit berechneten Bedarfswerten finden sich in
Kapitel 3.



Normnutzung

Laut DIN V 4108-6 wird der Berechnung eine Raumsolltemperatur von 19 °C zu-
grunde gelegt. Dies ist die raumlich gemittelte Solltemperatur innerhalb eines Ge-
baudes. Dabei wird beriicksichtigt, dass Teile von Geb&duden nicht unmittelbar be-
heizt werden (wie z. B. Treppenhéauser) oder dass Gebaude durch Urlaubszeiten

o. A. nicht ganzjahrig beheizt werden. Zusétzlich wird der Effekt der Nachtabsen-
kung bzw. -abschaltung beriicksichtigt. Im Monatsbilanzverfahren wird die Zeit
der Heizunterbrechung auf 7 Stunden pro Tag angesetzt und das Abklingverhalten
entsprechend fiir einen Modelltag je Monat simuliert.

Nach DIN V 18599-10 liegt die Solltemperatur bei 20 °C. Dieser Sollwert gilt jedoch
nur in der aktiv beheizten Flache. Fiir Einfamilienh&user (EFH) wird bei der Berech-
nung von 25 Prozent Teilbeheizung, bei Mehrfamilienhdusern (MFH) von 15 Pro-
zent Teilbeheizung ausgegangen, sodass die effektive Bilanztemperatur niedriger
liegt. AuBerdem wird auch nach DIN V 18599 eine Nachtabschaltung (EFH) bzw.
Nachtabsenkung (MFH) von 7 Stunden berticksichtigt.

Fir den Betrieb der Anlagentechnik wird nach DIN V 4701-10 keine Unterbrechungs-
zeit angesetzt. Fiir die Berechnung nach DIN V 18599 wird nur die Heizungsanlage
von Einfamilienhdusern (EFH) mit Nachtunterbrechung bilanziert. Fiir Mehrfamilien-
hauser (MFH) ist die Heizungsanlage nachts in Betrieb, wenn auch mit geringer
Temperatur (Nachtabsenkung). Die eventuell vorhandene Wohnungsliiftung wird
durchgehend bilanziert.

Der Luftwechsel wird analog zum GEG-Neubau-Nachweis angesetzt. Die Ansét-
ze fir die inneren Warmequellen entsprechen den Werten fiir den Neubau mit

5 W/m?2 (A,) nach DIN V 4108-6. Wird nach DIN V 18599 bilanziert, gelten analog
zum Neubau 50 Wh/(m?-d) fiir EFH bzw. 100 Wh/(m? - d) fir MFH. Bezugsflache ist
dabei die Wohnflache.

Normklima
Fiir das Monatsbilanzverfahren gelten die Klimadaten der DIN V 4108-6 bzw.
DIN V 18599 Teil 10.

Verschattung und Fenster
Fir Fenster wird im GEG-Nachweis und fiir Energieausweise der Verschattungs-
faktor 0,9 angesetzt, sofern keine genaueren Daten ermittelt werden.

Ausfiihrung des Referenzgebaudes

Mit Einflihrung der EnEV 2009 erfolgte die Bilanzierung fiir Wohngebaude bei Neu-
bau und umfassender Sanierung nach dem Referenzgebaudeverfahren, das fiir
Nichtwohngebaude bereits mit der EnEV 2007 eingefiihrt wurde. Das Referenzge-
baudeverfahren wird auch im GEG fortgesetzt. Der maximal zuldssige Hochstwert
flir den Jahresprimarenergiebedarf wird dabei individuell anhand eines Geb&audes
mit gleicher Geometrie, Gebdudenutzflache und Ausrichtung sowie vorgegebener
technischer und baulicher Standardausstattung errechnet. Das geplante Geb&dude
und das Referenzgeb&ude sind mit demselben Verfahren zu berechnen. Der ein-
zuhaltende maximal zuldssige Hochstwert des spezifischen, auf die warmeiiber-
tragende Umfassungsflache bezogenen Transmissionswarmeverlusts H'; bezieht
sich auf die Einbindung und teilweise auf die GroRe des Gebaudes. Kleine frei ste-
hende Einfamilienhduser haben demnach einen niedrigeren H'; einzuhalten als an-
dere Wohngebaude.
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In Tabelle 14 ist die Ausfiihrung des Referenzgebaudes fiir Wohngebdude geman
Anlage 1 des GEG dargestellt. Hinweis: Keine der im Referenzgeb&dude beschriebe-
nen Referenzausfiihrungen von Bauteilen und Systemen muss einzeln erfiillt wer-
den. Bei der Nachweisfiihrung muss lediglich das Gebaude insgesamt den Anfor-
derungen des Referenzgebaudes an den Jahresprimarenergiebedarf geniigen und
darf den maximal zuldssigen Hochstwert des Transmissionswarmeverlusts H';
nicht Uiberschreiten.

Technische Ausfiihrung des Referenzgebaudes (Wohngebzude)
Nummer Bauteile/Systeme Referenzausfiihrung/Wert (MaBeinheit)

Eigenschaft
(zu den Nummern 1.1 bis 4)

1.1 AuBenwand (einschlieBlich Ein- Warmedurchgangskoeffizient U = 0,28 W/(m? - K)
bauten, wie Rollladenké&sten),
Geschossdecke gegen AufRenluft

1.2 AuBenwand gegen Erdreich, Bo- Warmedurchgangskoeffizient U = 0,35 W/(m?-K)
denplatte, Wande und Decken zu
unbeheizten Rdumen

1.3 Dach, oberste Geschossdecke, Warmedurchgangskoeffizient U = 0,20 W/(m?- K)
Waénde zu Abseiten
1.4 Fenster, Fenstertiiren Warmedurchgangskoeffizient Uy = 1,3 W/(m?- K)
Gesamtenergiedurchlassgrad Bei Berechnung nach

der Verg|
ervergiasing | DINV 4108-6:2003-06:

gl =0,60
| DINV 18599-2:2018-09:
g=0,60
1.5 Dachflachenfenster, Glasdacher Warmedurchgangskoeffizient Uy = 1,4 W/(m? - K)
und Lichtbander
Gesamtenergiedurchlassgrad Bei Berechnung nach

der Verglasun
glasung | DINV 4108-6:2003-06:

gLl =0,60
| DINV 18599-2:2018-09:
g=0,60
1.6 Lichtkuppeln Warmedurchgangskoeffizient Uy = 2,7 W/(m?- K)
Gesamtenergiedurchlassgrad Bei Berechnung nach

der Vergl
er Verglasung | DINV 4108-6:2003-06:

gl=0,64
| DINV 18599-2:2018-09:
g=0,64
1.7 Aulentiren, Tliren gegen Warmedurchgangskoeffizient Uy = 1,8 W/(m?2-K)

unbeheizte Raume
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Technische Ausfiihrung des Referenzgebaudes (Wohngebaude)

Nummer Bauteile/Systeme Referenzausfiihrung/Wert (MaBeinheit)
Eigenschaft
(zu den Nummern 1.1 bis 4)
2 Bauteile nach den Nummern 1.1 Warmebriickenzuschlag AUy = 0,05 W/(m?2-K)
bis 1.7
3 Solare Warmegewinne lber wie das zu errichtende Gebaude

opake Bauteile
4 Luftdichtheit der Gebaudehiille Bemessungswert n, Bei Berechnung nach

| DINV 4108-6:2003-06:
mit Dichtheitspriifung

| DINV 18599-2:2018-09:
nach Kategorie |

5 Sonnenschutzvorrichtung keine Sonnenschutzvorrichtung

6 Heizungsanlage | Warmeerzeugung durch Brennwertkessel (verbessert, bei der
Berechnung nach § 20 Absatz 1 nach 1994), Erdgas, Aufstellung:

| fiir Gebaude bis zu 500 m2 Gebaudenutzflache innerhalb der
thermischen Hiille

| fiir Gebaude mit mehr als 500 m? Geb&dudenutzflache auBerhalb
der thermischen Hiille

| Auslegungstemperatur 55/45 °C, zentrales Verteilsystem innerhalb
der warmeiibertragenden Umfassungsflache, innen liegende Stréange
und Anbindeleitungen, Standardleitungslangen nach DIN V 4701-10:
2003-08 Tabelle 5.3-2, Pumpe auf Bedarf ausgelegt (geregelt,
Ap const), Rohrnetz ausschlieRlich statisch hydraulisch abgeglichen

| Warmeiibergabe mit freien statischen Heizflachen, Anordnung an
normaler AuRenwand, Thermostatventile mit Proportionalbereich
1 Knach DIN V 4701-10: 2003-08 bzw. P-Regler (nicht zertifiziert)
nach DIN V 18599-5: 2018-09

7 Anlage zur Warmwasserbereitung | zentrale Warmwasserbereitung
I gemeinsame Warmebereitung mit Heizungsanlage nach Nummer 6

| beiBerechnung nach § 20 Absatz 1:
allgemeine Randbedingungen gemaR DIN V 18599-8:2018-09
Tabelle 6, Solaranlage mit Flachkollektor nach 1998 sowie Speicher
ausgelegt gemafl DIN V 18599-8:2018-09 Abschnitt 6.4.3

| beiBerechnung nach § 20 Absatz 2:
Solaranlage mit Flachkollektor zur ausschlieBlichen Trinkwasserer-
warmung entsprechend den Vorgaben nach DIN V 4701-10: 2003-08
Tabelle 5.1-10 mit Speicher, indirekt beheizt (stehend), gleiche Auf-
stellung wie Warmeerzeuger,

| kleine Solaranlage bei Ay < 500 m? (bivalenter Solarspeicher)
| groRe Solaranlage bei Ay > 500 m?

| Verteilsystem mit Zirkulation, innerhalb der warmeiibertragenden
Umfassungsflache, innen liegende Stréange, gemeinsame Installa-
tionswand, Standardleitungslangen nach DIN V 4701-10: 2003-08
Tabelle 5.1-2
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Technische Ausfiihrung des Referenzgebaudes (Wohngebaude)

Nummer Bauteile/Systeme Referenzausfiihrung/Wert (MaBeinheit)
Eigenschaft
(zu den Nummern 1.1 bis 4)
8 Kiihlung keine Kiihlung
9 Liiftung zentrale Abluftanlage, nicht bedarfsgefiihrt mit geregeltem DC-Ventilator,

| DINV4701:2003-08: Anlagenluftwechsel n, = 0,4 h™

I DIN-V 18599-10: 2018-09: nutzungsbedingter MindestaufRenluft-
wechsel Ny, 0,55 h™

10 Gebaudeautomation Klasse C nach DIN V 18599-11: 2018-09

Tab. 7: Ausfiihrung des Referenzgebaudes fiir Wohngebaude
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3 Bedarfs-/
Verbrauchsabgleich

3.1 Bedeutung des Bedarfs-/
Verbrauchsabgleichs

Eine gewissenhafte Datenaufnahme ist die Basis fiir einen korrekten Energieaus-
weis. Haufig missen jedoch der Berechnung Annahmen z. B. iiber die Qualitét
der Gebaudehiille zugrunde gelegt werden, die vom Aussteller nicht oder nur sehr
schwer vor Ort Uiberpriifbar sind. So ist beispielsweise vor Ort haufig nicht zu er-
kennen, ob eine Ddmmung unwirksam ist, weil sie durchfeuchtet oder hinterlif-
tet ist. Auch liber die Dammung von Rohrleitungen in Wanden und Decken kdnnen
meist nur Annahmen getroffen werden.

Der Bedarfs-/Verbrauchsabgleich dient als Informationsgrundlage fiir die Energie-
beratung. In diesem Kapitel wird die Vorgehensweise anhand des Beiblatts 1 der
DIN V 18599 zum Bedarfs-/Verbrauchsabgleich erldutert.

Es empfiehlt sich grundsatzlich, das Ergebnis des bedarfsbasierten Energieaus-
weises auf Plausibilitét zu priifen. Diese Uberpriifung geht {iber die iiblichen Leis-
tungen im Rahmen der Ausstellung eines gesetzlichen Energieausweises hinaus
und sollte als Zusatzleistung zur verbesserten Information mit dem Auftraggeber
vertraglich vereinbart werden. Der Bedarfs-/Verbrauchsabgleich gegeniiber dem
berechneten Energiebedarfskennwert kann mithilfe der gemessenen Verbrauchs-
daten durchgefiihrt werden, sofern diese vorliegen.

GroRRe Abweichungen zwischen dem berechneten Energiebedarf und dem gemes-
senen Energieverbrauch kdnnen drei Griinde haben:

| 1. die Witterung (Temperatur, Sonnenstrahlung, Wind) im Verbrauchszeitraum,
die in der Bedarfsrechnung normiert ist, aber den Messwert individuell beein-
flusst

| 2. das Nutzerverhalten, welches in der Bedarfsrechnung bewusst standardi-
siert angenommen wird, jedoch im Verbrauch individuell enthalten ist

| 3. Fehlerin der Datenaufnahme der Bau- und Anlagentechnik und damit fal-
sche Annahmen in der Energiebedarfsbilanz

Durch einen Abgleich der Bedarfsberechnung mit dem gemessenen Verbrauch
kann die Genauigkeit des Energieausweises erheblich verbessert werden. Die drei
Griinde der Abweichung sollten daher nacheinander untersucht und vorhandene
Differenzen behoben werden. Es ergibt sich folgende Vorgehensweise:

1. Witterungseinfluss ausgleichen

Die Angleichung der abweichenden Witterung zwischen Bedarfsrechnung und Ver-
brauchsmessung erfolgt, indem zundchst der gemessene Verbrauch einer Witte-
rungskorrektur unterzogen wird. Er wird dabei umgerechnet auf Langzeitklimada-
ten am Standort des Gebaudes oder auf die Langzeitklimadaten fiir das deutsche
Klimamittel. Auch bei der Bedarfsbilanz wird passend dazu entweder das Lang-
zeitklima des Geb&audestandortes oder das mittlere deutsche Klima (wie im Aus-
weis) beibehalten.
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Das Beiblatt 1 zur DIN V 18599
,Bedarfs-/Verbrauchsabgleich”
kann beim Beuth-Verlag unter
>www.beuth.de

bezogen werden.

Schritt 1:

Schritt 2:

Schritt 3:

Verbrauchserfassung inklusive Witterungskorrektur

Berechnung eines nutzer- und standortabhéngigen Energiebedarfs

Vergleich von Bedarf und Verbrauch sowie Interpretation der Ergebnisse

2. Nutzereinfluss ausgleichen

Differenzen beim Nutzerverhalten werden direkt in einer modifizierten Bedarfsbi-
lanz erfasst. Das bedeutet, dass Innentemperaturen, Luftwechsel, Warmwasser-

mengen, Teilbeheizung von Rdumen, Nachtabsenkung u. A. in einer modifizierten
Bilanz beriicksichtigt werden. Das Bilanzergebnis ist der ,individuelle Bedarf".

3. Fehlersuche bei der Dateneingabe

Fehler in der Datenaufnahme sollten dann sichtbar werden. Die witterungskorri-
gierten Verbrauchswerte und der individuelle Bedarf basieren nun auf gleichen
Ausgangswerten fiir die Witterung und das Nutzerverhalten. Sind nun immer noch
Differenzen zu verzeichnen, sind von der Realitat abweichende Annahmen zum
Baukdrper, zu den Bauteilqualitaten und der Anlagentechnik zu vermuten.

Gelingt es nicht, die Nutzung mit ausreichender Genauigkeit zu ermitteln, kann der
Bedarfs-/Verbrauchsabgleich zu falschen Schlussfolgerungen fiihren und eignet
sich nicht zur Plausibilitatspriifung der Datenaufnahme.

In diesem Kapitel sollen praxisnahe Handlungsanweisungen fiir die Durchfiihrung
und Interpretation eines Bedarfs-/Verbrauchsabgleichs gegeben werden. Eine de-
taillierte Beschreibung der Vorgehensweise ist dem Beiblatt 1 zur DIN V 18599
.Bedarfs-/Verbrauchabgleich” zu entnehmen. Die Vorgehensweise kann auch auf
eine Berechnung nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10 ubertragen werden.

Der Bedarfs-/Verbrauchsabgleich gliedert sich generell in drei Schritte:

Abb. 61: Gliederung Bedarfs-/Verbrauchsabgleich
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3.2 Schritt 1 - Verbrauchserfassung
und Witterungskorrektur

Ziel der Verbrauchserfassung ist die Ermittlung eines auf Langzeitklimadaten
bereinigten mittleren jahrlichen Energieverbrauchs. Eine genaue Verbrauchs-
erfassung in diesem Sinne ist jedoch oft schwierig — insbesondere, wenn das Ge-
b&aude mit nicht leitungsgebundenen Energietrdgern versorgt wird.

Soll aus dem Verbrauch auf Eigenschaften und eventuelle Fehleinschédtzungen
des Gebaudes und der Anlagentechnik geschlossen werden, miissen bei der Ver-
brauchserfassung kurzfristige Effekte eines ungewdhnlichen Nutzerverhaltens
oder Klimaschwankungen beriicksichtigt bzw. herausgerechnet werden. So ist es
z. B. leicht nachzuvollziehen, dass der Energieverbrauch in einer Heizperiode, in
der die Nutzer beispielsweise durch BaumaRRnahmen am Gebaude nur 50 Prozent
der beheizbaren Flache nutzen konnten, nicht reprasentativ fiir das Geb&aude ist.
Auch Schwankungen des Klimas gegeniiber dem langjahrigen lokalen Mittel kon-
nen den Energieverbrauch erheblich beeinflussen. Der Energieverbrauch in einem
auBergewohnlich langen und kalten Winter ist dementsprechend ebenfalls nur mit
Witterungskorrektur reprasentativ.

Solche voriibergehenden Schwankungen kdnnen zu groRen Abweichungen des
Energieverbrauchs einer Heizperiode vom langjahrigen Mittel fiihren. Um die Ge-
nauigkeit zu verbessern, sollte der Erfassungszeitraum grundsétzlich so lang wie
moglich sein. Es sollten jedoch mindestens fiir ein vollstédndiges Jahr Abrechnun-
gen vorliegen, um iberhaupt einen Bedarfs-/Verbrauchsabgleich durchfiihren zu
konnen. Mit jedem zusétzlichen Abrechnungsjahr gleichen sich Nutzungs- und
Witterungseinfliisse weiter aus.

In einem ersten Schritt miissen die Energieverbrauche ermittelt und so gut wie
moglich witterungsbereinigt werden.

Wahrend der Energieverbrauch bei leitungsgebundenen Energietragern vom Ver-
sorger in der Regel genau erfasst und abgerechnet wird, werden bei nicht leitungs-
gebundenen Energietrdgern meist nur die eingekauften Mengen in den Rechnun-
gen erfasst. In welchem Zeitraum die Lieferung tatséchlich verbraucht wurde,
bleibt unklar.

Datengrundlagen fiir den Bedarfs-/Verbrauchsabgleich

Die Ermittlung von Endenergieverbrauchen im Wohngebaudebestand istim Rah-
men der Bekanntmachung [10] geregelt. Unabhangig von diesen Regeln ist es fiir
den Abgleich von Energiebedarf und -verbrauch zur Uberpriifung der Eingaben der
Bedarfsrechnung jedoch unproblematisch, wenn

| der Messzeitraum der Verbrauchserfassung kiirzer als drei Jahre ist, z. B. nur
ein Jahr — wobei ein méglichst langer Zeitraum anzustreben ist.

| dasletzte Jahr der Verbrauchserfassung nicht vorhanden, jedoch ein anderer
Zeitraum gut dokumentiert ist.

| dieJahre der Verbrauchserfassung unvollstandig vorhanden sind. Hierbei kann
jedoch bei einer dokumentierten Verbrauchserfassung von weniger als zehn
Monaten nicht mehr von einem reprasentativen Verbrauch gesprochen werden.

Ziel des Bedarfs-/Verbrauchsabgleichs ist es, einen reprasentativen Verbrauchs-
wert fiir ein oder (besser) mehrere Jahre abzuleiten.

Hinweis: Diese Datenbasis ist fiir die Erstellung eines Energieverbrauchsauswei-
ses nicht ausreichend.

Verbrauchserfassung

Die dena hat zum Thema Energie-
verbrauchsausweise und Verbrauchs-
erfassung den ,Leitfaden Energie-
ausweis — Teil 3: Energieverbrauchs-
ausweise fiir Wohn- und Nichtwohn-
geb&ude” herausgegeben [9].

Der Leitfaden kann unter
>www.gebaeudeforum.de
heruntergeladen werden.

Die Bekanntmachung kénnen Sie unter
>www.gebaeudeforum.de
herunterladen.
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3.2.1 Verbrauchserfassung
Erhélt der Kunde von seinem Energieversorgungsunternehmen jéahrliche Abrech-

Hier steht’s: nungen, in denen der Energieverbrauch genau erfasst wird, sind hierin alle not-
§ 82 (4) GEG und Bekanntmachung [10], wendigen Informationen fir die Verbrauchserfassung (Abrechnungszeitraum und
Abschnitt 2 Energieverbrauch) enthalten.

Stammt ein Z&hlerstand in der Abrechnung nicht aus einer tatsachlichen Zahlerab-
lesung, sondern aus einer Schatzung des Versorgers liber einen langen Zeitraum,
empfiehlt es sich unter Umsténden, den Berechnungszeitraum bis zum vorherge-
henden Ablesewert zu verldngern und das in der Bekanntmachung [10] beschrie-
bene Verfahren zu verwenden. Die Verbrauchswerte in Abrechnungen, die auf
Schétzungen basieren, werden darin meist in einer FuBBnote oder auch in einer
Spalte ,Art der Ablesung” als solche gekennzeichnet (vgl. Abbildung 58).

Rechnung 123456789012 vom 25.11.2020 - Seite 3- Muster-Energieversorger AG

Die Berechnung lhres Verbrauches

Zahler- Zeitraum Ablesung Zahlerstand (m?) Differenz | Zustands- | Brenn- | Verbrauch
nummer von — bis Art* Grund** | alt neu m? zahl wert (kWh)
123456789 | 25.11.2019-31.08.2020 M P 18.233 20.423 2.190 0,966 11,0973 | 23.477
123456789 | 01.09.2020-24.11.2020 E J 20.423 21.284 861 0,966 11,0973 9.230
Summe I\ 3.051 32.707
g

Zahlpunkt: DE1000123 012300000000001000123456

Die Berechnung lhres Arbeitspreises

Zeitraum Verbrauch Angebot Arbeitspreis Umsatzsteuer
. Nettobetrag (€)
von —bis (kWh) (€/kWh) % €
25.11.2019-31.08.2020 | 23.477 Standard 0,0535 1.256,02 19 238,64
01.09.2020-24.11.2020 9.230 Standard 0,0615 567,65 19 107,85
Summe 32.707 1.823,66

Die Berechnung lhres Grundpreises/lhrer Rabatte/Zuschlage

Zeitraum Anzahl Verbrauch Preis (€) Umsatzsteuer
. Nettobetrag (€)
Grundlage von — bis Tage (kWh) % €
Grundpreis | 25.11.2019—31.08.2020 280 120,00/Jahr 92,05 19 17,49
Grundpreis | 01.09.2020-24.11.2020 83 120,00/Jahr 27,29 19 5,18
Summe 119,34

*Art der Ablesung:
E = Ablesung durch Energieversorger, K = Ablesung durch Kunde, M = Maschinelle Schatzung, D = Ablesung Dritter

**Grund fur Zeitraum:

J = Jahresrechnung, P = Preisanpassung, Z = Zwischenrechnung, X = Zahlertausch,
A = Jahresabgrenzung, R = Zahlersperrung, S = Schlussrechnung, L = Kontrollzahlerstand, N = Netzentgeltabgrenzung

Weitere Erlauterungen zu Ihrer Rechnung finden Sie im beigefiigten Informationsblatt.
Abb. 62: Typische Gasabrechnung: In der Rechnung ist der Energieverbrauch auf der Basis des Brennwertes des Energietra-
gers Gas angegeben. Angaben (iber den Heizwert werden nicht gemacht. Ob der Heiz- oder der Brennwert fiir die Umrech-

nung in Energiemengen und dann fiir den Bedarfs-/Verbrauchsabgleich benétigt wird, entscheidet sich nach dem verwende-
ten Rechenverfahren fiir die Bedarfsberechnung (siehe Kapitel 3.2.4).
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Bei den Energietragern wie beispielsweise Heizdl, Fliissiggas, Pellets oder Stiick-
holz kann der Eigentimer im Rahmen seiner Lagerkapazitaten auf schwankende
Energiepreise reagieren. Da in der Regel keine Messeinrichtungen fiir eine genaue
Verbrauchserfassung vorhanden sind, liegen meist nur die eingekauften Mengen
Heizdl usw. anhand von Rechnungen oder Lieferscheinen vor. In welchem Zeit-
raum die Lieferung tatsachlich verbraucht wurde, bleibt unklar, da die Restmenge
zum Zeitpunkt der Lieferung in der Regel nicht genau gemessen wird.

Das GEG sieht vor, dass Abrechnungen aus einem einzigen zusammenhén-
genden Zeitraum von 36 oder mehr Monaten zuléssig sind, der die jiingste
Abrechnungsperiode einschlief3t.

1. Genauer Energieverbrauch iiber Zeitraum von 12 Monaten erfassbar

Liegen fiir Energietrager wie Heizol genaue Verbrauchserfassungen fiir Zeitraume
von jeweils 12 Monaten vor, so kann analog zum Verfahren vorgegangen werden.
Wird beispielsweise zum Jahresende regelmaRig der Fiillstand gemessen, kann
die in 12 Monaten verbrauchte Menge leicht errechnet werden:

Endstand Vorjahresende + Liefermenge — Endstand Jahresende

2. Energieverbrauch nicht genau erfassbar

Alternativ erfolgt die Auftragung der Verbrauchsmengen kumuliert tiber der Zeit in
einem Diagramm mit Bildung der Ausgleichsgeraden, analog z. B. in Abbildung 63.
Der Verbrauch innerhalb der Messzeit (erstes bis letztes Datum) ergibt sich aus der
Zeitdifferenz mal der Steigung. Es empfiehlt sich in diesem Fall, Einkaufsbelege
mindestens der letzten fiinf Jahre auszuwerten. Dieses Verfahren fiihrt auch ohne
Kenntnis der Lagerbestédnde jeweils zum Zeitpunkt des Einkaufs zu guten Ergebnis-
sen, weil liber die Zeit schwankende Fiillstande ausgeglichen werden.

Die so abgeschatzte Menge fiir Heizol, Pellets, Kohle usw. kann nachtréglich auch

noch einer Witterungskorrektur unterzogen werden, wobei durch die schon erfolgte
Mittelung mehrerer Jahre keine groRe Anderung an dem Wert mehr zu erwarten ist.

Olverbrauch in |
15.000 -~

12.000

9.000 -

6.000 -

3.000 -

0 T T T T T T T T
96 97 98 99 00 01 02 03 04 Jahr

nach: H. Obermeyer

Abb. 63: Kumulierter Olverbrauch iber der Zeit (Beispiel) nach DIN V 18599 Beiblatt 1
Eine Modernisierung oder UnregelmaRigkeiten bei der Datenerfassung (fehlende Be-

lege) zeigen sich in der grafischen Darstellung als veranderte Steigung bzw. als stark
ausreillende Messpunkte.
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3.2.2 Verbrauchserfassung bei bivalenter Beheizung und
mehreren Heizsystemen

Werden fiir die Beheizung mehrere Heizsysteme eingesetzt, ist die Verbrauchs-
erfassung haufig nicht mit der notwendigen Genauigkeit durchfiihrbar.

Werden z. B. neben einer Zentralheizung auch Kacheléfen oder elektrische Ofen
zur Beheizung eines Gebaudes eingesetzt, so miissen alle verbrauchten Endener-
giemengen erfasst werden. Dies ist bei der Verwendung von Stiickholz oder ande-
ren Festbrennstoffen nur schwer moglich. Auch Stromverbrauche fiir elektrische
Heizliifter o. A. kdnnen meist nicht korrekt ermittelt werden.

Es konnen nur die Energiemengen der Bedarfsbilanz mit dem Energieverbrauch
verglichen werden, fiir den eine gesicherte Datenbasis vorhanden ist. Beispiels-
weise wird bei einem Gebaude mit Heizélheizung und elektrischer Warmwasser-
bereitung nur die Endenergie der Beheizung mit dem Messwert verglichen.

Es gilt jedoch: Je unsicherer die Datenbasis ist, desto weniger belastbar ist der Be-
darfs-/Verbrauchsabgleich.

Wird ein Gebaude zentral beheizt, liegen die Verbrauchsdaten meist in Form von
Heizkostenabrechnungen des Energieversorgers vor. Werden Gebaude jedoch
wohnungszentral oder dezentral beheizt — bei Wohngebduden etwa durch Gaseta-
genheizungen oder Nachtspeicherofen —, sollten die Verbrauchsdaten von allen
Gebaudeteilen oder Wohnungen fiir den Bedarfs-/Verbrauchsabgleich herange-
zogen werden. Soll also beispielsweise ein Bedarfs-/Verbrauchsabgleich fiir ein
Mehrfamilienhaus erstellt werden, sollten moglichst die Verbrauchsdaten aller
Wohnungen vorliegen.

Mengen- Verhiltnis Brenn-

Energietrager einheit Heizwert H, Brennwert Hg wert/Heizwert Hinweise
Heizol leicht | ca. 10,0 kWh/I ca. 10,6 kWh/I 1,06
Heizol schwer kg ca. 10,9 kWh/kg ca. 11,6 kWh/kg 1,06
Erdgas H (Erdgas E) m? ca. 10,4 kWh/m? ca. 11,5 kWh/m? 1,11
Erdgas L (Erdgas LL) m? ca. 8,9 kWh/m? ca. 9,8 kWh/m? 1,11 Energiegehalt
des Lieferanten
Stadtgas m? ca. 4,5 kWh/m? ca. 5,0 kWh/m? 1,11 verwenden
Fliissiggas kg ca. 13,0 kWh/kg ca. 14,2 kWh/kg 1,09
Steinkohle kg ca. 8,8 kWh/kg ca. 9,0 kWh/kg 1,02
Braunkohle kg ca. 5,5 kWh/kg ca. 5,9 kWh/kg 1,07
Koks kg ca. 8,0 kWh/kg ca. 8,3 kWh/kg 1,04
Holz kg ca. 4,1 kWh/kg ca. 4,4 kWh/kg 1,08 fir lufttrockenes Holz
Holzpellets kg ca. 5,0 kWh/kg ca. 54 kWh/kg 1,08
Holzhackschnitzel srm ca. 650 kWh/srm  ca. 700 kWh/srm 1,08 g?:;c[)j?terzuar:];neter
Nah- und Fernwarme kWh 1,00
Strom KWh 100 Umrechnung nicht

erforderlich

Tab. 8: Typische Energiegehalte fiir Brennstoffe aus DIN V 18599 Beiblatt 1
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Je nach Region werden Erdgase mit mehr oder weniger Energiegehalt verteilt. Das
vor Ort verteilte Erdgas kann in der Qualitat auch zwischen den tabellierten Wer-
ten liegen. Zudem kann der Wert auch innerhalb des Versorgungsgebiets zeitlich
schwanken. Es sollte bei der Verbrauchsdatenanalyse der Energiegehalt laut Ver-
sorger verwendet werden.

Ob der Heiz- oder der Brennwert fiir die Umrechnung in Energiemengen und dann
fiir den Bedarfs-/Verbrauchsabgleich benétigt wird, entscheidet sich nach dem
verwendeten Rechenverfahren fiir die Bedarfsrechnung:

| Wurde der Bedarf mit DIN V 18599 berechnet, dient der brennwertbezogene
Wert als Vergleichswert.

| Fir Bedarfsrechnungen nach DIN V 4108-6 und DIN V 4701-10 dient der heiz-
wertbezogene Wert als Vergleichswert.

Wenn mit Erdgas geheizt wird, rechnet der Gasversorger die abgegebene Gasmenge
in brennwertbezogene Kilowattstunden um (siehe Abbildung 62). Dieser Wert wére
ohne weitere Korrektur vergleichbar mit einem Bedarfswert nach DIN V 18599, nicht
jedoch mit einem Bedarfswert nach DIN V 4108-6 bzw. DIN V 4701-10. Der Umrech-
nungsfaktor lautet fiir alle Erdgassorten 0,9 kWh Heizwert je kWh Brennwert bzw.
1,11 kWh Brennwert je kWh Heizwert.

Bei Abrechnungen mit Fernwarme oder Strom stellt sich dieses Problem nicht. In
beiden Féllen kdnnen die Kilowattstunden der Abrechnung ohne Umrechnung ver-
wendet werden.

Bei nicht leitungsgebundenen Energietrdagern ist jeweils auch anhand des verwen-
deten Rechenverfahrens dariiber zu entscheiden, ob der Heiz- oder der Brennwert
zur Umrechnung der Energiemenge verwendet wird.

Ziel der Umrechnung in Energiemengen ist: Die Verbrauchsmengen liegen in Ki-
lowattstunden vor, jeweils heiz- oder brennwertbezogen, je nachdem, ob der Be-
darfswert heiz- oder brennwertbezogen berechnet wurde.

3.2.3 Zeit- und Witterungskorrektur

Die Witterungskorrektur von Verbrauchswerten erfolgt, um den Witterungseinfluss
auf den Verbrauch der einzelnen Messzeitradume auszugleichen. Ziel einer Witte-
rungskorrektur ist es, sowohl fiir die Verbrauchs- als auch fiir die Bedarfswerte
das gleiche Klima anzusetzen. Es gibt zwei Méglichkeiten:

Verbrauch
Witterungskorrektur Witterungskorrektur
auf Standort auf Langzeitklima
Deutschland am Standort

Berechnung mit Klima-  vergleichbar
daten fiir Standort (GEG-Verbrauchs-und  nicht vergleichbar
Deutschland Bedarfsausweis)

Bedarf

Berechnung mit Klima-
daten fiir Langzeit- nicht vergleichbar
klima am Standort

vergleichbar
(Energieberatung)

Tab. 9: Moglichkeiten der Witterungskorrektur: Standardklima fiir Deutschland
oder Langzeitklima am Gebaudestandort bzw. an reprasentativer Klimastation

Fir die Erstellung von Energiever-
brauchsausweisen ist die Verwendung
der Umrechnungsfaktoren der Heiz-
kostenverordnung vorgeschrieben.
N&here Informationen sind im , Leit-
faden Energieausweis — Teil 3: Ener-
gieverbrauchsausweise fiir Wohn- und
Nichtwohngebaude” [9] beschrieben.
Der Leitfaden kann unter
>www.gebaeudeforum.de
heruntergeladen werden.
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1. Verwendung des Standardklimas fiir Deutschland

Das Verfahren deckt sich mit der Vorgehensweise bei der Verbrauchs- und Be-
darfsausweiserstellung. Fiir den Verbrauch gilt die Korrektur auf das mittlere deut-
sche Klima [10]. Fir die Bedarfsrechnung ist dieser Klimadatensatz ebenfalls vor-
geschrieben. Es ist somit die gewiinschte gleiche Datenbasis fiir den Abgleich
von Bedarf und Verbrauch ohne weiteren Arbeitsaufwand gegeben. Das ist grund-
satzlich von Vorteil. Diese witterungskorrigierten Verbrauchs- als auch Bedarfs-
werte fiir das Gebaude sind in der Form fiir z. B. eine Energieberatung nur bedingt
reprasentativ, da das Lokalklima am Gebaudestandort nicht betrachtet wird. Das
Verfahren der Witterungsbereinigung unter Verwendung des Standardklimas fiir
Deutschland ist im ,Leitfaden Energieausweis — Teil 3: Energieverbrauchsauswei-
se fiir Wohn- und Nichtwohngeb&ude” [9] und in der Bekanntmachung der Regeln
fur Energieverbrauchswerte [10] ausfiihrlich beschrieben.

2. Verwendung des Langzeitklimas des Gebaudestandortes

Das Alternativverfahren verwendet das Langzeitklima am Gebaudestandort oder
an einer reprasentativen Klimastation in der Nahe. Die Witterungskorrektur erfolgt
analog zur Bekanntmachung der Regeln fir Energieverbrauchswerte [10], jedoch
mit anderen Klimafaktoren (z. B. unter » www.dwd.de). Auch die Bedarfsberech-
nung wird mit den Wetterdaten der gewahlten Klimastation modifiziert. Es entste-
hen wiederum zwei vergleichbare Energiemengen. Vorteil dieser Vorgehensweise:
Sie verwendet Lokalklima. Nachteil ist der gréRere Arbeitsaufwand.

Das eigentliche Witterungskorrekturverfahren ist in der Richtlinie VDI 3807 bzw.
auch in DIN V 18599 Beiblatt 1 sowie in der Bekanntmachung der Regeln fiir Ener-

gieverbrauchswerte [10] beschrieben.

Hinweis: Ziel der Witterungskorrektur ist die Normierung der verbrauchten Ener-
giemengen auf den bei der Bedarfsberechnung verwendeten Klimadatensatz.
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3.3 Schritt 2 - Berechnung eines an
den Nutzer angepassten Bedarfs

Berechnung

In diesem Schritt wird der errechnete Energiebedarf des Gebdudes schrittweise
den realen Nutzungsbedingungen angepasst. Nach der ,Normberechnung” wird
nun also eine individuelle Bedarfsberechnung durchgefiihrt, die mit dem ermittel-
ten Verbrauchswert verglichen werden kann.

Hierfiir muss die tatsdchliche Nutzung des Geb&dudes maglichst realistisch abge-
schéatzt werden. Gegeniber der mittleren Raumsolltemperatur nach GEG kann es
je nach Bewohnertyp und sozialem Umfeld deutliche Abweichungen nach oben
(hohe Belegungsdichte, kleine Wohnungen oder guter Warmeschutz) oder nach
unten (Teilbeheizung durch wenige Bewohner, groRe Wohnungen, sehr schlech-
ter Warmeschutz) geben. Auch der tatséchliche Luftwechsel kann erheblich vom
Normluftwechsel abweichen.

Um die individuelle Nutzung zu erfassen, muss sich der Aussteller in einem ersten
Schritt mit dem Nutzer und seinen Gewohnheiten auseinandersetzen. Die Bewoh-
ner von Einfamilienhdusern kdnnen hierzu leicht befragt werden. Je mehr Wohn-
einheiten ein Gebaude aufweist, desto stéarker mitteln sich die individuellen Nut-
zungsgewohnheiten der einzelnen Nutzer aus, sodass man bei groBeren Mehrfa-
milienh&usern von einem Standardnutzungsprofil ausgehen kann. Umgekehrt wird
empfohlen, das Nutzerverhalten bei Gebduden mit wenigen Wohneinheiten genau
zu recherchieren bzw. méglichst genau bei den Nutzern direkt zu erfragen.

Bei Gebauden, die vornehmlich von einer speziellen Nutzergruppe bewohnt wer-
den, wie beispielsweise Altenwohnanlagen oder Wohnheimen, muss das Nutzungs-
profil entsprechend angepasst werden. Hat der Aussteller ein Bild von der tatsach-
lichen Nutzung des Gebaudes gewonnen, kann er in der Berechnung schrittweise
die mittlere Raumtemperatur, den Luftwechsel und den Warmwasserbedarf an-
passen, sodass sich der Bedarfs- und der Verbrauchswert annahern. Gelingt es
nicht, beide Werte innerhalb von plausiblen Grenzwerten in gute Ubereinstimmung
zu bringen, so liegt ein Hinweis auf von der Realitdt abweichende Annahmen bei
der Datenaufnahme vor.

Beispiel

In einem Einfamilienhaus leben sechs Personen, von denen vier tagsiiber die meis-
te Zeit anwesend sind. Der Aussteller hat bei seiner Begehung und der Befragung
der Bewohner keine Hinweise auf eine auRergewohnliche Nutzung festgestellt,
sodass er davon ausgeht, dass alle Rdume gleichmaRig beheizt und genutzt wer-
den. Trotzdem liegt der gemessene Verbrauchswert deutlich unter dem berechne-
ten individuellen Bedarfswert. Eine Ubereinstimmung der Werte im Bedarfs-/Ver-
brauchsabgleich ergibt sich erst bei einer mittleren Raumtemperatur von 15 °C.
Dies ist firr die gegebene Nutzung unrealistisch, sodass der Aussteller nach Feh-
lern in der Datenaufnahme sucht und auf nochmalige Nachfrage erféhrt, dass das
ausgebaute Dachgeschoss, entgegen friiherer Auskiinfte, doch mit einer Damm-
schicht versehen ist.

Die tatsachliche Nutzung eines Geb&audes kann mehr oder weniger stark von der
Normnutzung abweichen. Die Anzahl der Bewohner, zeitliche und raumliche Teil-
beheizung, die durchschnittliche Raumtemperatur, die Liiftungsgewohnheiten und
der Warmwasserverbrauch der Bewohner pragen das individuelle Nutzungsmus-
ter. Im Folgenden werden die typischen Einflussfaktoren im Detail beschrieben.
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Teilbeheizung des Gebaudes

In der Praxis werden oft nicht alle Wohnraume gleichermallen beheizt. Besonders
wenn wenigen Bewohnern eine grole Wohnflache zur Verfiligung steht, bleiben
haufig selten benutzte Gastezimmer, Hobby- und Nebenrdume weitgehend unbe-
heizt. In Mehrfamilienwohnh&usern betrifft die Teilbeheizung oft Treppenhauser
und ggf. auch Wohnungsflure, die innerhalb des zugrunde gelegten beheizten Be-
reichs liegen. Beschrankt sich die Beheizung solcher Rdume fiir den liberwiegen-
den Teil der Heizperiode auf eine Frostfreihaltung, so reduziert sich hieriiber der
Energieverbrauch erheblich. Der Nutzer kann im Fall einer Teilbeheizung haufig
gute Aussagen zum Umfang der Nutzung einzelner Rdume und zur Art der Behei-
zung machen. Zusétzlich kann bei einer Begehung die Stellung der Thermostat-
ventile in den betreffenden Rdumen gesichtet werden. Dieses Nutzerverhalten
kann tber eine Absenkung der durchschnittlichen Raumtemperatur beriicksichtigt
werden. Die Angaben {iber die beheizte Grundfldache oder die thermische Hillfla-
che diirfen nicht verandert werden. Der Anteil niedrig beheizter Raume ist in Einfa-
milienhdusern haufig hoher als in Mehrfamilienhdusern.

Raumtemperatur

Die tatsachliche Raumtemperatur (operative oder empfundene Raumtemperatur)
hat einen erheblichen Einfluss auf den Energieverbrauch. Je nachdem, ob die Nutzer
eher hohe oder niedrige Temperaturen bevorzugen, kdnnen sich die tatséchlichen
Raumtemperaturen erheblich von der Raumtemperatur des Standardnutzungspro-
fils (19 °C nach DIN V 4108-6 oder 20 °C nach DIN V 18599) unterscheiden.

Manche Menschen fiihlen sich bei 23 °C, andere bei 18 °C wohl. Zudem hat auch
der energetische Standard des Gebaudes einen Einfluss darauf, welche Tempera-
tur als behaglich empfunden wird. Da die vom Menschen empfundene Temperatur
dem Mittel aus der Oberflachentemperatur der Umgebungsflachen und der Luft-
temperatur entspricht, findet man insbesondere bei schlecht warmegedammten
Gebauden mit niedrigen Oberflachentemperaturen an AuBenwanden und Fenstern
haufig deutlich hohere Lufttemperaturen in einzelnen Raumen vor. So wird zwar
am Heizungsregler (der die Lufttemperatur misst) z. B. eine Soll-Temperatur von
23 °C eingestellt. Fiir die von den Bewohnern empfundene Temperatur ist jedoch
der Mittelwert aus Lufttemperatur und Strahlungstemperatur der Oberfldche ent-
scheidend. Bei einer Strahlungstemperatur von z. B. 17 °C wiirden die Bewohner
trotz einer Lufttemperatur von 23 °C nur eine Temperatur von 20 °C empfinden.
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Nachtabsenkung und rdumliche Teilbeheizung tragen bei schlechtem Wéarme-
schutz stark zu einer Temperaturabsenkung bei. In der Folge liegen die zeitlichen
und rdumlichen Mittelwerte der Raumtemperatur in Gebduden mit schlechtem
Warmeschutz haufig sehr viel niedriger als bei gut gedammten Gebauden. An-
haltspunkte fiir die tatsdachliche Raumtemperatur kann der Aussteller nur bei einer
Begehung im Winter selbst ermitteln. AuBerhalb der Heizperiode ist er auf Aussa-
gen des Nutzers angewiesen. Prazise Angaben sind dann jedoch selten. Dies soll-
te bei der Interpretation des Bedarfs-/Verbrauchsabgleichs beriicksichtigt werden.

Raumtemperatur normal beheizter Raume

niedrig mittel hoch

I
° |
o
°
°
°
o
°
°
°

niedrig mittel hoch

Raumtemperatur niedrig beheizter Raume

Abb. 64: Variationsgrenzen fiir die Innentemperatur normal und niedrig beheizter
R&ume

Liiftungswarmeverluste

Eine Dauerbeliiftung durch sténdig gekippte Fenster in Schlafzimmern und Kellern
oder geoffnete Dachluken kann den Liiftungswarmebedarf eines Gebaudes er-
heblich erh6hen. Werden Fenster sowohl im Keller als auch im Dachgeschoss of-
fen bzw. gekippt gelassen, kann iber einen durchgehenden Luftraum wie z. B. ein
Treppenhaus aufgrund von Thermik ein erheblicher zusatzlicher Luftwechsel ent-
stehen. Im Gegenzug weisen viele Einfamilienhduser sehr viel Platz je Person auf
und viele Rdume werden nicht aktiv beliiftet — dort wirkt nur der Fugenluftwechsel.

Der Aussteller sollte den Nutzer nach seinen Liiftungsgewohnheiten befragen und
die Luftwechselzahl fiir den Bedarfs-/Verbrauchsabgleich entsprechend anpassen
(siehe hierzu Tabellen 10 und 11). Es wird deutlich, dass insbesondere im Einfamili-
enhaus die Belegungsdichte eine zentrale Rolle fiir eine hohe Luftwechselrate spielt.

Weiterhin zu beachten sind offensichtliche Undichtigkeiten des Geb&udes, z. B. bei

Fenstern ohne Dichtungen oder in ausgebauten Dachgeschossen ohne luftdichte
Ebene.
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Luftmenge und Luftwechsel fiir EFH

Luftwechsel

mittel 05h" 04h?' 03h' 02h?' 02h' 02h"
04h7" 03h" 02h' 02h' 02h' 01h"
gering 03h" 02h" 01h" 01h"' 01h" 071h"

jeweils zzgl. Fugenliiftung von 0,1 bis 0,2 h™’

Tab. 10: Anzunehmender Luftwechsel fiir den Bedarfs-/Verbrauchsabgleich bei
Einfamilienhdusern

Luftwechsel fiir MFH

hoch 10h-
mittel 0,6 h’
gering 0,4h

Tab. 11: Anzunehmender Luftwechsel fiir den Bedarfs-/Verbrauchsabgleich bei
Mehrfamilienhdusern

Zeitliches Nutzungsprofil des Gebaudes

Erheblichen Einfluss hat selbstverstandlich auch der Nutzertyp. Familien mit Kin-
dern nutzen ein Gebaude in der Regel wesentlich intensiver und haben daher ho-
here durchschnittliche Raumtemperaturen und auch Liiftungsverluste als z. B. Sin-
gles oder Pendler, die den Wohnraum im Wesentlichen nur zum Schlafen nutzen.
Nutzertyp und Anzahl der Bewohner haben zudem einen erheblichen Einfluss auf
den Warmwasserbedarf eines Gebaudes.

In der Praxis findet man Uberlagerungen der genannten Effekte. Ein von den Norm-
randbedingungen abweichendes Nutzerverhalten wird beim Abgleich durch die
Verédnderung der Raumtemperatur und des Luftwechsels sowie ggf. des angesetz-
ten Warmwasserbedarfs berticksichtigt. Andere Faktoren der Bedarfsberechnung
sollten nicht verandert werden.
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Warmwasserverbrauch

Der Warmwasserverbrauch von Geb&auden schwankt — wie die anderen Nutzungs-
randdaten auch - erheblich mit der Personenbelegungsdichte (siehe Tabellen 12
und 13).

Warmwasserverbrauch fiir EFH

20 16 13 11 10

S hoch 27
3
S 23 18 14 12 10 9
(0]
>~
2 O mittel 20 15 12 10 9 8
g E
2 = 17 13 10 8 7 6
E=
X .
£ = gering 13 10 8 7 6 5

Tab. 12: Anzunehmende Warmwasserverbrduche fiir den Bedarfs-/Verbrauchsab-
gleich bei Einfamilienhdusern

Warmwasserverbrauch fiir MFH

'§ hoch 25
@

o

5]

s = .

o ©  mittel 17
? L

g

Es

g < gering 10

Tab. 13: Anzunehmende Warmwasserverbrduche fiir den Bedarfs-/Verbrauchsab-
gleich bei Mehrfamilienhdusern

Weitere GroRen

Im Rahmen des Abgleichs von Bedarf und Verbrauch konnten weitere GroRRen wie
die inneren Warmegewinne aus Personen, Gerdten und Beleuchtung an die tat-
sédchlichen Randbedingungen angeglichen werden. Diese GroRen gewinnen an
Bedeutung, wenn das Haus einen guten Ddmmstandard erreicht hat, und sollten
dann separat, z. B. im Rahmen einer Energieberatung, untersucht werden.
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@ 7] 3.4 Schritt 3 - Interpretation
. Interpretation der Ergebnisse und Fehlersuche

Wird der individuell — mit plausiblen Nutzungsranddaten — ermittelte Bedarf mit
dem witterungskorrigierten Verbrauch verglichen, sollte nun eine hohe Uberein-
stimmung zu verzeichnen sein. Es kann von einer guten Annaherung gesprochen
werden, wenn beide Werte auf 10 Prozent gendhert sind.

Wird diese Annaherung nur erreicht, wenn nicht plausible Nutzungsbedingungen
zugrunde gelegt werden, sind von der Realitat abweichende Annahmen bei der Da-
tenaufnahme wahrscheinlich.

Daher ist es wichtig, dass der Aussteller im Fall eines nicht plausiblen Ergebnisses
die eingegebenen Gebiude- und Anlagendaten iiberpriift. Bleibt eine solche Uber-
priifung ohne plausible Erklarung fiir die Abweichung, sollte die Abweichung zu-
mindest dokumentiert werden.

Abweichungen zwischen Verbrauch und Bedarf kdnnen unter Umstéanden durch
folgende Annahmen bei der Datenaufnahme hervorgerufen werden:

Pauschale U-Werte Pauschale U-Werte fiir die Beurteilung der Bauteilqualitdt konnen erheb-
lich von den tatsachlichen Gegebenheiten abweichen.

Fehlerhafte Annahme Unter Umstanden wurden Dammschichten nicht korrekt angenommen.

von Dammschichten Dieser Fehler tritt haufig bei in Eigenarbeit ausgebauten Dachgeschos-
sen auf. Die BaumaRnahmen sind in der Regel nicht dokumentiert und die
Konstruktion ist nicht einsehbar. Bei der Datenaufnahme muss sich der
Aussteller also auf die Angaben des Eigentiimers verlassen. Bei alteren
Bodenplatten, Kellerdecken und Geschossdecken werden regelmaRig
geringere Dammstoffdicken vermutet, als tatsachlich vorhanden sind.

Unwirksame Vorhandene Dammschichten konnen unwirksam sein, wenn sie z. B.

Dammschichten durchfeuchtet, durchliiftet oder zusammengefallen sind. In diesen Fal-
len kann die Ddmmschicht ihre Aufgabe nicht mehr erfiillen. Wenn mog-
lich sollte der Aussteller den Zustand und den sachgemaRen Einbau der
Dammeschichten tiberpriifen.

Lange und Dammung Im Rahmen von GEG-Berechnungen geschatzte Leitungsléangen und de-

von Leitungen ren Ddmmstandard miissen lberpriift werden. Insbesondere die Leitun-
gen in Kellerrdumen, Heizungsleitungen alter Netze mit hohen Tempera-
turen und Warmwasserzirkulationsleitungen sollten vor Ort gemessen
werden. Sie werden in der Regel bei Pauschalverfahren zu schlecht ein-

geschatzt.
Beheizter Bereich und Bei der Definition der thermischen Hiillfliche wird vom Aussteller fest-
thermische Hiillflache gelegt, welche Bauteile fiir die energetische Bewertung beriicksichtigt

werden. Diese Festlegung hat einen hohen Einfluss auf das Ergebnis des
Energieausweises. Bei einer deutlichen Abweichung der Verbrauchsda-
ten vom berechneten Ergebnis sollte daher nochmals tiberpriift werden,
ob die thermische Hiillflache korrekt festgelegt worden ist (siehe Kapi-
tel 2.3.1) und alle Bauteile beriicksichtigt wurden. Auch das Luftvolumen
sollte in diesem Zuge aus der beheizten Flache und der Raumhdohe ermit-
telt und nicht aus dem umbauten Volumen abgeschatzt werden.
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Beurteilung des Maoglicherweise entspricht die angenommene Einschatzung des Warme-

Warmeerzeugers erzeugers nicht der Realitat. So kdnnte eine vorhandene Brennwertnut-
zung nicht erkannt worden sein und die Anlage ist als Niedertempe-
raturkessel eingestuft worden. Gleiches gilt fiir die Einschatzung des
Niedertemperaturkessels als Konstanttemperaturkessel. Bei der Uber-
priifung der Eingaben kann auch der Abgasverlust aus der Schornstein-
fegermessung beriicksichtigt werden.

Luftdichtigkeit und Der angenommene Standardwert fiir die Luftdichtigkeit des Gebaudes

Fugenluftwechsel entspricht nicht der Realitat. Offensichtliche Undichtigkeiten wurden
ibersehen oder kdnnen nicht ohne eine Gebdudedichtheitsmessung
richtig beurteilt werden (z. B. bei ausgebautem Dach mit fehlender Luft-
dichtigkeitsschicht).

Warmebriicken Der Einfluss von Warmebriicken wurde ggf. falsch eingeschétzt.
Im Rahmen des GEG-Nachweises werden Warmebriicken im Bestand
besonders hoch (bis 0,15 W/(m*K)) und im Neubau eher gering
(0,05 W/(m?-K)) eingeschétzt. In der Praxis wirken Warmebriicken
jedoch besonders hoch, wenn bereits Warmedammschichten vorhanden
sind. Daher fiihrt die sehr hohe Einschatzung von Warmebriicken im Be-
stand regelmaRBig zu rechnerisch sehr schlecht bewerteten Gebauden.

Laufzeiten der Die Warmeverluste der Anlagentechnik hdngen auch von den Laufzeiten
Anlagentechnik der Komponenten ab. Insbesondere die realen Laufzeiten von Zirkulati-
onspumpen und Liiftungsanlagen sollten tiberpriift werden.

Die genannten GréRRen haben einerseits einen groRen Einfluss auf das Ergebnis
der Bedarfsbilanz und andererseits weichen reale Werte haufig und stark von den
in den GEG-Normen genannten Standardwerten ab. Sie sollten unbedingt gepriift
werden.

Alle weiteren EinflussgroRen auf die Bilanz, wie Warmespeicherkapazitédt des Bau-
korpers, die Art der Warmeiibergabe, Angaben zu Speichern, Verschattung der
Fassade usw., haben einen mittleren bis geringen Einfluss auf den Abgleich von
Bedarf und Verbrauch.
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3.5 Weitere Hilfsmittel

| Jahreswerte fiir Bedarf und Verbrauch sind fiir den Abgleich geeignet, wobei
die Schwierigkeit besteht, sehr viele EingabegréRen einer Bedarfsbilanz mit
Werten zu belegen, um einen einzigen Verbrauchskennwert nachzubilden bzw.
zu plausibilisieren.

I Anhand von detaillierten Verbrauchsmessungen mit Auftragung des Ver-
brauchsverlaufs iber der Zeit (Jahr, Monat, Woche, Tag, Stunde), der Aulien-
temperatur oder einer anderen reprasentativen GroRe (MaR fiir die Belastung)
lassen sich weitere Hinweise fiir den Bedarfs-/Verbrauchsabgleich gewinnen.
Diese Detailauswertungen sind in DIN V 18599 Beiblatt 1 beschrieben.

| Ein fir den Wohnungsbau praktikables Hilfsmittel ist die sogenannte ,Ener-
giesignatur”. Die Bestimmung einer Energiesignatur fiir Warmeverbraucher
erfolgt durch Auswertung des Verbrauchs liber die AuRentemperatur. Anhand
dieses Verfahrens konnen die Heizgrenztemperatur sowie lastabhéangige und
lastunabhangige Energieanteile bestimmt werden.

| Die Messwerte von monatlichen oder wochentlichen Energiemengen wer-
den als Leistungswerte (mittlere Leistung in der Messzeit) iber der gemit-
telten AuRentemperatur aufgetragen.

I Eswird eine Grundleistung sichtbar, sofern es von der Witterung unabhan-
gige Verbraucher gibt. Diese gemessene Grundleistung kann mit der Ener-
giebedarfsberechnung abgeglichen werden. Es kann sich beispielsweise
um den Anteil fir die Trinkwarmwasserbereitung handeln. Je nach Lage
der Messstelle (vor dem Warmeerzeuger, hinter dem Warmeerzeuger usw.)
wird der Messwert mit dem Rechenwert fiir die Endenergie bzw. mit dem
Rechenwert fiir die Warmeabgabe des Erzeugers verglichen.
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Beispiel Heizgrenztemperatur und Energiesignatur

Aus der unten stehenden Grafik (Abbildung 61) lasst sich eine Heizgrenze erken-
nen, d. h. der Umschlagpunkt von Heizbetrieb in die heizfreie Zeit. Dieser Um-
schlagpunkt kann auch mit der Bedarfsbilanz abgeglichen werden.

Die eigentliche Energiesignatur des Verbrauchers ist die Steigung der Geraden. Sie
reprasentiert die Zunahme der Leistung in Kilowatt je Kelvin Abfall der AuRentem-
peratur. Es wird auch vom ,Fingerabdruck des Gebaudes" gesprochen. Die Stei-
gung H in W/K entspricht ndherungsweise der Summe aus Transmissions- und
Liftungsheizlast einer Energiebedarfsrechnung. Diese GréRRe kann ebenfalls mit
der Bedarfsberechnung abgeglichen werden. Die theoretischen Annahmen zu Fla-
chen und Warmedurchgangskoeffizienten sowie Luftwechsel und -volumen kon-
nen lberpriift werden.

Energieanalyse aus dem Verbrauch

100 | . Messpunkte
90 g— Steigung H = 4.578 W/K o Winterpunkte
80 @ o) Sommerpunkte

\ — — — Grundleistung
70 o ] ]
) \ ® Winterleistung

Warmwasserleistung

60 ® @9\%
©
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RSt il e b ey o orom
Heizgrenze 15,2 °C
0 | |
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Abb. 65: Beispiel fiir die Energiesignatur von Warmeverbrauchern anhand von Wochenmesswerten
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Expertenservice

Aussteller von Energieausweisen
finden unter
>www.gebaeudeforum.de
Informationen und Beratung.

Hotline:

Tel. 030-66 777 881

Mo. 10.00 bis 12.00 Uhr

und 14.00 bis 16.00 Uhr

Mi. und Do. 10.00 bis 12.00 Uhr
E-Mail: service@gebaeudeforum.de

4 Unterstutzungs-
angebote fiir Aussteller
von Energieausweisen

Im Geb&dudeforum klimaneutral biindelt die dena Fachinformationen, Arbeitshil-
fen und Marketinginstrumente fiir Architekten, Energieberater und Handwerker
an einer zentralen Stelle. Auf einer Ubersichtsseite finden Experten zentral und
themenspezifisch aufbereitet einen jederzeit verfligbaren Zugang zu verschiede-
nen Inhalten, die ihnen die tagliche Arbeit vereinfachen.

Ziel ist es, Fachwissen gezielt zu verbreiten und die Qualitat energieeffizienten
Bauens und Sanierens zu starken.

Mithilfe des Serviceangebots sollen die Experten u. a. bei der Erstellung von
Energieausweisen und umfassenden Kundenberatungen unterstiitzt werden. Sie
sollen so das Vertrauen der Bauherren in das energieeffiziente Bauen und Sanie-
ren stédrken und diese zum Bauen und Sanieren mit hohen energetischen Stan-
dards motivieren.

Die Hilfen fiir die Erstellung von Energieausweisen umfassen unter anderem

I Checklisten zur Datenaufnahme fiir die Erstellung von Energiebedarfs- und
Energieverbrauchsausweisen fiir Wohngebaude

I FAQs mit haufigen Fragen zum Energieausweis

| dasInformationsportal Gebdudeforum klimaneutral: Dort kdnnen Fachleute
schriftlich themenbezogene Fragen stellen.

| die Telefonhotline zu Fragen zum Energieausweis, zum Geb&udeenergiegesetz
und zu den Bilanzierungsverfahren
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41 Checklisten zur Datenaufnahme

Die dena stellt Energieausweis-Ausstellern Checklisten fiir die Datenauf-
nahme zur Erstellung von bedarfs- und verbrauchsorientierten Energie-

ausweisen fiir Wohngebaude zur Verfiigung.

Checkliste fiir die Erstellung
eines Bedarfsausweises

Checkliste zur Erstellung
eines Verbrauchsausweises

Fiir Eigentiimer (zur Weitergabe):

Checkliste Hauseigentiimer fiir
den Energiebedarfsausweis

Diese Checkliste dient zur Unter-
stiitzung bei der Aufnahme der
Gebdudedaten vor Ort und leitet
Aussteller erfolgreich durch die
Datenerhebung.

Sie bietet eine Unterstiitzung bei
der Aufnahme der notwendigen
Informationen und Unterlagen zu

dem zu untersuchenden Gebaude.

Diese Checkliste steht Ausstel-
lern in einer Kurz- sowie in einer
Langfassung zur Verfiigung.

Diese Checkliste ist eine Arbeits-
hilfe zur Datenaufnahme fiir die
Erstellung von verbrauchsbasier-
ten Energieausweisen fiir Wohn-
gebaude.

Diese Checkliste hilft dem Auf-
traggeber bei der Zusammen-
stellung aller wichtigen Infor-
mationen und Unterlagen fiir die
Ausweiserstellung.
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Kontaktieren Sie lhre Haftpflicht-
versicherung und verhandeln Sie liber
eine Ausweitung lhres Versicherungs-
schutzes, der die Haftungsrisiken, die
im Rahmen der Energieausweis-Erstel-
lung auftreten, mit einschlief3t.

4.2 Informationen zur Versicherung
fur Aussteller von Energieausweisen

Aussteller miissen fiir Energieausweise eine Fiille von Daten des Gebaudes auf-
nehmen und fachmannisch beurteilen. Hier kdnnen Fehler oder Fehleinschét-
zungen unterlaufen, fiir die der Aussteller moglicherweise haftbar ist. Daher soll-
ten Aussteller von Energieausweisen liber eine geeignete Versicherung verfiigen,
bei der Schadensersatzanspriiche, die im Zusammenhang mit der Erstellung von
Energieausweisen entstehen, in den Versicherungsschutz eingeschlossen sind.

Die dena empfiehlt daher Ausstellern, sich tber die Haftungsrisiken zu informieren
und rechtzeitig fiir eine gute Absicherung zu sorgen. In welchen konkreten Fallen
welches Haftungsrisiko besteht, lasst sich allerdings aufgrund der neuen Rechts-
lage und der noch fehlenden gerichtlichen Urteile zum heutigen Zeitpunkt nicht ab-
schlieBend feststellen. Die dena hat folgende Fragestellungen beleuchtet:

I Welche Haftungsrisiken bestehen fiir Aussteller von Energieausweisen und wie
konnen diese entsprechend abgesichert werden?

I Welche Schaden kdnnen durch einen fehlerhaften Energieausweis entstehen?

I Welche Versicherung empfiehlt sich fiir Aussteller von Energieausweisen?

Welche Schaden konnen durch einen fehlerhaften Energieausweis entstehen?
Durch Fehler im Energieausweis konnen dem Auftraggeber oder Dritten, wie z. B.
dem Kaufer einer Immobilie, direkte und indirekte (bzw. mittelbare und unmittel-
bare) Vermogensschéden und/oder Sachschaden entstehen. Schaden kdnnen
hauptséachlich dann entstehen, wenn der Energieausweis falsch berechnet oder
die Datengrundlage zur Ausstellung falsch angesetzt worden ist. Die Grenzen zwi-
schen ,richtig” und ,falsch” sind beim Energieausweis nicht immer eindeutig zu
definieren. Man kann jedoch davon ausgehen, dass eine falsche Berechnung vor-
liegt, wenn z. B. ganze Bauteile nicht in die Berechnung mit eingegangen sind, die
energetische Bewertung von Bauteilen erheblich von dem tatsachlichen Zustand
abweicht oder gesetzliche Regelungen nicht befolgt worden sind.

Welche Versicherung empfiehlt sich fiir Aussteller von Energieausweisen?

Eine Haftpflichtversicherung sichert den Energieausweis-Aussteller in dem vom
Versicherungsvertrag umfassten Rahmen grundsétzlich gegeniber gesetzlichen
Anspriichen ab. Der Rahmen der versicherten Aktivitaten ist aber jeweils ganz un-
terschiedlich gefasst, je nachdem, ob es sich um eine Berufshaftpflicht-, eine Be-
triebshaftpflicht- oder eine private Haftpflichtversicherung handelt. Eine allgemei-
ne Aussage zu den versicherten Aktivitaten ldsst sich nicht treffen, da alle Versi-
cherungen unterschiedliche Versicherungsbedingungen verwenden.

Ebenfalls jeweils unterschiedlich ist bei den Versicherungen der Umfang der Haf-
tung, d. h., welche Schaden konkret ibernommen werden: Sachschaden, Vermo-
gensschéaden, reine Vermdgensschaden, Personenschaden usw. Auch diesbeziig-
lich bestehen Unterschiede von Versicherung zu Versicherung.
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Unabhangig davon, welcher Haftpflichtversicherungstyp vorliegt, kommt es bei
der Versicherung von Schaden aus der Tatigkeit des Energieausweis-Ausstellers
grundsatzlich darauf an, dass der Versicherungsschutz ausdriicklich mindestens
folgende Punkte beinhaltet:

| 1. Nennung der beruflichen Tatigkeit ,Energieausweis-Ausstellung”
Wenn im Vertrag nicht eindeutig die ausgefiihrte Tatigkeit benannt ist, bleibt
im Zweifelsfall ein zu groRer Interpretationsspielraum.

| 2. Abdeckung reiner Vermogensschaden
Reine Vermdgensschaden sind fiir eine Haftung des Energieausweis-Aus-
stellers malgeblich. Mdgliche Haftungsrisiken wirken sich regelméRig als
reine Vermdgensschaden aus, ohne zundchst zu einem Personen- oder Sach-
schaden zu fiihren. Fiir den Haftpflichtversicherungsschutz des Energieaus-
weis-Ausstellers ist es wichtig, dass beim Versicherungsschutz auch reine
Vermogensschaden umfasst sind.

In jedem Fall kann aber eine richtige Absicherung nur konkret im Einzelfall mit
dem Versicherer geklart werden.
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4.3 Tabellenwerte fiir die Berechnung
Berechnung der CO2-Emissionen

Im Energieausweis miissen die CO2-Emissionen auf Seite 2 des Formulars fiir Be-
darfsausweise bzw. auf Seite 3 des Formulars fiir Verbrauchsausweise ausgewie-
sen werden. Die Orientierung an CO2-Emissionswerten gewinnt zunehmend an Be-
deutung, um die Nachhaltigkeit iiber den gesamten ,Lebenszyklus” eines Gebau-
des abzubilden. Die seit 2022 amtierende Bundesregierung kiindigte im Koalitions-
vertrag 2021 ein Férderprogramm an, das insbesondere die Treibhausgasemissio-
nen pro m2 Wohnflache fokussiert.

Die Berechnung der Treibhausgase erfolgt aus dem COz-Emissionsfaktor der
Hier steht’s: Energietrager in g/kWh und anhand des Endenergiebedarfs fiir Heizung, Warm-
Anlage 9 GEG wasser und Liiftung bei Wohngebauden, bei Nichtwohngeb&uden fiir Heizung,
Warmwasser, Beleuchtung, Liiftung und Kiihlung. Fiir die Berechnung kdnnen die
Emissionswerte der einzelnen Energietrager gemal nachfolgender Tabelle aus
Anlage 9 des GEG entnommen werden.
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Nummer

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Kategorie

Fossile Brennstoffe

Biogene Brennstoffe

Strom

Warme, Kalte

Nah-/Fernwarme aus KWK mit

Deckungsanteil der KWK an der

Warmeerzeugung von mindes-
tens 70 Prozent

Nah-/Fernwarme aus Heizwerken

Energietrager

Heizol

Erdgas

Fliissiggas

Steinkohle

Braunkohle

Biogas

Biogas, gebaudenah erzeugt
Biogenes Fllissiggas

Biodl

Biodl, gebaudenah erzeugt
Holz

netzbezogen

geb&udenah erzeugt (aus Photovoltaik
oder Windkraft)

Verdrangungsstrommix

Erdwarme, Geo-/Solarthermie,
Umgebungswarme

Erdkalte, Umgebungskalte
Abwarme aus Prozessen

Warme aus KWK, gebaudeintegriert oder
gebaudenah

Warme aus Verbrennung von Siedlungs-
abféllen (unter pauschaler Beriicksichti-
gung von Hilfsenergie und Stiitzfeuerung)

Brennstoff: Stein-/Braunkohle
Gasformige und fliissige Brennstoffe
Erneuerbarer Brennstoff

Brennstoff: Stein-/Braunkohle
Gasformige und fliissige Brennstoffe

Erneuerbarer Brennstoff

Tab. 14: CO-Emissionsfaktoren nach Anlage 9 GEG
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Emissionsfaktor
in g CO2Aquivalent/kWh

310
240
270
400
430
140

75
180
210
105

20

560

860

40

nach DIN V 18599-9: 2018-09

20

300

180

40

400

300

60
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5 Anhang

51 Glossar

5.1.1 Gebaudehiille

Gebaudehiille Allgemein

Thermische Hiille

Die thermische Hiille, auch warmedammende Hiillfliche oder warmeiibertragende
Umfassungsflache genannt, ist die Grenzflache zwischen den beheizten Raumen
und der unbeheizten Umgebung (AuRenluft, Keller, Erdreich). Je gréRer die thermi-
sche Hiillflache ist, desto mehr Warme wird nach auen abgegeben. Die Flachen
werden getrennt nach Lage, thermischer Qualitat und Umgebungstemperatur auf-
genommen.

AuBenwinde

Einschalige AuBenwand

Unter einschaligen Wéanden versteht man Wande, die aus mehreren Schichten be-
stehen kdnnen und die neben der Statik auch die Wetter-, Feuchte- und Warme-
schutzfunktionen ibernehmen. Im Bestand sind diese typischerweise gemauert

‘ und bestehen aus Bruchsteinen, Bimsvollsteinen, Voll-, Gitter-, Hochlochziegeln,

| | | Hohlblocksteinen, Kalksandsteinen usw.

1 AuBenputz
2 Mauerwerk
3 Innenputz Zweischaliges Mauerwerk kann grundsatzlich mit oder ohne Hinterliiftung ausge-

fihrt werden.

Mehrschalige Wande/Zweischalenmauerwerk

Abb. 66: AulRenwand, einschalig

Vormauerschale mit Hinterliiftung

,,,,,,,,,,,,, Zweischalige Mauerwerkskonstruktion, bei der die gemauerte AuBenschale (Vor-
mauerschale) den Schutz fiir die dahinter liegende Schale tibernimmt. Insbeson-
dere im norddeutschen Raum findet man im Bestand haufig zweischaliges Mauer-
werk mit einem Luftspalt (ohne D&mmung) mit oder ohne Beliiftungsschlitze. Eine
nachtrégliche Ddmmung unter Erhaltung der AuRenansicht erfolgt hier durch Ein-

o | | blasen von Dammstoffen. Die tragende Schale (Hintermauerschale) besteht aus

I ¢ s massiven oder porosierten Steinen, auf die ab den 1980er-Jahren eine Warme-
Verblendmauerwerk (Vormauerschale) dammschicht aufgebracht wurde. Diese geddmmten Varianten gibt es sowohl mit

Luftschicht . .
drisenien als auch ohne Hinterliiftung.
Dammschicht

Mauerwerk (Hintermauerschale)
Innenputz Verblend-/Sichtmauerwerk

Unverputztes Mauerwerk, das aus frostbestandigen Materialien wie Klinker oder
Kalksandstein gefertigt ist.

a AN W N =

Abb. 67: Vormauerschale, hinterliiftet

Klinker (Vormauerklinker, Verklinkerung)

Ziegel, die unter so hohen Temperaturen gebrannt sind, dass durch den beginnen-
den Sinterprozess die Poren des Brenngutes geschlossen werden. Klinker nehmen
kaum Wasser auf und sind sehr hart, dicht und sehr widerstandsféhig. Aus diesem
Grund sind sie besonders fiir Verblendmauerwerk geeignet.

L o
! 2 3 ¢ Vormauerschale (,Kernddmmung") ohne Hinterliiftung

; g‘?rb/e"d'f?agfrwerk (Vormauerschale) Bei dieser Variante ohne Hinterliiftung ist der gesamte Raum zwischen den Scha-
ammsc ’C . . . . . . . . .

3 Mauerwerk (Hintermauerschale) len mit einer Warmedammung gefiillt. Diese muss feuchtebestédndig sein.

4 Innenputz

Abb. 68: Vormauerschale, Kernddmmung
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Wiarmedammverbundsystem (, Thermohaut”)

Warmedammverbundsysteme stellen ein kombiniertes Klebe-, Montage- und Be-
schichtungssystem dar. Warmedammende Materialien (Polystyrol, Steinwolle,
Holzwolle-Leichtbauplatten, Kork usw.) werden auf den AuRenwéanden eines Ge-
baudes befestigt (mit Klebemortel, Diibeln oder Halteleisten). Die Dammung wird
anschlieBend mit einer Beschichtung versehen. Diese Beschichtung besteht aus
einem Unterputz mit Armierungsgewebe und einer Schlussbeschichtung (Putz, ke-
ramische Bekleidung), die moglichst wasserabweisend (hydrophob) und dennoch
wasserdampfdurchlassig (diffusionsoffen) sein sollte. Der Begriff Verbundsystem
bringt zum Ausdruck, dass die einzelnen Komponenten des Systems ein aufeinan-
der abgestimmter Verbund sind.

Armierungsputz

Wird benétigt bei der Uberarbeitung von Fassadenrissen oder wenn die
Gefahr der Rissbildung besteht. Weiterhin ist Armierungsputz Teil eines
Warmedammverbundsystems.

Warmedammputz

Wird bei der Modernisierung von AuRenfassaden eingesetzt und besteht im We-
sentlichen aus einem Grundputz, dem Zuschlagstoffe wie Perlite, Bimsstein oder
Polystyrolkugeln zugesetzt werden, um den Warmedurchgang zu verringern. Auf-
grund der geringen Putzstérken und des geringen Anteils an Leichtzuschlagstof-
fen ist die Ddmmwirkung des Warmed@ammputzes im Vergleich zum Aufbringen
von Dammplatten jedoch gering.

Perimeterdammung

Warmedammung, die den Gebaudesockel bzw. den Keller von aulen umschliel3t
(lat. perimeter = Umfang). Sie bildet einen zusatzlichen Schutz der Abdichtung vor
mechanischer Beschadigung. Wichtig fiir die Auswahl der Dammstoffe sind eine
geringe Warmeleitfahigkeit, eine geringe Wasseraufnahme und eine hohe Druck-
festigkeit. Perimeterddmmungen werden daher oft mit Hartschaumdammplatten
aus extrudiertem Polystyrol (XPS) ausgefiihrt.

AuBenputz
Armierungsgewebe
Dammschicht
Mauerwerk
Innenputz

a AN W N =

Abb. 69: Warmedammverbundsystem
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gelb gelb

Feuerzeugflamme blau gelb

Abb. 71: 2-Scheiben-Warmeschutzver-
glasung

Bildquelle: Ralf Maus — Sachverstandiger Glas

Isolierglas
Glasabdichtung
Falzdichtung
Aluminiumschale
Blendrahmen Holz
Fliigelrahmen Holz

AN WwN =

Abb. 72: Verbundfenster
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Fenster

‘§

=

Beschlag
Scheibenzwischenraum
Randverbund
Falzdichtung

f

A w N =

Abb. 70: Fenster

Doppelverglasung
Eine Doppelverglasung besteht aus zwei hintereinanderliegenden einfachen Glas-
scheiben.

Isolierverglasung

Eine Isolierverglasung besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die am Glas-
rand Uber einen Abstandhalter luft- und feuchtigkeitsdicht miteinander verbunden
sind. Der Scheibenzwischenraum ist mit trockener Luft oder einem Gemisch aus
Edelgasen gefiillt.

Warmeschutzverglasung

Eine Glasscheibe wird mit einer hauchdiinnen unsichtbaren Silber- oder Halblei-
terschicht bedampft. Sie lasst die kurzwelligen Lichtstrahlen in den Wohnraum hi-
nein und reflektiert die langwelligen Warmestrahlen aus dem Wohnraum wieder
nach innen. Um den Warmedurchgang durch Warmeleitung und -konvektion zu
reduzieren, ist der Scheibenzwischenraum meist mit einem Edelgas (Argon oder
Krypton) gefiillt. Warmeschutzverglasungen bieten einen bis zu dreimal besseren
Warmeschutz als die bis Mitte der 1990er-Jahre verwendeten Isolierverglasungen.
Das Vorhandensein von Warmeschutzverglasung lasst sich mithilfe eines Feuer-
zeugs feststellen. Die bedampfte Scheibe ist anhand einer anderen Reflexionsfar-
be (Blau, Griin, Violett) zu erkennen.

Verbundfenster

Beim Verbundfenster besteht der Fliigelrahmen aus einem Verbund zweier Rah-
men. Bei den bis in die 1970er-Jahre verwendeten Verbundfenstern besteht der
Fligelrahmen aus zwei Holzrahmen, die jeweils eine einzelne Scheibe aufnehmen.
Der Zwischenraum wird nur im Bedarfsfall (Fensterputzen, Streichen) ge6ffnet.
Holz-/Alu-Verbundfenster bestehen aus einem Holzflligelrahmen und einem Alu-
miniumprofil als Witterungsschutz.

3-Scheiben-Isolierverglasung

Bei einer 3-Scheiben-Isolierverglasung sind die beiden Zwischenrdume zwischen
den Scheiben mit einem Edelgas (z. B. Krypton) gefiillt, das eine schlechtere War-
meleitfahigkeit hat als Luft und damit eine ddmmende Wirkung. Zwei der Scheiben
sind zudem mit Metalldampf beschichtet. Diese Beschichtung reflektiert langwel-
liges Infrarotlicht und verbessert dadurch die Warmedammung. Bei einer 3-Schei-
ben-Verglasung werden U-Werte unter 1 erreicht.



Decken

Fehl-/Blindboden/Einschubdecke

Wird bei einer Holzbalkendecke zur Verbesserung der Trittschall- und der Warme-
dammung eingezogen. An der Unterseite der Decke ist zwischen den Deckenbal-
ken eine Bretterlage befestigt. Der Hohlraum, der auf diese Weise zwischen oberer
Diele und unteren Brettern entsteht, ist im Bestand aus Schall-, Warme- und Brand-
schutzgriinden mit Strohlehmwickeln, Lehmschlag, Schlacke, Asche, Sand, Bims-
steinen o. A. verfiillt.

Holzbalkendecke

Holzbalkendecken bestehen aus gesdgten oder behauenen Balken, die die tragen-
de Schicht bilden. Die Balken liegen auf den AuRenwanden und den tragenden In-
nenwanden auf, ggf. auch auf speziellen Kragsteinen, die aus der Wand innen her-
vorragen. Holzbalkendecken waren bis etwa 1940 bei Mehrfamilienhausern tblich,
bei Einfamilienh&dusern bis etwa 1960. Danach baute man Decken aus Stahlbeton.
Zwischen den Balken befindet sich die Fillung. Sie kann aus Lehmwickeln (h&ufig
bei Fachwerkh&usern), Hochofenschlacke oder Sand (auf einem Blindboden aus
Brettern) bestehen. Den oberen Abschluss, also die begehbare Flache der Holzbal-
kendecke, bildet in der Regel der Dielenboden.

Heizestrich/FuBbodenheizung
Schwimmender Estrich, der der Aufnahme von Heizelementen fiir die Raumheizung
sowie der Warmespeicherung dient. Die Heizelemente kdnnen folgende Lage haben:

1. innerhalb der Estrichschicht
2. innerhalb der Dammschicht

3. innerhalb der separaten Estrichausgleichsschicht

Stahlbetondecke

Seit den 1950er-Jahren wurden im Wohnungsbau zunehmend Stahlbetondecken
verwendet. Heute werden sie bei Wohngeb&auden im Neubaubereich tiberwiegend
eingesetzt. Sie stellen eine Verbundkonstruktion aus Stahlstdben oder -matten und
Beton dar. Der Stahl dient als Bewehrung und hat die Hauptaufgabe, die auf die De-
cke wirkenden Zugkréfte zu ibernehmen. Der Beton dagegen tibernimmt die Druck-
kréfte. Stahlbeton verfligt (iber hervorragende Lastaufnahmefahigkeiten (ob Zug-
oder Druckkréfte). Die Stahlbetondecke kann unabhéngig vom Gebzudegrundriss
erstellt werden. Inzwischen werden auch zunehmend vorgefertigte oder teilvorge-
fertigte Deckenelemente aus Stahlbeton verwendet, die eine gleichbleibende Quali-
tat und einfachere Bauablaufe gewahrleisten.

Kappengewolbe

Kappengewdlbe finden sich haufig als Kellerdecken im Bestand. Sie bestehen aus
Gewolbekappen mit verhaltnismalig geringen Bauhohen (Stich = 1/6 bis 1/12 der
Spannweite). Das PreuBische Kappengewdlbe bildet im Querschnitt einen Seg-
mentbogen. Preufische Kappen werden nicht nur zwischen Mauerwerk gespannt,
sondern auch - als Mittelfelder — zwischen Stahltrdger gemauert, die wiederum
auf den tragenden Wanden aufliegen. Die Kappen werden aus Vollziegeln gemauert
und die Oberseite des Gewdlbes wird mit einer Schlackefiillung aufgefiillt. Den obe-
ren Abschluss der Deckenkonstruktion bilden in der Regel auf Lagerhdlzern auflie-
gende Dielen.

7 i =

Hobeldielen
Luftschicht

Schwartenbretter
Deckenbalken
Holzschalung

Putz auf Putztrdger
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Abb. 73: Holzbalkendecke

Sand/Steinkohleschlacke/Strohlehm

3

Abb. 74: FuRbodenheizung

7

00

Bodenbelag
Estrich

Stahlbetonvollplatte
Kalkgipsputz
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Abb. 75: Stahlbetondecke

Hobeldielen

Lagerhélzer

Schlackefiillung

gemauertes Kappengewdlbe (Vollziegel)
Stahltrager
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Abb. 76: Kappengewdlbe
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Schragdacher

Dach

Décher lassen sich nach ihrer Form einteilen. Viele Dacher sind jedoch Kombinati-
onen aus verschiedenen Formen.

Satteldach Mansarddach Walmdach Pultdach

, Wo W B ¥

Abb. 77: Dachformen

Tragende Konstruktion eines Dachs. Es werden, je nach den statischen Erforder-
nissen, verschiedene Konstruktionsformen, z. B. das Pfettendach, das Kehlbalken-
dach und das Sparrendach, unterschieden.

Kriippelwalm  Grat First Gaube Giebel
Kehle Traufe Ortgang

Abb. 78: Dachelemente

Sparren-/Kehlbalkendach
Sparren- und Kehlbalkendécher benétigen keine Stiitzen im Raum, die auf-
tretenden Kréfte werden ausschlieBlich tiber die AuRenwénde abgefangen.

Das Kehlbalkendach ist eine Weiterentwicklung des Sparrendachs. Durch den zu-

satzlichen Kehlbalken lassen sich groRere Spannweiten zwischen 9 und 14 m her-
stellen. Die Kehlbalkenlage kann offen oder als Decke ausgebildet sein. Der Raum
Uber der Kehlbalkendecke wird als Spitzboden bezeichnet.

Firstzangen
Kehlbalken /

Firstbrett

Langsverband
\ ——  Sparren
S 2

- b/

Abb. 79: Sparrendach



Pfettendach

Beim Pfettendach werden auf den tragenden AuRenwanden Balken (FuRpfetten)
angebracht, auf die die Sparren aufgelegt werden. Beim einfachen Pfettendach
liegen die Sparren zusatzlich auf einer Pfette im First (Firstpfette) auf (Spannwei-
ten bis 10 m). Beim sogenannten zweifach stehenden Stuhl liegen die Sparren auf
der FuRpfette und einer Mittelpfette auf und kragen iiber diese bis zum First aus
(Spannweiten bis 14 m). Beim dreifach stehenden Stuhl wird zusatzlich zur Mittel-
pfette noch eine Firstpfette eingebaut (Spannweiten tiber 14 m). Mit dem Pfetten-
dach konnen sehr komplexe Dachformen gebaut werden.

Mittelpfette
Bug (Kopfband) —\ /

Sparren

Pfosten
(Stiel, Stutze)

tragende
Querwand
1 1
(Schwelle)

FuBpfette

Abb. 80: Pfettendach

Drempel (Kniestock)

Die an der Traufseite eines Hauses aufgemauerte Auenwand, auf der die Dach-
konstruktion aufgelegt wird. Je hoher der Kniestock bzw. Drempel ist, desto mehr
Flache steht unter den Dachschragen als Wohnraum zur Verfligung.

Dachgauben
Dachaufbau, der das Einsetzen senkrechter Dachfenster ermdglicht. Die Dachgau-

be dient zur Belichtung und Beliiftung der Dachraume. Neben den Grundtypen fin-
det man in der Praxis eine Reihe von Sonder- und Mischformen.

e B8 P

Abb. 81: Beispiele von Dachgauben
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Kiesschiittung
Dachabdichtung
Schalung
Sparren
Wérmeddmmung
Geschossdecke
Innenputz
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Abb. 82: Kaltdach
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Flachdacher

Kalt-/Warm-/Umkehrdach

Ein Kaltdach ist ein zweischaliges beliiftetes Flachdach. Uber der tragenden De-
ckenkonstruktion und der Warmedammung befindet sich zunédchst ein Zwischen-
raum, durch den die Luft zirkulieren kann. Dann erst folgt die Abdichtungsschicht,
die in der Regel mit einer Kiesschiittung beschwert ist. Durch die zirkulierende Luft
kann Kondensationsfeuchtigkeit abtrocknen. Das Kaltdach ist gegeniiber dem
Warmdach jedoch aufwendiger in der Erstellung.

Beim Warmdach handelt es sich dagegen um ein einschaliges unbeliiftetes Flach-
dach, bei dem die Dachkonstruktion in sich ein Verbundelement bildet. Die Anfor-
derungen an die bauphysikalischen Eigenschaften der einzelnen Schichten sind
gegentiiber dem Kaltdach deutlich hoher.

Beim Umkehrdach befindet sich die Dammung (abgedeckt z. B. durch eine Kies-
schiittung) oberhalb der Abdichtung und schiitzt sie so besser vor UV- Strahlung
und Witterungseinfliissen. Eine Dampfsperre ist nicht mehr notwendig. An die
Warmedammung werden erhohte Anforderungen gestellt. Sie muss verrottungs-
fest, form-, wasser- und frostbestéandig sowie trittfest ausgebildet sein. Um War-
mebriicken zu vermeiden, muss sie mallgenau verlegt sein.

1 Kiesschiittung 1 Oberflachenschutz
2 Dachabdichtung 2 Wéarmeddmmung
3 Wéarmedammung 3 Dachabdichtung

4  Dampfsperre 4  Geschossdecke

5 Ausgleichsschicht 5 Innenputz

6 Geschossdecke

7 Innenputz

Abb. 83: Warmdach Abb. 84: Umkehrdach



Zwischensparrenddammung

Bei der Zwischensparrendammung wird der Raum zwischen den Sparren ge-
dammt. Die Zwischensparrenddmmung stellt die glinstigste Dammvariante dar.
Bei unsachgemé&Rem Einbau kénnen Warmebriicken (zwischen Sparren und Dadm-
mung) entstehen.

Dachdeckung
/ Lattung
—:—:;:—:—\ Konterlattung
Unterspannbahn, diffusionsoffen
Schalung
\ Sparren
Warmeddammung
Dampfbremse
Innenverkleidung

Abb. 85: Zwischensparrenddmmung

Warmedammung auf den Sparren

Die Dammung wird von auf3en auf die Sparren aufgebracht. Die Aufsparrendam-
mung vermeidet Warmebriicken, die z. B. bei der Zwischensparrenddmmung
durch den Sparren entstehen. Die Aufsparrenddmmung wird auch haufig mit der
Zwischensparrenddmmung kombiniert.

Dachabdeckung
Lattung

R AR AR A /

Konterlattung

Unterspannbahn

_:_:_:_:_s Wérmedémmung

Dampfbremse
Schalung

Sparren

Abb. 86: Aufsparrenddmmung

Unterspannbahn/Unterdach

Unterspannbahnen sind reilRfeste Kunststofffolien mit einer hohen Dampf-
diffusionsdurchlassigkeit. Sie halten Schlagregen und Flugschnee von der Kons-
truktion ab. Unterspannbahnen werden unter einer Konterlattung gespannt oder
frei durchhangend angebracht.

Unterdacher kommen bei erhohten Anforderungen an die Schlagregensicherheit
zum Einsatz. Sie werden unterhalb oder oberhalb der Konterlattung angebracht
und bestehen aus Holzschalungen, bituminierten Holzweichfaserplatten sowie
Dichtungs- und Schweibahnen.
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Abb. 87: Vorhangfassade
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5.1.2 Bauphysik

Dampfdiffusionswiderstand sd-Wert oder p-Wert

Mal der Durchléssigkeit eines Baustoffs fiir Wasserdampf. Dimensionsloser
Stoffkennwert, der angibt, wie viel mal groRer der Diffusionsdurchlasswiderstand
des Stoffes gegeniiber Wasserdampf ist als der einer gleich dicken ruhenden
Luftschicht gleicher Temperatur (diffusionsédquivalente Luftschichtdicke sd). Die
DIN 4108 unterscheidet Schichten bzw. Bauteile durch den sd-Wert in diffusions-
offene (sd < 0,5 m), diffusionshemmende (0,5 < sd < 1.500 m) und diffusionsdich-
te Schichten (sd > = 1.500 m).

Dampfsperre

Diffusionsdichte Bauteilschicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit aus dem war-
men Innenraum in Bauteile oder Warmedammung verhindern soll. Sie muss immer
an der Warmeseite, d. h. auf der Raumseite des Bauteils, angeordnet werden.

Taupunkt

Temperatur, bei der die relative Luftfeuchtigkeit 100 Prozent erreicht. Wird diese
Taupunkttemperatur unterschritten, kondensiert Feuchtigkeit aus der Luft aus (Tau-,
Kondenswasser).

Hinterliiftung

Hinterlliftung ist die Bezeichnung fiir einen beabsichtigten und beliifteten Hohlraum
hinter oder zwischen Bauteilen oder deren Schichten. In der Regel gibt es eine Hinter-
IGftung zwischen Ddmmschicht und Verkleidung zum Abtransport von Feuchte, denn
eine feuchte Dammung verliert ihre Dammeigenschaften. Im Dachbereich liegt beim
Kaltdach die Hinterliiftung der DachaufRenhaut auf der Dachlatten- bzw. Konterlat-
tungsebene. Auch zwischen raumseitiger Unterspannbahn und Warmedammeschicht
wird Uiblicherweise Luft gelassen, nur bei extrem diffusionsoffener Unterspannbahn
kann darauf verzichtet werden.

Rohdichte

Die Rohdichte bezeichnet das Verhltnis von Masse zu Stoffvolumen (inklusive aller
Luft- bzw. Gaseinschliisse). Die Rohdichtebestimmung fiir einen Bestandsbaustoff
kann anhand von Materialproben auch selbst durchgefiihrt werden. Eine Stoffpro-
be wird gewogen und ihr Volumen bestimmt. Letzteres erfolgt z. B. durch das Mes-
sen von verdrangtem Wasser aus einem GefaR. (Vorsicht: Porose Baustoffe miissen
dazu luftdicht verpackt werden!)

Thermoanemometer
Luftgeschwindigkeitsmesser, wird z. B. zum Auffinden von Leckagen in der thermi-
schen Hiille genutzt.

Warmebriicke

Stellen der Geb&udehiille, die einen wesentlich kleineren Warmedurchlasswiderstand
aufweisen als die benachbarten Wand- und Deckenteile. Sie besitzen demnach auch
tiefere raumseitige Oberflachentemperaturen und bewirken einen gréReren lokalen
Warmeabfluss (hohere Energieverluste). Auf diesen kiihleren Oberflachen kann unter
bestimmten Bedingungen feuchte Raumluft kondensieren und so zu Kondensations-
schéden (Schimmelbildung und Bauschéaden) fiihren (siehe hierzu Kapitel 2.3.4).

Langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient

Hinsichtlich des erhéhten Warmeabflusses im Bereich von Warmebriicken wird
vergleichbar zum U-Wert eines Bauteils als MaR fiir die Warmebriickenwirkung

der Begriff des langenbezogenen Warmedurchgangskoeffizienten W mit der Einheit
W/(m-K) verwendet. Der Y-Wert hangt von verschiedenen EinflussgréBen ab: der
Qualitat der Konstruktion und den verwendeten Abmessungen sowie den U-Werten
der ungestorten Bauteile.



Warmedurchlasswiderstand

Ein Material kann auch bezogen auf seinen Widerstand gegen die Warmedurch-
lassigkeit berechnet werden. Die VerhaltnismaRigkeit zwischen Materialdicke und
Warmeleitfahigkeit erklart den Warmedurchlasswiderstand (R = d/\ in W/(m? - K)).
Je groRer der Warmedurchlasswiderstand, desto besser die Dammwirkung.

Transmissionswarmeverlust

Warmeverlust iiber die thermische Hiille des Gebdudes (Wande, Fenster, Decken,
Boden). Der Transmissionswarmeverlust lasst sich durch eine Warmedammung
des Hauses erheblich senken. Er ist auch in Geb&uden mit geringeren Innentempe-
raturen kleiner.

Liiftungswarmebedarf

Wiérme, die notwendig ist, um wahrend der Heizperiode kalte AuBenluft auf Raum-
temperatur zu erwarmen. Der Liiftungswarmebedarf lasst sich durch eine Redu-
zierung des Luftwechsels (z. B. dichte Fenster) und eine Liiftungsanlage mit War-
meriickgewinnung wesentlich senken. Er nimmt auch ab, wenn die Temperaturdif-
ferenz zwischen innen und aulRen geringer wird.

U-Wert (Warmedurchgangskoeffizient)

Friiher k-Wert, tibliches MaR fiir die Warmedammeigenschaften von Bauteilen
(Einheit: W/(m? -K)). Mit dem U-Wert wird der Warmestrom angegeben, der bei
1 Kelvin Temperaturunterschied in einer Sekunde durch eine Flache von 1 m?
flieBt. Je kleiner der U-Wert ist, desto besser ist die warmeddmmende Wirkung
des Bauteils.

5.1.3 Anlagentechnik

Allgemein Anlagentechnik
Primarenergie und Primarenergiefaktor

Die Priméarenergie beriicksichtigt neben dem Energiegehalt eines Energietragers
auch den Energieaufwand von der Gewinnung eines Energietrégers bis zur Bereit-
stellung der Endenergie beim Nutzer (Vorketten fiir Forderung, Aufbereitung, Um-
wandlung, Transport und Verteilung der betrachteten Energietrager). Die Primar-
energie ist die Rohenergie. Der Primarenergiefaktor f, driickt aus, wie viel mehr
dieser Primar- oder Rohenergie eingesetzt werden muss, um die Endenergie am
Gebaude bereitzustellen. Er ist das Verhéltnis von Primar- zu Endenergie. Die Pri-
marenergiefaktoren der verschiedenen Energietrager sind in Anlage 4 des GEG
aufgefiihrt.

§ .
‘ Endenergie
Rohenergie,

Primérenergie

Verluste auBerhalb des Geb&udes

Primarenergieeinsatz
Endenergie

Primarenergiefaktor =

Abb. 88: Priméarenergie und Primarenergiefaktor
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Aufwandszahl und Nutzungsgrad

Ein Nutzungsgrad beschreibt das Verhéltnis von Nutzen zu Aufwand, eine Auf-
wandszahl den Kehrwert, das Verhaltnis von Aufwand zu Nutzen. Bei der Energie-
bilanzierung werden Kessel oft mit Nutzungsgraden oder Aufwandszahlen bewer-
tet, welche dann Kesselnutzungsgrad oder Erzeugeraufwandszahl genannt wer-
den. Auch fiir Warmepumpen, Verteilnetze, Speicher usw. kénnen Nutzungsgrade
oder Aufwandszahlen angegeben werden. Voraussetzung ist, dass die zugefiihrte
Energiemenge und die von dieser Komponente abgegebene Energiemenge (und

damit ihre Verluste) bekannt sind.
3

=
—
1
Aufwand Nl_Jtzen
(hier: (h!far:
Brennstoffzufuhr) Wiérmeabgabe)
Verluste
(hier: Oberflachen-
und Abgasverluste)
Nutzen
Nutzungsgrad = ———
gs9 Aufwand
Aufwand
Aufwandszahl = 0
Nutzen

1 Brennstoffzufuhr
2 Waérmeabgabe
3 Abgas

Abb. 89: Nutzungsgrad und Aufwandszahl am Beispiel eines Kessels

Jahreszeitbedingte Raumheizungseffizienz (ns)

Dieser Kennwert beriicksichtigt neben der unterschiedlichen Auslastung der Gerate
bei unterschiedlichen klimatischen Bedingungen auch die eingesetzte Hilfsenergie
auBerhalb der Warmepumpe (z. B. Heizstab) und deren Primérenergiefaktor.

Jahresarbeitszahl (JAZ)

Die Jahresarbeitszahl einer Warmepumpe bezeichnet das Verhéltnis der abgege-
benen Jahresnutzwérme zur gesamten von der Warmepumpe aufgenommenen
elektrischen Energie. Die Jahresarbeitszahl driickt die Gesamteffizienz der War-
mepumpe innerhalb eines ganzen Jahres aus. Je héher die Jahresarbeitszahl,
desto effizienter arbeitet die Warmepumpe.

Leistungszahl (COP)

Die Leistungszahl einer Warmepumpe beschreibt das Verhaltnis von erzeugter
Heizleistung, an einem bestimmten Zeitpunkt und fiir bestimmte Temperatur-
verhaltnisse, zu eingesetzter elektrischer Leistung. Der zugehorige Jahreswert
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fur den reguléren Betrieb ist die Jahresarbeitszahl. Im Gegensatz zur Jahres-
arbeitszahl bewertet die Leistungszahl nur die Qualitdt des Warmepumpenprozes-
ses unter Priifbedingungen.

Jahresnutzungsgrad

Der Jahresnutzungsgrad eines Kessels ist das Verhaltnis von pro Jahr gelieferter
Heizwarme zur bendtigten Brennstoffmenge. Der Jahresnutzungsgrad driickt die
Gesamteffizienz des Kessels liber die Heizperiode aus und charakterisiert sowohl
Verluste im Betrieb (Abgas, Strahlung) als auch Stillstandsverluste (Betriebsbereit-
schaftsverluste).

Kesselwirkungsgrad

Durch den Kesselwirkungsgrad wird das Verhéltnis von abgegebener Warme-
leistung zu aufgenommener Brennstoffleistung, an einem bestimmten Zeitpunkt
und fir bestimmte Temperaturverhaltnisse, beschrieben. Der zugehérige Jahres-
wert flr den reguléren Betrieb ist der Jahresnutzungsgrad. Im Gegensatz zum
Jahresnutzungsgrad bewertet der Kesselwirkungsgrad die Qualitat des Erzeugers
unter Priifbedingungen - ohne Betriebsbereitschaftsverluste.

Heizung

Warmeerzeuger

Im Warmeerzeuger wird durch Umsetzung eines Energietragers (Brennstoff,
Strom) Warme erzeugt und auf ein Warmetragermedium (Wasser, Luft) tibertragen
(Beispiele: Heizkessel, Warmepumpen, Solaranlage).

Nachtspeicherheizung

Einzelofen, die nachts mit glinstigem Nachtstrom ,aufgeladen”, also aufgeheizt
werden. Die gespeicherte Warme wird durch thermostatgeregelte Ventilatoren
tagstiber individuell dosiert an den Raum abgegeben.

Heizkessel

Warmeerzeuger in einer Zentralheizungsanlage. Er kann in verschiedenen Baufor-
men und Ausfiihrungen konstruiert sein. Im Kessel wird das umlaufende Heizwas-
ser durch die Brennerflamme und das hindurchstrémende Abgas erwéarmt. Abhéan-
gig vom Brennstoff und von der verwendeten Brennertechnik werden Heizkessel
unterschieden in Konstanttemperatur-, Niedertemperatur- und Brennwertkessel.
Erkennungsmerkmal dieser Kessel ist beispielsweise die Abgastemperatur in der
Schornsteinfegermessung: Brennwertkessel 40 bis 70 °C, Niedertemperaturkessel
100 bis 140 °C, Konstanttemperaturkessel 170 bis 230 °C.

Regelung

Das Regeln ist ein Vorgang, bei dem die zu regelnde GroRe (z. B. Raumlufttempera-
tur) fortlaufend erfasst und mit der vorgegebenen Fiihrungsgrofie (gewollte Raum-
temperatur) verglichen wird und bei dem abhangig vom Ergebnis eine Angleichung
an die FlihrungsgréRe (z. B. Warmezufuhr) ausgelost wird. Die Regelung ist eine
technische Einrichtung, die den Betrieb einer Anlage oder eines aktiven Bauteils re-
gelt (Beispiele: Heizungsregelung, Heizkorperthermostat).

Zentralheizungen

Samtliche Wohnraume eines Geb&udes werden von einem zentralen Warmeer-
zeuger mit Warme versorgt. Im Warmeerzeuger wird in der Regel Wasser erwarmt
und Gber ein Leitungssystem zu den Heizkdrpern transportiert. Bei den seit den
1970er-Jahren gebauten Heizungsanlagen treibt diesen Kreislauf eine Umwalz-
pumpe an. Altere Heizungsanlagen wurden meist als Schwerkraftheizungen ohne
Umwalzpumpe gebaut, haufig aber nachtraglich mit Umwalzpumpen ausgestat-
tet. Reine Schwerkraftheizungen sind im Bestand nur noch selten anzutreffen.
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Einzelheizungen/Einzelofen

Im Gegensatz zu einer Zentralheizungsanlage versteht man unter Einzelraumhei-
zung einen Ofen innerhalb eines Raums mit eigener Abgasabfiihrung, der in der
Regel mit Holz, Kohle, Heizol, Gas oder Strom beheizt wird.

Einrohr-/Zweirohrsysteme

Beim Einrohrsystem wird das Vorlaufwasser des Heizkreises nacheinander durch
die einzelnen Heizkorper gefiihrt. Das bedeutet, dass der Riicklauf des ersten
Heizkorpers der Vorlauf des zweiten Heizkorpers ist und dessen Riicklauf der Vor-
lauf des darauffolgenden. Beim Zweirohrsystem sind die Heizkdrper im Gegensatz
zum Einrohrsystem nicht in Reihe, sondern parallel geschaltet. Somit hat jeder
Heizkorper die gleiche Vorlauftemperatur.

Abb. 90: Einrohr- und Zweirohrheizung

Schwerkraftheizung

Urspriingliche und einfachste Art der Warmwasserheizung. Der Umlauf des Heiz-
wassers wird allein durch die unterschiedliche Temperatur und damit den Unter-
schied der Dichte des Vorlauf- und des Riicklaufwassers hervorgerufen. Durch den
unkomplizierten Aufbau der Schwerkraftheizung bei fast unbegrenzter Lebens-
dauer waren ihre Anlagekosten verhaltnisméaRig niedrig, ihre Bedienung einfach
und ihr Betrieb gerduschlos. Andererseits verlangen die geringen Umtriebskrafte
relativ groBe Rohrweiten und ermaglichen nur eine langsame Zirkulation des Heiz-
wassers, was die Schwerkraftheizung besonders trdge machte. Reine Schwer-
kraftheizungen sind nur noch selten im Bestand anzutreffen.

Umwalzpumpe

Die Heizungsumwalzpumpe hat die Aufgabe, die vom Warmeerzeuger bereitge-
stellte Warme (Warmetragermedium) an die Warmeiibergabestellen (z. B. Heiz-
korper, Heizflachen) zu transportieren. Es werden ungeregelte Pumpen (ein- und
mehrstufig) und geregelte Pumpen unterschieden. Eine geregelte Pumpe verrin-
gert die Leistung bei Teillast durch Anpassung der Drehzahl. Ungeregelte Pumpen
haben einen hoheren Energieverbrauch als geregelte. Die Regelung auf eine ganz-
jahrig konstante Druckdifferenz heilt Konstantregelung. Wird bei Teillast (geringe
Heizwassermengen) auch die von der Pumpe aufgebaute Druckdifferenz gedros-
selt, spricht man von Variabelregelung.



Konstanttemperaturkessel

Heizkessel alterer Bauart, der mit konstanten Kesselwassertemperaturen von 80 bis
90 °C betrieben wird. Konstanttemperaturkessel haben hohe Bereitschaftsverluste
und damit geringe Nutzungsgrade. Sie heilRen - historisch bedingt — auch Standard-
kessel. Diese sollten aus Effizienzgriinden nicht mehr verbaut werden.

Niedertemperaturkessel

Heizkessel, die mit gleitender Kesselwassertemperatur von 40 bis 70 °C betrieben
werden. Dies ermdglicht geringe Abgas- und Bereitschaftsverluste sowie héhere
Nutzungsgrade. Niedertemperaturkessel passen die Vorlauftemperatur dem Be-
darf an, sie wird haufig in Abhangigkeit von der AuBRentemperatur geregelt. An Ta-
gen mit geringem Warmebedarf kdnnen so die Kesselverluste reduziert werden.
Es gibt diese Kessel etwa seit Anfang der 1980er-Jahre. Diese sollten aus Effizi-
enzgriinden nicht mehr verbaut werden.

Abb. 91: Schematische Darstellung eines Niedertemperaturkessels

Brennwertkessel

Weiterentwicklung der Niedertemperaturkessel und auf dem Markt etwa seit

Ende der 1980er-Jahre. Diese Kessel nutzen konstruktionsbedingt die Verdamp-
fungswarme des bei der Verbrennung entstandenen und daher im Abgas enthal-
tenen Wasserdampfs (Brennwert). Wenn Wasserdampf zu Wasser kondensiert,
wird eine groRe Warmemenge frei. Im Brennwertkessel werden die heilen Abga-
se durch das Riicklaufwasser bis unter den Taupunkt abgekiihlt, sodass sowohl
die sensible (fiihlbare) als auch die latente (nicht fiihlbare) Warme genutzt werden
kann. Da bei der Wirkungsgradberechnung von Heizkesseln auf den Heizwert Be-
zug genommen wird, der nur den Warmeinhalt des Brennstoffs beinhaltet, errei-
chen Brennwertkessel aufgrund der zuséatzlichen Warmenutzung aus den Verbren-
nungsgasen rechnerisch Wirkungsgrade von tiber 100 Prozent.
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Abb. 92: Schematische Darstellung eines Brennwertkessels

Brenn-/Heizwert

Der Brennwert H, (friiher ,oberer Heizwert" H,) gibt an, wie viel Warmeenergie bei
der Verbrennung einschlieBlich der im Wasserdampf enthaltenen Verdampfungs-
warme insgesamt frei wird. Der Energiegehalt des Wasserdampfs bleibt beim
Heizwert H, (friiher ,unterer Heizwert" H,) dagegen unberiicksichtigt. Der Brenn-
wert ist also um den Beitrag der Verdampfungswarme des in den Abgasen enthal-
tenen Wassers grolRer als der Heizwert. Sowohl der Heiz- als auch der Brennwert
konnen fiir jeden Brennstoff angegeben werden.

Konstant- und Niedertemperaturkessel konnen maximal den Heizwert eines
Brennstoffs nutzbar machen, Brennwertkessel maximal den Brennwert — durch
das Abkiihlen der Abgase bis zur Wasserdampfkondensation.

Solarthermische Anlagen

Unter Solarthermie (Solarwarme) versteht man die Nutzung von Sonnenenergie
zur Erwarmung von Wasser oder zur Unterstiitzung der Heizung. Die Warme der
Sonnenenergie wird durch die Erwdrmung eines Speichermediums im Solarkollek-
tor direkt genutzt. Die einfachste Form sind schwarze, wasserfiihrende Kunststoff-
schlauche als Kollektor. Die hdufigste Art der Nutzung ist die Brauchwassererwar-
mung und Heizungsunterstiitzung durch Sonnenkollektoren auf Wohnh&usern und
Schwimmbadern.

Anlagen zur Nutzung von Biomasse

Als Biomasse werden alle organischen Stoffe pflanzlichen oder tierischen Ur-
sprungs bezeichnet, aus denen sich Energie gewinnen lasst. Anlagen zur Nutzung
erneuerbarer Energietrager wie z. B. Holzpelletkessel oder Holzhackschnitzel-An-
lagen werden beispielsweise mit Pellets, Brennholz und Holzhackschnitzeln be-
stiickt. Bei der Energiegewinnung wird nur so viel CO2 frei, wie vorher in der Bio-
masse gebunden war.

Warmepumpe

Die Warmepumpe nutzt die Energie aus AufRenluft, Erdreich, Wasser oder Abwér-
mequellen. Sie macht sie mittels eines Temperaturhubs iiber ein Kaltemittel und
den Verdichter fiir Heizzwecke und Trinkwassererwarmung verfligbar.



Pufferspeicher

In ihnen wird Heizwasser (kein Trinkwasser) eingelagert, um Angebot und Nach-
frage von Warme auszugleichen. Typisch bei Solaranlagen (Tag-Nacht-Ausgleich),
Warmepumpen (Abschaltzeiten) oder Holzkesseln (Brennstoffiiberangebot bei
grofRen Holzstiicken).

Luftheizung

Eine Luftheizung ibertragt die Warme ausschlieBlich mithilfe erwarmter Luft. Um
den Warmebedarf eines Raums zu decken, muss eine ausreichende Menge er-
warmter Zuluft in den Raum transportiert bzw. im Raum selbst erzeugt werden.
Notwendig ist dazu bei Zentralheizungen ein entsprechendes Kanalsystem. Eine
Kombination mit Systemen zur Be- und Entliiftung mit Warmeriickgewinnung ist
moglich.

Blockheizkraftwerk (BHKW)
Kompaktes Kraftwerk, das gleichzeitig Strom und Heizwarme erzeugt.

Hydraulischer Abgleich

Der hydraulische Abgleich ist eine Voraussetzung fiir die Versorgung der Heizkor-
per mit der richtigen Wassermenge. In schlecht abgeglichenen Heizungssystemen
sind die Volumenstréme nicht an die benétigte Leistung der Heizkorper und die
hydraulischen Widerstande angepasst. Die Folge: Ein Heizkdrper wird nicht richtig
warm, ein anderer wird zu schnell durchstromt. Dadurch ist der Riicklauf zu heil3.
In einem gut abgeglichenen Heizungssystem erhalt jeder Heizkorper die Heizwas-
sermenge, die seiner Leistung entspricht, der Riicklauf ist relativ kalt.

Abgasverlust

Gibt an, wie viel Prozent der Heiz-Nennwarmeleistung mit dem Abgas verloren ge-
hen. Er ist umso kleiner, je niedriger die Abgastemperatur und je gréRer der CO2-
Gehalt des Abgases ist.

Rohrwarmedammung

Die Warmedammung von Rohrleitungen wird oft in Vielfachen des Rohrdurchmes-
sers angegeben. Dabei ist bei der ,einfachen Ddmmung” die Dammstoffdicke in
etwa so gro3 wie der Rohrdurchmesser. Diese Dammung wird auch als 100-Pro-
zent-Ddmmung oder D&mmung nach GEG (vormals EnEV) bezeichnet. Die halbe
(50 Prozent) oder die doppelte (200 Prozent) Dammung leiten sich davon ab. Die
Rohrwarmeabgabe vermindert sich mit der Dammstoffdicke. Die Warmedammung
von Rohrleitungen wird in Anlage 8 des GEG geregelt.

s=kd d s=d d
ungeddmmt halbe Ddmmung einfache Ddmmung
0% 50 % 100 %

% GEG GEG

Abb. 93: Schematische Darstellung Rohrwarmedammung
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Innen und auBBen liegende Verteilleitungen

Als Verteilleitung wird Uiblicherweise eine waagerechte Leitung bezeichnet, die den
Warmeerzeuger mit den Steigestrangen verbindet. Eine innen liegende Verteillei-
tung liegt im beheizten Bereich und gibt ihre Warme dorthin ab. Eine aulen liegen-
de Verteilleitung liegt auBerhalb des beheizten Bereichs.

Steigestriange (Strangleitungen)
Steigestrange verbinden die Etagen einer Heizungsanlage. Steigestrénge sind ver-
tikal verlegte Verteilleitungen.

Anbindeleitungen

Anbindeleitungen sind die Leitungen in einer Heizungsanlage, an denen nur noch
jeweils ein Heizkorper angeordnet ist. Diese Leitungen kiihlen aus, wenn der Heiz-
korper nicht mehr durchflossen wird.

Im Altbau typisch: Im Neubau typisch:

1 auBen liegende Verteilung 1 innen liegende Verteilung
2 vertikale Steigestrdnge 2 vertikale Steigestrdnge

3 kurze Anbindeleitungen 3 lange Anbindeleitungen

Abb. 94: Verteilleitungen, Steigestrange und Anbindeleitungen

Warmeiibergabesysteme (Radiatoren, Konvektoren, Flachenheizungen)

Man unterscheidet freie Heizflachen, wie Heizkorper, und in Bauteile integrier-

te Heizflachen, wie FuBboden- oder Wandheizungen. Radiatoren sind Heizkdrper
mit einzelnen Rippen aus Gussmaterial oder Stahl. Durch diese Rippen strémt das
Heizwasser. Die Warmeabgabe erfolgt zu 30 bis 40 Prozent durch Strahlungswaér-
me. Die restliche Warmeleistung wird iber Konvektion (Luftstromung) abgegeben.
Konvektoren gehoren auch zu den freien Heizflachen und bestehen aus wasser-
gefiillten Rohren in Verbindung mit einer Vielzahl sogenannter Lamellen, die die
Flache vergroRern, mit der die Heizwarme auf die Raumluft ibertragen wird. Die
Warmeabgabe erfolgt zu anndhernd 100 Prozent (iber Konvektion (Luftstromung).
Konvektoren sind relativ klein und lassen sich schnell den Warmebediirfnissen
anpassen. FuBboden-, Decken- und Wandheizungen sind Flachenheizungen. Die
Oberflachen der mit Rohren versehenen Wande oder FuBboden wirken als grol3fla-
chige Heizkdorper. Die Warmeabgabe erfolgt fast ausschlielich Giber Strahlung.

Einzelraumregelung

Fiir die Regelung der Warmeabgabe von Heizflachen kommen Einzelraumrege-
lungen zum Einsatz. Das sind entweder Thermostatventile (auch P-Regler, Reg-

ler ohne Hilfsstromeinsatz) oder elektronische Regler (auch PI-Regler, Regler mit
Hilfsstromeinsatz). Die Regelgenauigkeit von Thermostatventilen wird als soge-
nannter Regelbereich angegeben. Das sind typisch 1 oder 2 K. Die gewiinschte Re-
gelgenauigkeit ist die Vorgabe fiir eine Heizungsplanung.

Elektronische Regler sind oft zusatzlich mit einem Zeitprogramm versehen und
haben ggf. weitere Optimierungsfunktionen, z. B. Fensterkontakte, die die Warme-
zufuhr durch die Heizflache bei offenem Fenster stoppen.



Trinkwasser

Durchlauferhitzer

Warmes Wasser im direkten Durchfluss ohne Wartezeit ist das wesentliche Merk-
mal von Durchlauferhitzern (Durchflusswassererwédrmern). Dazu benétigen diese
Warmwassergerate eine hohe elektrische Leistung, um gleichzeitig mit der Ent-
nahme die Warme an das kalt zuflieRende Trinkwasser {ibertragen zu kénnen. Die
pro Minute zapfbare Warmwassermenge hangt daher von der Gerateleistung ab.
Es gibt Durchlaufwassererwdrmer nach dem gleichen Prinzip auch gasbetrieben.

Zentraler Speicher

Warmes Wasser wird direkt oder indirekt erwarmt und dann gespeichert. Bei Bedarf
wird das warme Wasser der Zapfstelle zugefiihrt. Indirekt aus einer Zentralheizung
mit beliebigem Warmeerzeuger beheizte Speicher sind im Wohnungsbau typisch.

44

Warmwasser
Kaltwasser
Brennstoff
Heizwasser

A WN =

Abb. 95: Direkt und indirekt beheizte Speicher

Zirkulationsleitung

Bei langen Leitungswegen in Zentralheizungsanlagen kiihlt warmes Wasser nach
dem Zapfen in der Leitung ab. Die Zirkulationsleitung fiihrt standig warmes Was-
ser im Kreis und stellt damit sicher, dass sofort warmes Wasser an der Entnahme-
stelle zur Verfligung steht. Da die Leitungen standig auf Zapftemperatur gehalten
werden, erhohen sich die Warmeverluste deutlich, insbesondere bei schlecht ge-
dammten Zirkulationsleitungen. Aus diesem Grund empfiehlt sich der Einsatz ei-
ner Zeitschaltuhr, um Warmeverluste z. B. in der Nacht zu verhindern. Da die Zirku-
lation jedoch auch zum Schutz vor Keimbildung in den Leitungen verwendet wird,
sind Abschaltzeiten gezielt zu planen.

Stichleitungen

In Stichleitungen findet keine Zirkulation statt. Sie werden nur von Wasser durch-
flossen, wenn gezapft wird. Die Stichleitungen des Warmwassernetzes kiihlen
nach dem Zapfen aus. Die Stichleitungen des Kaltwassernetzes erwarmen sich
langsam auf Umgebungstemperatur. In beiden Fallen sollte zur Vermeidung dieser
Effekte eine gute Warmedammung vorgesehen werden.
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Dezentrale Speicher
Werden an den Entnahmestellen installiert und sind in der Regel mit Strom betrie-
ben (Elektrokleinspeicher).

1  Warmwasser
2 Kaltwasser
3 Strom

Abb. 96: Elektrokleinspeicher

Liiftung

Liiftungskonzept

Mit dem Liftungskonzept der DIN 1946-6 soll festgestellt werden, ob zur Gewahr-
leistung der fiir den Bautenschutz nétigen Liiftung zum Feuchteschutz liiftungs-
technische Mallnahmen notwendig sind. Zudem werden darin Empfehlungen zu
geeigneten Liiftungssystemen gegeben.

Luftwechselrate

Die Luftwechselrate ist ein MaR fiir den Luftaustausch in einem Raum oder einem
Gebdaude. Sie beschreibt das Verhaltnis des ausgetauschten Luftvolumens pro
Stunde bezogen auf das Raumvolumen.

Luftvolumenstrom

Gibt die Menge der AuRenluft an, die in einen Raum oder ein Geb&ude stromt. Dies
kann z. B. durch ein Liiftungssystem oder durch Infiltration tber die Gebaudehiille
stattfinden. Sie wird in I/s oder m3/h angegeben.

Warmeriickgewinnung

Durch den Prozess der Warmeriickgewinnung kann bereits vorhandene thermische
Energie, welche ansonsten ungenutzt abgefiihrt wiirde, wieder zu Heizzwecken
nutzbar gemacht werden.
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